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Стадия Лист Листов

 Гл. спец.

Изм. Кол.уч Лист N. док. Подп. Дата

 Разработал  Biber V.

РП

 Biber V.

Схема электроснабжения 0,22кВ (начало).
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Щит управления наружным освещением (ЩУНО-1),
ЩМП-1-0/74/У2

Переключатель на 2 положения
с ключом

№ Наименование Тип, марка

SA

кол-
-тво.Обозначение Примечание

LAY5-BG45 1 I-0

Реле промежуточные модульной серииKA РЭК78/4 3А 230В 1

Контактор малогабаритныйKМ-1 КМИ-11210/12А/230В 1

Кнопка управленияSB-1 SB-7 «Пуск»/
230В/зелная 1

Кнопка управленияSB-2
SB-7 «Стоп»/
230В/красная 1

Таймер цифровойKV-1 ТЭ15 1
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H1, СИП-4 2х25,0мм²
L=14м

W1, СИП-4 2х25,0мм², L=73м
(см. лист №12)

Рр=0,918kW
Iр=4,5A

cosɸ=0,92

Рр=0,918kW
Iр=4,5A

cosɸ=0,92

Схема электроснабжения 0,22кВ
(начало).

Сталь круглая ∅20мм,
L=10m
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Ведомость электрооборудования в щите ЩУНО-1
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Iluminarea Electrica Exterioara - 0,22kV

01.21

01.21

60/2020-IEE-3

Iluminare stradala in satul Mindresti, raionul Telenesti.
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