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dn " 28 " gprilie 2023

1 Dafe de infrare

Lerinfe

Descriere

1 Denumirea obectulur / Haumerobarue odbexima

Reconsiructia s/ modernizarea sistemulur se iluminal Stradal

2 Punctul de locatie / [lyswkm pasmewerus

s.Laracusenii Vech r-ul Briceri

3 Temei proectari / OcHobarue dns
npoekmupobarus

Aviz de racordare nr. 1055/ 1056,/ 1057/ 1058/7059 din 23032023
eliberate de cafre SARED NORD' certificat de urbanism nr,
an . 2023

4 Tpul de constructie / Bud cmpoumenscmba

Lonstructia LEA-022kV si instalarea conductorulur i a corpurilor de
Auminat pe piloni exisfent

5 [ate de infrare /' Ucxadksie daxrsie

Conform hartii zonei de vint - IV si- harta zoner de chicurd - 1V

6. Volumele si cerinfele
de indeplinirea a proectulur /* 00beme
mpedobarus 1o BanonHerHuw rnpoexma

LEA - O4kV;
PTI09C0(3 100k VAL PTTIELOL3 (T00k VAL PT120C0(3 (250K VA)
/ PTI220003 (100k VAL PT126(0(3 (100k VA

7 Ftapele de proiectare / cmaduoHocmes
npoexkmuypobanus

Project de executie

8 Denumirea organizatier clientulur /* Haumerobarue
Op2aru3ayuy 3aKasHuKka

Primdria s.Caracuseni Vech r-ul Bricen

9 Denumirea organizatiel proectulur / Haumerobaque
MPOEKMHOU GD2aKU3aL Uy

1, JOSAN SERGHFI"

10 Termenul finisdri profectulur / Cpok Baino/erus

In periodd de 30 zile de la achitarea lucrdrilor de proectare

npoexma
11 Cerinfe specifice /” Ocodee ykazarus Corpuri de duminat 50W
2 [afe de esire:
Loncluzi:
Bineficiar: Primar s.Caracusemi Vech
Isemndtura) Wumele. Prerumele)

Executor:

Serghel Josan

(semndtura) MNumele, Prenumele)




n locul N mv.

Semndfura data

N inv. oniginal

Dispozifii generaleé

Proiectul ‘Nluminarea stradald” in s.Caracuseni Vech, r-ul Bricen; este executat in baza:
comanaa ae proiectare nr. I dn 28042023
certificatulur de urbamsm Nr. — din 2023 eliberat de primaria satului Caracuseni Vechi.

avizelor de racordare nr.1055/1056/1057/1058/1059, din 23032023 eliberate de cafre SA'RED NORD'care corespund
cerimnfelor NAIE, conform normelor in constructi si alfor acte normative care reglamenteazd modul de reconstructe a
refelelor electrice s/ mstalafilor electrice de ufilizare

Puterea permisa in Avize este: 5kW.
Tensiunea in punciul de racordare este de 220 V.
Categoria ae fiabilitate-//,
Sistema de punere (a pamint - TNV-C-S.
Impdmintarea dubld a firulu nul se efectveazd cu banda metalicd 40x4 la priza de pamint nou montata,

Alimentarea cu energie electrica se prevede de la instalatia de Distributie-04kV a: PTI09COL3 (100kVAL/PT116C0L
(100kVAL/PTI20C0L3 (250kVAL/ PT122C0L3 (100kVAL/ PTIZ6C0L3 (100kVA) de (a infrerupdtorul nou montat

Se monteazd panou de evidenfd PF fp BZUM-TF-03-1 dofat cu infrerupdtor de infrare BH-32/1/20; contor électronic 1;0
/12//5.7 72-D1 5(85A) si panou ae dirjare dotat cu demaror magnetic /1M12-010; releu ae timp IHP si infreruptor aufomat BA4%7-

PEPD se montfeazd pe constructie mefalicd la postul de fransformare existent (a inalfimea 17 mefri de la pamint
Se completeazd in I0-04kV a fiecarui PT cu cdfe un infrerupdfor dofal cu siguranfe fuzibile de protectie,

lesirea din P se efectueaza cu conductor SIP-5 2x35,  SIP-5 2x25 pand la primul stalp cu elemente speciale de fip
JMLED” in corespundere cu cerinfele NAIF s/ recomanddrile prevazute de producator,

Toate uninife conaductorulur SIP-5 cu ufilgiul electric se efectueazad cu auiorul papucilor de cablu de tip CAPTAU-50.
Se efectueazd montarea LEA-Q22KV cu cablu SIP-5 2x35 si- SIP-5 2x25 pe stdlpi din befon armat existenfi

Pentru dumnarea publica se vor falosi corpurs de duminat Stracal de tp LED , cu puterea de 50w, monfate pe stilpr
existent

Penfru protfectie contfra electrocutarior, care pot parvens in urma defectdri izolatie] foate parfile metalice care normal
nu se afld sub tensiune frebue sd fie unite cu nulul de protectie
Raionul constructier se referd la a /V-a zona climatica:
-numarul rawnulur dupd sarcina vintulur IV,
-numarul raonulu dupd formarea chiciurer 1V,
(indicafoarele normative sint prezentate pentru repefarea odafd in 25 de an)
Montarea corpurilor e iluminat /[76' Strazi s/ drumuri de efectuat inafara coroanelor arborilor pe console , orientate spre
carosabilul strazi (drumuluy) (NAIE p.6.314) S , , ,
Conform NAIE oaca pe faza sint montate mai mult ae 20 e corpuri de iluminat este nevoie ca la fiecare corp in parte de
mstalat cite un aparat de protectie, sigurante FS-52GF/1A/250V (sau aparate de protectie analogice)
Utilajul electric poate i folosit s/ ae alte tpuri numai sa corespunaa parametror specificati in prolect

Proiectul este elaborat in confarmifate cu respectarea documentelor normative in vigoare si asigurd
mivelul de califate corespunzafor:
A - rezistentd si stabilitate:

TABELUL DOCUMENTELOR OF REFERINTA SI ANEXATE

Nofiune

Denumire Remarcd

Documente de referinfd

1193 edifia VIl

[pabuna ycmpodcmb 37exmpoycmarobok

NCM G.0203.2017 Proiectarea refelelor electrice ordsenesti
NCM G.0L.02.2015 Projectarea si montarea instalatilor electrice in cladirile locative si sociale
NCM 6.01.03-2016 Instalafi electrice Dispozifive electrofefinice
NCM A.08.02-2014 Securifatea si sandtatea munci in constructi
Odwoyenusie, Gbyxuensse u nepexoddsie X,/ 0 onops B/M 04«8 ¢ (WI-2 v fukedtod aomamypos
Tun/jpoexm 25.0017 000 HWIER
TY16-705500-2006 | Mpoboda camonecyuue u3ompobaHHee u 3auueHse 615 BoIdywHsix /UHU 3eKmponepecayl
1773407150 (37 Jazemnguyue Yompoucmba AuHUY 3/eKmponenedaqy Hanpaxequem 0 38-35kB
77 3407-253 (37 Jakpennenue b zpyHmax Xene300emoHHsiX U TEDEBSHHEIX ON0p Ha Xe/Ne300eMOoHHbIX Npucmabkax

ana B/104-20 kB

777 3407-150 (37

Instalafi de legare la pamint a stilpilor [EA

Documente anexate

01/05/23 - LM

Lucrdri de montare

01/05/23 - SE

Specificarea maferialelor de consiructie si echpamentelor

TABFLUL SETURLOR OF BAZA A DFSENFLOR DF FXECUTIE

Nofiune Denumire Remarcd
0L/05/23 - IEE Huminat stracal
TABELUL DESENFLOR DF EXECUTIE A SETULUI DF BAZA
Coala Denumire Remarcd
! Date generale
2-6 Planul general al refelelor de luminat
7-11 Calculele curentilor ge scurtcircuit si a perderilor ae tensiune
12-16 Schema monofilard
17 Schema montdri PD si PF
18-19 Montarea corpurilor de iluminat
20 (alculul gabarifulur conductorulur in punctul de infersectie

Proiectul este elaborat in conformitate cu normele si regulile in vigoare cu indeplinirea masurilor de asigurare a
profectier mediulu inconyurdfor, precum si tehnici securitdti regulile de profectie antincendard s/ antiexplozivd la

exploatarea LEA/

Proiectul corespunde condfilor coordondrilor a pdrfior conferesate

B - sigurantd in exploatare;

C - siguranta la foc;

0L/05/23 IEE

D - igiend sdnafatea oamenior, refacerea si profectia medilw inconjurdfor;

E - izolafie fermicd hidrofugd si economie de energie;

Reconstructia sistemulur de luminat stradal in
sCaracusenii Vech; r-ul Briceni

LA . . Functia NP Semn, Data
F- p/‘g/“ﬂ[fle /mpafrlvq {gamafulz//, /SP M Jovmir Ftapa | Coala | Coli
G - utilizare sustenabild a resurselor nafurale Flaborat S Josan 0577 Numinat stradal o ] .
Coordonat

Marian Jovmir

Inginer sef de proiect

Dispoziti generale

1l “JOSAN SERGHEI"
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1 Rezistentele calculate a prizelor de pamint nu va depdsi marimea de 10
Ohm - pentru LEA-10 kV si 30 Ohm pentru LEA-04 kV.

2. Proectul dat va fi coordonat in modul stabllit cu autoritatea publicd
locald 17 cu fofi propriefari de refele inginerest.

3 Locul montdri pilonior indicat in project poartd un caracter consulfativ.
Va fi apreciat la fafa loculur de cdfre executant finind cont de foafe
circumstantfele care pot apdrea s/ conform normelor de constructi in
vigoare.

Termeni de execufare a lucrdrior.
PFL prevede urmdfoarele tfermen de lucrdrr:
- perioada fofald de muncd prevdzutd pentfru construchia si-montarea LEAI-Q4kV va depinde de
numdrul de captury;
- fermenul limitd penfru perfectarea documentatiel de primire s/ dare in exploatare a obiectivelor
este de o lund dupd inchererea tuturor lucrdrilor
Executantul lucrdrilor, in baza PEL, va elabora un grafic detaliat de constructie si montare a LEA/-
10/04kV care la rindul sdv va fi coordonat cu beneficiarul

Notd:
l Projectul de coordonat in modul stabilit cu specialisti

Amenajarea teritorilor compartimentelor conexe a proectulu; persoanele fizice si juridice
cointeresate. defindfori refelelor ingineresty existente, conform
cerintelor legislaties in vigoare La coordonarea prorectului
obligatoriu de precizat locul s/ nivelul de amplasare in sol a
refelelor ingineresti existente cum in locurile amplasdri paralele
a) Restaurarea gazonulu;; asa s la intersectile cu LE-10/04 kV proectate Dupd necesitate

b Restaurarea pietrei la bora, documentafia de proiect de corectat

¢) Eliminarea deseurilor de prodctie si 2 Inainte de inceperea lucrdrilor de montg) e necesar de
constructie ' o elaborat Proiectul de Executie a Lucrdrilor (PFL) in care in mod

. obligatoriv vor fi incluse activitdfile ulterioare ce complicd
b) Restaur. ‘?f ea trotuarelor s parfilor executarea lucrdrilor (volume suplimentare] Pind la indeplinirea
carosabile: lucrdrilor de ferasament e necesar de invitat reprezentanfii
- restaurarea completd a strafurior refelelor ingineresty existente in zona de lucru pentru frasarea in
structurale de pavaj si trotuar, cu naturd, precizarea locurilor de amplasare st lungimilor RE-10/04

La finalizarea lucrdrilor de constructie s/
montare vor 17 infreprinse urmdfoarele masury
pentru amenagjarea teritoniulu:

acoperire ulterioard cu strat de
beton asfaltic s/ aale de pavaj pe
intreaga lafime;

- restaurarea completd a strafurior

Structurale de imbrdcaminte, parte a
fraficulur rutier, in fofalifate cu
acoperire ulterioard a stratulu de
beton asfaltic pe infreag fraseul

kV projectate. Lucrdrile de electromontay de indeplint in
conformitate cu cerinfele NAIE, NOM G.01.03:2016 si NCM
A08022014,

3 Rezistenfele calculate a prizelor de pamint va fi mai
micd sau egald cu 30 Om

4 Lucrdrile de constructie si montare a LEAI-04 kV cu
cablu OP var 17 execufate conform normelor fefinice in
constructi in vigoare.

5 La intersectia cu LEA-10kV sau pozarea cablului pe
aceiasi stilp de respectat distanfa pe verticald de 15m Se

inferzice montarea a oricaror corpuri de lluminat pe stilpl de LEA-
10 kV.

ATENTIE!
EXECUTANTULUI DF LUCRAR!

Pind la inceperea lucrarior solicifali prezenfa
A reprezenfafilor A

conform fabelulur de coordondrs

Notd: B
1Pind (a inceperea lucrdrilor de monfare corpurilor de iluminal conform proiectulu; execufanful va
obfine obligatoriy, auforizarea lucrarilor de la 0SD SA'RED Nord',

2Locul monfari corpurilor de iluminat indicafi in proect poartd un caracter consulfativ si va fi aprecia n

la fafa loculwi de cdfre executant si APl findnd cont de foafe circumstanfele care pol apdrea s
conform Normelor in vigoare

JPe stalpi LEA 10 kV nu se admife amengarea corpurdor de iluminal cerinfd pct 632 Norme
amenagjare a mstalafilor electrice INVAIE ed 7)

4.Intocmirea Conventier de exploatare cu 0SD SA'RED Nord” pentru LEAI - 022 kV suspendatd comun pe
stalpii existenf; propriefate a gperaforulur sistemulur de distribufie

5. In proiect sunt idicafi stlpi din befon armat SV95 care pot fi locuifi cu feavd din metal zincat de
8m. cu J110mm. sau pilory de metal speciali penfru duminare sfradald

6.la indeplinirea lucrardor de monfare a sflpilor noi sd fie chemafi reprezenfanfi  organelor
coinferesafe (felecom, gaz, apdcanal efc)

NS 22\ 114 ooky proiectatd tpul conductorulu sectivnea-mit / lungimea-m SA'RED Nord”

LEA-04kV lexistenta) Oficiul Bricen
LEA-T0KV fexistenta)

Stilp din beton armat O4kV (existent)
Stdlp din beton armat 10kV lexistent)

Instalafie de legare (a pamint efectuata prin corpul pilonulu
Lorp de duminat LED

Teava profilata 80*80 [=6m (pentru evidenta)

Panou de evidents SA ‘Moldtelecom
Paﬂau de diryare
Teava profilata 80*80 =7 5m (pentru monfare corp de duminat )

Stilp din beton armat 04k V (proiectaft)

Primaria
Slaracuseny Vech

in locul N inv.

T amme
T 01/05/23 [EE

Recanstructia sistemulur de iluminal stradal in
I '

e | WA | Sem | oun | sCaracuseni Vechi r-ul Bricen/
Specpricp | M Jowmr | | Planul general a refelelor de luminat

| Claborat | S Josan | | 0523 PTI09C0L3 PE| 2 | 2
Coordorat | | |

I N I Planul traseului - ,,
] JOSAN SERGHE!
scara 11000 _

fura dafa
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Semna

N inv. original




M’:

1 Rezistenfele calculate a prizelor de pamint nu va depds/ marimea de 10
Ohm  pentru LEA-10 kV si 30 Ohm pentru LEA-04 kV.

2. Proiectul dat va fi coordonat in modul stabiit cu autoritatea publica
locald 1/ cu fol/ propriefari de refele inginerest

3 Locul montdri pilonilor indicat in proiect poartd un caracter consultativ.

~ Va 17 apreciat la fafa loculu de catre executant finind cont de foate

circumstantele care pot apdrea s/ conform normelor de constructi in

vigoare.

S

Termeni de execufare a lucrdrilor.
PFL prevede urmdfoarele fermen de lucrdrr
- peripada fofald de muncd previzufd penfru constructia si montarea LEA-Q4kV va deoinde de
numdrul de captury;
- fermenul limitd pentru perfectarea documentafiel ae primire si dare in exploatare a obiectivelor ® 514
este de o lund dupd incheierea tufuror lucrdrilor o
Executantul lucrdrilor, in baza PFL, va elabora un grafic defaliat de constructie si montare a LEA/-
10/04kV care la rindul sdu va fi coordonat cu beneficiarul.

Notd:

1l Proiectul de coordonat in modul stabilit cu specialisti
compartimentelor conexe a proiectulu; persoanele fizice si juridice
cointeresate, defindtori refelelor ingineresti existente, conform
cerinfelor legisiatier in vigoare [a coordonarea proectulu
obligatoriu de precizat focul s/ mivelul de amplasare in sol a

pentru amenjarea teritoriulu; refe/e/or /'hg/heresfl/ existente cum in locurile amplasdri paralele
a / Restaurarea gazon e asa sl la /ﬂ{erseaf//lq cu LE-10/0/4 kV proectate Dupd necesifate 4
o ] documentatia de proiect de corectat
Y R é"Sf'éIUf area pletr ‘?/ la bora, o 2 Inainte de incaperea lucrdrilor de montg e necesar de
¢/ Eliminarea deseurior de productie si elaborat Proiectul de Executie a Lucrdrilor (PEL) in care in mod

. il

La finalizarea lucrarior de constructie si
montare vor 11 infreprinse urmafoarele masuri

T L=578m

LAZA 2
A=1919%
MR R

N

e

A

constructie.
b Restaurarea trotuarelor si partilor
carosabile:

- restaurarea completd a straturior
Structurale de pavaj si trotuar, cu
acaperire ulferioard cu strat de
beton astaltic si oale de pavaj pe
intreaga lafime,

- restaurarea completd a straturior
structurale de imbrdcaminte, parte a
fraficulur rutier, in fotalifate cu
acaperire ulferioard a stratului de
beton asfaltic pe infreag fraseul

obligatoriv vor fi incluse activitdfile ulterioare ce complicd
execufarea lucrdrilor (volume suplimentare) Pind la indeplinirea
lucrarilor de ferasament e necesar de mvitat reprezenfanfii ™S
refelelor ingineresti existente in zona de lucru penfru frasarea in
naturg precizarea locurilor de amplasare si lungimilor RE-10/0.4
kV proectate Lucrdrile de elecfromontay de indeplinit in
conformitate cu cerintele NAIE NCM G.0L03.2016 si NCM N
A080220/4 * 21012 -

3 Rezistentele calculate a prizelor de pamint va fi ma ,
micd sau egald cu 30 Om

4 Lucrdrile de constructie si montare a LEA-04 kV cu
cablu (P var fi executate conform normelor fehmice in
constructi in vigoare

5 La Intersectia cu LEA-10kV sau pozarea cablului pe
aceiasi stilpi de respectat distanfa pe verticald de 15m Se

inferzice monfarea a oricdror corpuri de dumnal pe Silpl de [EA-
10 kV.

Notd:

1Pidnd la inceperea lucrarilor de monfare corpuridor de duminal conform proiectulu; execufanful va
obfine obligaforiy, auforizarea lucrarilor de la 0SD SA'RED Nord'.

2Locul monfari corpurior de idluminat indicafi in proiect poartfd un caracter consulfativ si va i apreciat
la fafa loculw de cafre execufant si APL, findnd cont de foafe circumsfanfele care pot apdrea si
conform Normelor in vigoare,

JPe stdlpi LFA 10 kV nu se admife amengarea corpuridor de fluminal cerinfa pct 632 Norme
amengare a instalafilor electrice INAIE ed 7),

4.Intocmirea Conventier de exploatare cu OSD SA'RED Nord” pentru LEA/ - 0.22 kV suspendatd comun pe
stalpi existenf; propriefafe a gperaforulur sistemulur de distribufie

5 In proiect sunt indicati sHlpi din beton armat SV95 care pot fi inloculfi cu feavd din metal zincat de
8m. cu J110mm. sau pilory de mefal speciali penfru duminare stradald

6.la indeplimrea (ucrarilor de monfare a sflpdor noi sa fie chemafi reprezenfanfi organelor
coinferesate (felecom, gaz, apacanal efc)

ATENTIE! 2
EXECUTANTULUI DF LUCRAR! , &\Q‘%m@’%
Pind la inceperea lucrdrilor solicifafi prezenfa
A reprezentafilor A
conform fabelulu de coordonars

in locul N inv.

Semndfura dafa

N inv. oniginal
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Jeava patrafa cu inalfimea de 6m de la

(proiectat)  pamint (1,5m betonat in paming) pe care
este montat contorul Ia indlfimea de 17m,

{yminat proiectal
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CP-5 2x25 L
1=222m

Huminat proiectat
CIP-5 2x25
L=16m

Huminat prolectat
CIP-5 2x25
L=13m
Y15
“' Numinat profectat
<Y 0P-52x25

4 L=llm
(oY
HNuminat proiectat
S CIP=5 2x25
Q@ L=9m
\ w17
Y

L

/s
Q

Semne convenfionale

Post de fransformare existent (PT)

NI-5 2x25

LEA-0.22kV proiectatd fipul conductoruluj sectinea-mit / lungimea-m

LEA-O4kV (existenta)

LEA-TOkV (existenta)

Nijms

SHlp din beton armat Q4kV (existent)

RIRS

Stalp din befon armat 10kV (existent/

X

Instalafie de legare la pamint efectuata prin corpul pilonulu

Lorp de duminal [ED

Teava profilata 80*80 [=6m (pentru evidenta)

Panou de evidentd

Panou de dirjare

Teava profilata 80*80 [=75m (penfru montare corp de iluminat ]

Omllm|s

Stilp din befon armat 04kV (projectat)

LISTA COORDONARI OR

Intreprinderea

COORDONAT Semnatura

SA'RED Nord”
Oficiul Bricen

S.Laracusem Vech

Primaria

SA ‘Moldtelecom”

O0L/05/23 IEE

Reconstructia sistemulur de duminat stradal in

sCaracuseni Vech; r-ul Bricen/

Functia NP Semn. Data
Specprincp | M Jovmir Planul general a refelelor de luminat tlapa | Coala Col
Elaborat S Josan 0523 DTI6CLS oF P 2
2 Coordonat
Planul traseului 5 .
I "JOSAN SERGHE!
Scara 11000




Termeni de execufare a lucrdrilor.
PFL prevede urmdtoarele fermeni de lucrarr

numdrul de captury;

este de o lund dupd incheerea futuror lucrdrilor

- perioada fofald de muncd prevazufd penfru constructia si montarea LEA-04kV va depinde de
- fermenul limitd pentru perfectarea documentafie/ ae primire si dare in exploatare a obiectivelor

Executantul lucrdrior, in baza PFL, va elabora un grafic defaliat de constructie si montare a LEA/-
10/04kV care la rindul sdv va fi coordonat cu beneficiarul

. o

La finalizarea lucrarior de constructie si
monfare vor 1 infreprinse urmafoarele masuri
pentru amenajarea teritoriulu;
al Restaurarea gazonului;
b Restaurarea pietre la bora,
¢ Eliminarea aeseurifor de producfie si
constructie
b Restaurarea trotuarelor s/ partilor
carosabile:

- restaurarea completd a straturior
Structurale de pavay si trotuar, cu
acaperire ulferioard cu strat de
beton asfaltic s/ aale de pavaj pe
infreaga latime,

Notd:

l Proiectul de coordonat in modul stabilif cu specialisti
compartimentelor conexe a proiectulu; persoanele fizice si juridice

cointeresate, defindfori refelelor ingineresti existente, conform
cerintelor legislatier in vigoare La coordonarea proectului
obligatoriy de precizat locul s/ mivelul de amplasare in sol a

refelelor inginerest; existente cum in locurile amplasary paralele
asa si la intersectile cu LE-10/04 kV proectate Dupd necesitate

aocumentatia de proiect de corectat

2 Inainte de inceperea lucrdrilor de montg e necesar de

elaborat Proiectul de Execufie a Lucrarilor (PEL) in care in mod
obligatoriy vor 1/ incluse activitatile ulterioare ce complicd
executarea lucrdrilor (volume suplimentare) Pind la indeplinirea
lucrdrilor de terasament e necesar de invifat reprezenfantii

refelelor inginerest; existente in zona de lucru penfru frasarea in
naturd precizarea locurilor de amplasare si lungimilor RE-10/04

kV projectate lucrdrile de electromontay de indeplinit in
conformitate cu cerintele NAIE, NCM G.0L.032016 si NeM
A0802.2014

3 Rezistentele calculate a prizelor de pamint va fi mai

in locul N inv.

Semndfura dafa

N inv. original

HNuminat profectat
CIP-5 2x25

20

L=575m.
lsc=136A

<t

M

ATENTIE!

EXECUTANTULUY DF LUCRAR!

Pind la inceperea lucraridor solicifali prezenfa
reprezenfafilor

conform fabelulu de coordonadrs

1Pind la inceperea lucraridor de monfare corpurilor de duminal conform proiectulu; execufanful va

|, obfine obligatoriy, auforizarea lucrarilor de la 0SD SA'RED Nord',
' 2Locul monfdri corpuridor de iduminat indicafi in proect poartd un caracter consulfativ si va fi goreciat
la fafa loculur de cdfre execufant si APL, findnd cont de foafe circumstanfele care pot apdrea si

conform Normelor in vigoare

3Pe stdlpi LFA 10 kV nu se admife amengarea corpurilor de iluminat, cerinfa pct 632 Norme

amengjare a stalafilor electrice INAIE ed 7),

4.Intocmirea Conventiel de exploatare cu OSD SA'RED Nord” pentru LEA/ - 0.22 kV suspendatd comun pe

stdlpii existenf; propriefafe a gperaforulur sistemulur de distribufie

5. In proiect sunt indicati stlpi din beton armat SV95 care pot fi inloculfi cu feavd din metal zincat de

8m. cu A110mm. sau pilori de mefal speciali penfru duminare stradald
6.la indeplimrea (ucrarilor de monfare a shlpdor noi sd fie chemafi reprezenfanfi  organelor
cointeresafe (felecom, gaz, apdcanal efc)

- restaurarea completd a straturilor micd sau egald cu 30 Om o /1 — ‘3- 7
structurale de imbraciminte parte a 4 lucrgn/e ae construcltie si montare a [54/—?,4 KV cu gt
oty ruter i fotalital cablu [P vor i execufate conform normelor fefnice in 6/5 _ =4 r
raficulu rufier, in ua alrale. cu constructii in vigoare | X 2 1
acoperire ulferioara a strafulur de 5 La intersectia cu LEA-10kV sau pozarea cablului pe N\
beton asfaltic pe infreag fraseul aceiasi stilpi de respectat distanta pe verticald de 15m Se /4 I
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/ < <* > 00/ I
S, 2 =5 ) N .
/ 2 10 X
/ . . N
Nz Huminat proiectat X .
| 2 CP-5 2¢25 N&
L=8m w1 Ops\
l = \
| 2
2 50>
N / 7
N
N\ D /
N ¥,
N / “
N\ # / .
J Aol
N 1 Rezistenfele calculate a prizelor de pamint nu va depads/ marimea de 10
N N\ /15 Ohm - pentru LEA-10 kV si 30 Ohm pentru LEA-04 kV.
& / / 2. Proectul dat va fi coordonat in modul stabilif cu autoritatea publica
TN / f locald 1 cu toti proprietari de refele inginerest;
S X % ¢ 3 Locul montary pilonilor indicat in proiect poartd un caracter consultativ.
K Va 1 apreciat la fafa loculu de cafre executant finind cont de tfoate
\ N AN L=500m. . circumstanfele care pot apdrea si conform normelor de constructi in
[=713m \ X, 2 Is:=155A vigoare.
le=112A o _414(/:1,65%
M3

AU=236%—> =7
M5

QE/me Lulvellonaee

® Fost de fransformare existent (PT)

NI-5 2x25

—————— LEA-0.22kV proiectats tpul conductorulu; sectivnea-mit / lungimea-m

LEA-Q 4KV (existental

LEA-TOkV (existenta)

L3 | Stip din beton armat Q4kV (existent)

[ | Stdlp din beton armat 10kV fexistent)

X Instalafie de legare la pamint efectuata prin corpul pilonulu

& Lorp de luminat LED

B Teava profilata 80*80 [=6m (penfru evidenta)
. Panou de evidentd
= Panou de dirjare

[ Teava profilata 80780 [=75m (pentru montare corp de iluminat )
O SHlp din beton armat Q4kV [proiectat)

LISTA COORDONARI OR

Intreprinderea

COORDONAT

Semnatura

SA'RED Nord”
Oficiul Bricen
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Reconstructia sistemulur de iluminat stradal in
sCaracuseni Vech; r-ul Bricen/
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in locul N v,

Semndfura dafa

N inv. original
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ATENTE! LISTA COORDONARILOR
EXECUTANTULUI DE LUCRAR] A : -
Pind (a inceperea lucrarior solicifali prezenfa Inirepringerea COORDONAT Semnatura
Notd { : E regrezentafilor A , ,
1 Projectul de coordonat in modul stabilit cu specialisti £ f/Z] Jl lj A SA'RED Nord
] o compartimentelor conexe a proiectulu; persoanele fizice si juridice Loniorm rapeciety ge cooraonart . Oficiul Bricen
Amenajarea tentorifor. cointeresate. defindtori retelelor ingineresti existente, conform 53/77/75' canv. E'/7f /0/70/ e
La finalizarea lucrarior de constructie si cerintelor legislatiel in vigoare. La coordonarea proectulu ‘ )
monfare vor fi infreprinse urmatoarele masur/ obligatoriu de precizat locul s/ mivelul de amplasare in sol a Post de fransformare existent (PT)
entry amenaiarea teritorilur refelelor inginerest existente cum in locurile amplasary paralele g, 2 . .
g y /;e;fau,area gazonuli; asa s/ la intersectile cu LE-10/0/4 kV proiectate. upd necesitate Notu _ _ o _ _ TS 22 | 174020V proectats tioul conductoralu sectimea-mi? / lungimea-m Pf//”ﬁf/f? |
B Restaurarea pietrei Iz bord documentaia de profect ce coreciat | 1Pana la inceperea lucrarilor de monfare corpurilor de duminal conform proectulu; execufanful va , sLaracuseny Vechn
ok : 4 o 2 Inainte de inceperea lucrdrilor de monta) e necesar de ] _ _ ) _ . ] ——|LEA-Q4kV lexistental
¢/ Eliminarea deseurilor de prodlictie si elaborat Proiectul de Executie a Lucrdrior (PEL) in care in mod abfine obligatoriy, auforizarea lucraridor de la 0SD SA'RED Nord JEA 10K Toxistonta)
constructie obligatoriv vor fi incluse activitdfile ulterioare ce complicd v .. ; ) . .. A ; v . . p _ e
b Restaurarea trotuarelor si pirtilor executarea lucririlor (volume suplimentare] Pind (a indepliniea 2Locul monfari corpurilor de iluminat indicafi in proiect poartfd un caracter consulfativ si va fi apreciat [0 | Stip din beton armat QékV lexistent) 4 Uoloteh
1o lucrdrior de f / oe ivitat fanfi : v : A , v : o , ‘Molatelecom”
o f;jf;’; . retelolor ingieres exisfente 20 g s sl frasarea i la fafa locului de cdfre executant si APL, findnd cont de foafe circumstfanfele care pot apdrea si I | Stdlp din beton armat 10V fexistant)
. naturd precizarea locurilor de amplasare si lungimifor RE-10/04 Y I Instalatie de | la odmint efectuata ori [ ol -
structuta/e/ge pavej i trotuar, cu ¥V praiectate Lucririle de electramantq) de indeplinit T conform Normelor in vigoadre. X e e’ egare la pdmint efectuata prin corpul pilonului
acoperire ulfenoard cu sirar g conformitate cu cerinfele NAE NCW G.0L03.2016 5i ACW JPe stalpi LEA 10 kV nu se admife amengarea corpuridor de duminat cerinfd pct 632 Norme ®- | Lorp de uminaf LED
beton astaltic si oale de pavaj pe A08022014. | o _ ) - _ ] Teava profilafa 80*80 [=6m (penfru evidenta)
intreaga ldtime; 3 Rezistentele calculate a prizelor de pamint va fi ma amengjare a istalafilor electrice INAIE ed 7), T | P de evidens
- restaurarea completd a strafurilor micd sau egaid cu 30 Om s : - v w ” ’
hructurale de /;77 bricdiminte. parte o 4 Lucrdrie de constructie si montare a LEAI-04 KV cu 4.Infocmirea Convenfier de exploatare cu OSD SA'RED Nord” pentru LEA/ - 022 kV suspendafd comun pe B | Powu de dijare
. L, cablu (P var fi executate conform normelor fehmice i ap - . . . .. . -y . - *00 /_ T
fraficul m/i/er,‘ 7 /ia/a//;a/‘jz @ el 1 e COTorT TR [EEE T stilpi existent; propriefate a gperatarului sistemulur de distribufie (C.) 57- ‘;; ; ”;;" ZZZ; ‘7;2 500 ‘4 :f; FZ”[’; ; i/’”””" are corp de duminat/ 0L/05/23 IEE
acoperire utrerioara a siraruidy ge 5 La intersectia cu LEA-10kV sau pozarea cablului pe i ’ At A ;A T v , ' o o A
beton asfalfic pe ifreag fraseul sortis St i rospeetat dotonta o2 vertiald g 19 52 5. In proiect sunt indicafi stilpi din befon armat SV95 care pot fi inloculfi cu feava din mefal zincat de Recanstructia sistemulu de duminat stradal in
inferzice monfarea a oricdror corpuri de dumnal pe Silpl de [EA- 8/”’ cl/ a170mm. say p//gﬂ/ de melal SpEC/ﬂ[/ peﬂf/'-u Numinare stradal ﬁ Functia NP Semn | Data s.larac USEeri Ve E'[/7/, r-ul Briceni
10 kV/ ’ ’ < — 5 -
a .. v - . . v . . wecprincp | - M. Jovmir g Ltapa | Coala coly
6la indeplimrea lucrdriior de monfare a sflplor noi sd fie chemafi reorezentanfi organelor Elaboralt | S Josan gazg| lam gener ”//3‘77];;’;0/5 é”” de dluminat | s |
coinferesafe (felecom, gaz apdcanal efc) Coordonat :
Scara 11000




L=446m.

k=152 %
A(/aM?ﬁs-»
M4

Mot

vigoare.

1 Rezistentele calculate a prizelor de pamint nu va depasi marimea de 10
Onm - pentru LEA-10 kV s/ 30 Ohm pentru LEA-04 kV.

2. Proiectul dat va fi coordonat in modul stabilit cu autoritatea publica
locald 17 cu toti proprietari de refele ingineresti

3 Locul montdri pilonior indicat in proiect poartd un caracter consulfafiv. |
Va i apreciat a fafa loculu de cafre executant finind cont de foate
circumstantele care pot apdrea si conform normelor de constructi in

Termeni de executare a lucrdrior.
PFL prevede urmdtoarele fermeni de lucrarr

- perioada fotald de muncd prevazufd pentfru constructia si montarea LEA-04kV va depinde de

numdrul de captury;

- fermenul limitd pentru perfectarea documentafiel ae primire si dare in exploatare a obiectivelor | 62

este de o lund dupd incheerea futuror lucrdrilor

Executantul lucrdrilor, in baza PFL, va elabora un grafic defaliat de constructie si montare a LEA/-

10/04kV. care la rindul sdv va fi coordonat cu beneficiarul

in locul N inv.

Semndfura dafa

N inv. original

. ol

La finalizarea lucrdrior de constructie si
monfare vor 1 infreprinse urmaftoarele masuri
pentru amenajarea teritoriulu;:

2
Y
¢

Y

Restaurarea gazonulu;

Restaurarea pietrer la bora;
Eliminarea aeseurifor ae productie si
constructie.

Restaurarea trotuarelor s/ partilor
carosabile:

- restaurarea completd a straturilor
Structurale de pava si trotuar, cu
acaperire ulferioard cu strat de
beton asfaltic s/ aale ae pavaj pe
infreaga latime;

- restaurarea completd a straturior
Structurale de imbrdacaminte, partfe a
fraficulur rutier, in fofalifate cu
acaperire ulferioard a strafulur de
beton asfalfic pe infreag fraseul

Notd:
p)

Projectul de coordonat in modul stabilit cu specialisti

compartimentelor conexe a proiectulu; persoanele fizice si juridice
cointeresate, defindfori refelelor ingineresti existente, conform
cerintelor legislatier in vigoare La coordonarea proectului
obligatoriu de precizat locul s/ mivelul de amplasare in sol a
refelelor inginerests existente cum in locurile amplasdri paralele
asa si la intersectile cu LE-10/04 kV proectate Dupd necesitate
aocumentafia de proiect de corectat

2

Inainte de inceperea lucrdrilor de montg) e necesar de

elaborat Proiectul de Execufie a Lucrdrilor (PEL) in care in mod
obligatoriy vor 11 incluse activitafile ulterioare ce complicd
executarea lucrdrilor (volume suplimentare) Pind la indeplinirea
lucrdrilor de terasament e necesar de invitat reprezentantii
refelelor inginerests existente in zona de lucru pentru frasarea in
naturd precizarea locurilor de amplasare si lungimifor RE-10/04
kV projectate lucrdrile de electromontay de indeplinit in
conformitate cu cerintele NAIE, NCM G.0L032016 si NCM
A080220/4

3

Rezistentele calculate a prizelor de pamint va fi ma/

micd sau egald cu 30 Om

4

Lucrdrile de constructie si montare a LEAI-04 kV cu

cablu CP vor fi executate conform normelor fefinice in
constructi in vigoare

5

La Intersectia cu LEA-10kV sau pozarea cablului pe

aceiasi stilp de respectat distanfa pe verticald de 15m Se
interzice monfarea a oricdror corpuri de duminat pe siilpl de [EA-

10 kv,

PT126C0L3
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%

4 4 luminat proiectat
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ATENTIE!
EXECUTANTULUY DF LUCRAR!

Pind (a inceperea lucrdrilor solicifali prezenfa
reprezenfafilor

conform fabelulu de coordondrs

Notd:

1Pdnd la inceperea lucrarilor de monfare corpuridor de duminal conform proiectulu; execufanful va
obfine obligatoriy, auforizarea lucrarilor de la 0SD SA'RED Nord',
2Locul monfari corpuridor de duminat indicafi in proiect poartfd un caracter consulfativ si va fi aoreciat
la fafa loculwr de cafre execufant si APL, findnd cont de foate circumstanfele care pot apdrea s/

conform Normelor in vigoare.

JPe stalpi LEA 10 kV nu se admife amengarea corpuridor de duminat cerinfa pct 632 Norme
amengare a instalafilor electrice INAIE ed 7),
4.Intocmirea Conventiei de exploatare cu 0SD SA'RED Nord” pentru LEA/ - 022 kV suspendatd comun pe
stalpi existenf; propriefate a gperaforulur sistemulur de distribufie
5 In proiect sunt indicati stlpi din beton armat SV95 care pot fi inloculfi cu feavd din metal zincat de
8m. cu J110mm. sau pilory de mefal speciali penfru duminare sfradald
6la indeplinirea lucrardor de monfare a sflpilor noi sd fie chemafi reprezenfanfi - organelor

coinferesate (felecom, gaz, apacanal efc)

LISTA COORDONARI OR

Intreprinderea

COORDONAT

Semnatura

SARED Nord”
Oficiul Bricen/

Post de fransformare existent (PT)

Primaria
SLaracusen Vechi

I-5 2x25

LEA-022kV proiectatd tipul conductorulu sectiunea-mit / lungimea-m

LEA-Q 4KV (existental

LEA-T0kV (existenta)

SA ‘Moldtelecom”

L

Stilp din befon armat Q4kV (existent)

LI

Stdlp din befon armat 10kV (existent)

X

Instalafie de legare la pamint efectuata prin corpul pilonulu

Lorp de luminat LED

Teava profilata 80*80 [=6m (penfru evidenta)

0L/05/23 IEE

Panou de evidenfd

Panou de dirjare

Teava profilata 80780 [=75m (penfru montare corp de dluminat )

Reconstructia sistemulur de luminat stradal in
s.Caracusenii Vech; r-ul Bricen/

Om|l|Im|

Stilp din beton armat 04kV (projectat)

Scara 11000

Funcfia NP Semn. Data
5_7:;(') /; ZW /Z jgg//] r 573 Planul general a refelelor de iluminat Llapa | Coale | Cob
' ' 6
Coordont PTI26C0L3 PE 20
Planul traseulur

11 "JOSAN SERGHEI"




NH-latr SO ppamar-z0. e PD =
PTI0960L3 100KVA (1uz=204) s M &8 Mz\\A SE 11 (P-52x25 [=544m M3 \4,) P/ca/i? Z(A w
D-04kV ALT6b01In 3x25 1=10m ABBI” 3x25 1=2m le=116A | jz-—.f,é%
L ran L2 CP-52x25 1-619m M4\A’) & c;/v"?jgj W
4 calc=4;
L1334 AU=205%
NG 13 CP-5 2425 1525 w5 \\4,) Pj"’j:__%g;w
l U=174%
APRECIEREA CONDUCTORULUI
dupa pierderile de tensiune si actionarea protectier dupa curenti de scurt circuit fIsc(1f})
PT109COL3 - Tr-r TM-100-10/0,4kV; S ,-100kVA,; Zt/3=0,260hm
, , Puterea Curentul Aparal de profectie
Semn Tip, Lungimea, p Curentul | AY,,,, | Punctul de | Z,, |de scurt
conventional | sectiune m /C:;; T g A % scurt circuit| opm/km | clircuit 7o Ldisjunctor | Lactiongriis | Tactiondrii
lse, A (fuzibil) A , Sec.
ANBEBU,
i P I 1/ 22 | 1000 | 000 Isc 296 | 760 |M-Latr(s0) \7H-33 (204)| 84,7
M2 ABBI 3x25 2 22 1000 036 Isc 296 744 | BA47-29 B16 80
M3 CIP-5 2x25 544 07 3,18 180 Isc 2,58 129 | BA47-29 B10 50 04
M4 CIP-5 2x25 619 055 2,50 2,05 Isc 2,58 116 BA47-29 B10 50 04
M5 CIP-5 2x25 525 095 4,32 1,74 Isc 258 133 BA47-29 B10 50 04
JURNALUL CONDUCTORULUI
Traseu Cablu
Conform proiectului Sa instalat
. Semn Cantitatea c‘ant/st;qtea
§ convenfional Inceput Stirsit Ti sl ;ig,;‘;fea [un‘z/ﬂea Ti 53[/"/2//750 Lungined, m
S tons /zmé . ' firelor, Nota: Calculul curenfilor de scurt circuit s perderilor de fensiune esfte indeplinit
& . . .
tensiunea pentru cel mai lung segment al fiderului LEA-04kV
e M! D 038kV Panou de evidentd |All6boln | 3x25 10
E M2 Panou de evidentd | Panou de distributie | ABBT 25 2 OL/05/23 [EF
S L1 Panou de distribufie Stilp Nr.19 CiP-5 2x25 544 - L, -
E 12 Panou de distribufie Stilp Nr.24 CIP-5 2x25 619 Reconstrucfin S/SfE/.l.]U/U/ U'_E' //U/;?//?U{‘ S/‘/'“UU'U/ "
(3 | Panou de distributie | Stip Mr21 | CP-5 | 225 | 525 Fncte | WP | sem | ous s.Laracuseni Vech; r-ul Bricen |
- 1/1 SHlp Mr 1 Stp Nr1/10 | CP-5 | 2x25 | 2687 Z"fﬂ”;’”ﬂ W oy e 0 Elapa | Coale | Col
5 13/1 Stlp 8 SHp Mr8/22_| CP-5 | 225 | &2 o <) Jmnat eiectiic exterr E| 7| 2
E 1372 St /7/7 Nr.9 St /7/7 /Vf-é/ 10 (-5 2x25 353 Calculele curentilor ok scurtcircuit s/ a . ”
= 13/3 SHip N 16 St W16/ | CP-5 | 225 | 17 perdrir de tensine V' JOSAN SERGHE]




it [sc=7824 o 54729 [sc=771A . lse=124A
-latr 5 g
PTI6C0L3 100KVA (fz=208) & M Je Mz\\A ng P L OP-5 2x25 F578m M3 \4,, P;a/c—__%;/;”’/
D-04kv ATBbEIn 3x35 1=10m ABBI 3x35 1=2m ls=I1IA \ jz/j:f,lgf%
AL Bl 12 CP-52x25 I-660m M4\A’) i 7,;_(;5955/; W
q calc=4,
=104 1 AU=218%
AT P0 13 CP-5 235 I=766m M5 \\A,) P/”f’::? _Z;W
1 AU=253%
APRECIEREA CONDUCTORULUI
dupa pierderile de tensiune si actionarea protectier dupa curenti de scurt circuit fIsc(1f})
PT116COL3 - Tr-r TM-100-10/0,4kV; S, =100kVA,; Zt/3=0,26hm
, , Puterea Curentul Aparal de profectie
Semn Tip, Lungimea, p Curentul | AY,,,, | Punctul de | Z,, |de scurt
conventional | sectiune m /C:;; T g A % scurt circuit| opm/km | clircuit 7o Ldisjunctor | Lactiongriis | Tactiondrii
lse, A (fuzibil) A , Sec.
Allbbolln
Mt e 10 23 | 1045 0 Isc 212 | 782 | m-Latrso) |/IH-33 (204) | 84,7
M2 ABBI 3x35 2 23 1045 | 035836 /sc 212 /7] | BA47-29 B16 80
M3 CIP-52x25| 578 095 4,32 1,91 Isc 258 124 | BA47-29 B10 50 04
M4 CIP-5 2x25| 660 0,65 2,95 218 Isc 258 111 BA47-29 B10 50 04
M5 CIP-5 2x35| 766 07 318 253 Isc 1,64 130 | BA47-29 B10 50 04
JURNALUL CONDUCTORULUI
Traseu Cablu
Conform proiectului Sa instalat
Semn Cantitatea Cant/st;;tea
E conventional Inceput Stirsit i S/ ;;ZZ;HEH Lun_gl/ﬂea Tip <or !‘L/,WEH Lunginea, m
= ! ! firelor, o ) L, ) ) A .
8 tensiunea tensiunea Nota: Lalculul curenfilor de scurt circurt si perderilor de fensiune este indeolint
<S B o . .
M1 D 038kV Panou de evidenta |AllGbolin Ix35 10 ,06’/7th Cé’/ ma/ /U”g SBg/ﬂé’ﬂt a/ ﬁderU/U/ [E4'0,4k|/
o M2 Panou de evidentd | Panou de distributie | ABBI X35 2
5 L1 Panou de distributie | Stilp Nr. 20 CIP-5 2x25 578
E:‘ 12 Panou de distributie | Stilp Nr.'22 cip-5 2x25 660 0L/05/23 EE
N . . . a F, . . - - - a
S L3 Panou de distribufie | Stilp Nr. 26 CP-5 | 2x35 766 Reconsfructia sistemulur de duminal stradal in
§ L1/1 Stilp Nr. 5 Stilp Nr. 5/8 CIP-5 2x25 222 [ i Vert / Briceni
11/2 Stilp Nr. 9 Stilp Nr. 975 oP5 | 2x25 169 Functia NP Semn. | oata s.Laracusemn Vecry, r-ul oricen
- L1/3 Stilp Nr, 13 Stilp Nr. 13/3 CIP-5 2x25 89 Specprincp | M Jovmir Etapa | Coala coli
.g 12/1 Stilp Nr.'18 Stilp Nr. 18/3 ciP-5 2x25 101 Elaborat S, Josan 0523 Nluminat electric exterior PT116C0L3 oF P 2
b 13/1 Stilp Nr.'13 Stilp Nr. 13/4 CIP-5 2x25 113 Coordonat
g [3/2 Stilp Nr."20 Stilp Nr. 20/6 CIP-5 2x25 172 Calculele curentilor de scurtcircuit si a - ,
= 13/3 Stilp Nr."20 Stilp Nr. 20/4 cip-5 2x25 102 perderior de tensiune V' JOSAN SERGHE]




_ - e=155A
N-latr RN PEBAIT-29 1P N PD 14720 1p 810 5 -1 15k
PTI20C0L3 250kVA @ (fuz=254) ~ M I_. %520 MN‘ § Ll COP-5 2x25 1=500m "3 “’) F;mjc_-é'gg /4W
_ _ N calc™vs
D-04kV AlTBb3UIR 3x35 1=10m ABBI 3x35 1-2m lse=136A AU=165%
AL Bl 12 OP-52x25 I=575m /144\A Peac=1, OKW
O a4 /7A
=124 A0-19%
BA47-29 1P BIO Prai=L45kW
- =i M5“ calc=4
P L3 CIP-5 2x35 [=713m o L6594
AU=236%

APRECIEREA CONDUCTORULUI

dupa pierderile de tensiune si actionarea protectier dupa curenti de scurt circuit fIsc(1f})
PT120C0L3 - Tr-r TM-250-10/0,4kV,; S, =250kVA,; Zt/3-0,106hm

, , Puterea Curentul Aparal de profectie
Semn Tip, Lungimea, p Curentul | AY,,,, | Punctul de | Z,, |de scurt
conventional sectiune m calcs / calc A % scurt circuit Ohm/km cireuit 7i / disjunctor / actiondriis T actiondrii
kw P 5 y
/sc, A (fuzibil) , SEc.
Allbbolln
Mt oas 10 | 365 | 1659 0 Isc 212 | 1729 |Wh-Latr80) |H-33 (254) | 84,7
M2 ABBI 3x35 2 3,65 1659 | 035836 /sc 212 1673 | BA47-29 B20 80
M3 CIP-5 2x25| 500 115 523 165 Isc 258 155 | BA47-29 B10 50 04
M4 CIP-52x25| 575 105 477 190 /sc 258 136 | BA47-29 B10 50 04
M5 CIP-5 2x35 713 145 6,59 236 Isc 258 112 | BA47-29 B10 50 04
JURNALUL CONDUCTORULU/
Traseu cavly 1371 Stilp Mr. 6 Stilp Nr. 6/6 oP5 | 2x25 150
Conform proectulur 52 instalat 13/2 Stilp Nr. 8 Stilp Nr. 8/4 CP-5 |  2x25 126
Semn Cantitatea Cantitatea 1373 Stilp Nr. 871 Stilp Nr. 8/9 oP-5 | 225 | 132
conventional Inceput Stirsit | s/ sectivnea | Lungimea ) 3 . L3/4 Stilp Nr. 17 stilp Wr. 1775 Cp-5 2x25 139
- Tip firelor m Tip | sectwnea|Lungimea, m 13/5 Stilp Nr.'18 Stilp Nr. 18/3 CIP-5 2x25 104
"§ ! ' firelor,
N tensiunea tensiunea
8 I D 0.38kV Panou de evidenfd | A6BOUn | 3x35 10 Nofa: Calculul curenfilor de scurt circuit s/ perderior de fensiune este indeplint
S M2 Panou de evidenfd | Panou de distributie | ABBI X35 2 ,06’/7th cel mal /Uﬂg SBg/ﬂé’ﬂt al fiderulu LEA -0/4k|/
5 L1 Panou de distributie | Stilp Nr. 17 CIP-5 2x25 500
5 12 Panou de distributie | Stilp Nr. 20 cliP-5 2x25 575
§ L3 Panou de distributie | Stilp Nr. 27 CIP-5 2x35 713 0]/05/23 EE
S L1 Stilp Nr. 2 Stilp Nr. 2/14 CP-5 | 2x25 390 Reconsfructia sistemulur de duminal stradal in
§ L1/2 Stilp Nr. 2/4 Stilp Nr. 2/17 CIP-5 2x25 87 [ i Verhi / Briceni
11/3 Stilp Nr., 2/8 Stilp Nr. 2/20 oP5 | 2x25 74 Functia NP Semn. | oata s.Laracusemn Vecry, r-ul oricen
- L1/4 Stilp Nr. 6 Stilp Nr. 6/2 CIP-5 2x25 60 Specprincp | M Jovmir Etapa | Coala coli
.g 12/1 Stilp Nr. 7 Stilp Nr. 7/3 CIP-5 2x25 98 Elaborat S, Josan 0523 lluminat electric exterior PTI20C0L3 or 9 2
S 12/2 Stilp Nr. 8 Stilp Nr. 8/4 CIP-5 2x25 133 Coordonat
g L12/3 Stilp Nr. 14 Stilp Nr. 14/4 ClIP-5 2x25 154 Calculele curentilor de scurtcircuit i a 5 ,
= 12/4 Stilp Nr. 15 Stilp Nr. 15/4 CIP-5 2x25 115 perderilor de tensiune I/ JOSAN SERGHET




Isc=782A Isc=77IA lsc=110A

NH-latr PEBAd7-29 1P PD
BA47-29 IP BIO _ - Prai=] OkW
PTI1220013 100KVA (f12:254) &, M & Mz\\A N L OP-5 225 568 i \A,, oy
D-04kv AlTb3lUn 3x35 1=10m ABBI 3x35 1-2m lee~109A 220:2,2]%

5’/447—ég 1P BIO 17 P x5 =937 M4“ Prac=0.9kW
O L4094

<1024 2U=319
BA47-29 IP Bl6

N 13 CP-52x35 1=65Im ,,,5\\A Peatc™075KW
d  fa~34IA

le=162A A0=217%

: Praic=] 3okW
L3I CP-5 2x25 I=417m M5\, Lo 44IA

APRECIEREA CONDUCTORULUI 2U138%
dupa pierderile de tensiune si actionarea protectier dupa curenti de scurt circuit fIsclif))

PT122C0L3 - Tr-r TM-100-10/0,4kV; S .- 100kVA,; Zt/3=0,260hm

in locul N inv.

Semnatura dafa

N inv. original

, , Puterea Curentul Aparal de profectie
Semn 7ip, Lungimea, p Curentul | AU,,,, | Punctul de | Z,, |de scurt
conventional | sectiune m /C:;; T Lo A 9% |scurt circuit| ohm/km | circuit 7io Ldisjunctor | /actiondriis | T actiondrii
/s, A (fuzibil) A , Séc.
Allbbollin
M e 10 4 1818 0 Isc 212 | 782 |Mh-Latrteo) |IH-33 (2541 | 84,7
M2 ABBI 3x35 2 4 1818 036 Isc 212 /7] | BA47-29 B20 80
M3 CIP-52x25| 668 / 4,55 221 Isc 258 110 | BA47-29 B10 50 04
M4 CIP-52x35| 937 09 4,09 310 /sc 1,84 109 | BA47-29 B10 50 04
M5 CIP-5 2x35 657 075 341 217 /sc 284 102 BA47-29 B16 50 04
M6 CIP-52x25| 417 135 6,14 138 /sc 258 162 | BA47-29 50 04
JURNALUL CONDUCTORULU/
Traseu Cablu
Conform proiectului Sa instalat
Semn Cantitatea Cant/tgtea
conventional Inceput Stirsit . s/ sectiunea |Lungimea . > . o . L . . R .
" firetor, m Tp S;‘r’:/”o”;’” Lungimea, m Nofa: Calculul curenfilor de scurt circuif si perderilor de fensiune este indeplinit
tensiunea tensiunea pentru cel mai lung segment al fiderului LEA-04kV
M D 0.38kV Panou de evidentd |Al1660Un 35 10
M2 Panou de evidentd | Panou de distributie | ABBI X35 2 0]/05 / 23 I[EF
L1 Panou de distributie | Stilp Nr. 25 CIP-5 2x25 668 —— - - - ~
12 Panou de distributie | Stilp Nr. 35 CIP-5 2x35 937 Reconsiructia sistemulur de duminal sfradal in
L3 Panou de distributie | Stilp Nr. '1/23 CIP-5 2x35 657 ” e AN/
11/1 Stilp Wr. 4 Stilp Nr. 4/12 CP-5 | 2x2s 334 Funcfa udi Sem. | bata s Laracugeni Vech; r-ul Bricen ,
L1/2 Stilp Nr. 4/7 Stilp Nr.'4/14 CIP-5 2x25 57 Specprincp | M. Jovmir Etapa | Coala coly
13/1 Stilp Nr. 1 Stilp Nr. 18 CiP-5 2x25 417 Elaborat S Josan 0523|  luminat electric exterior PTI22C0L3 oF 10 2
13/2 Stilp Nr. 9 Stilp Nr.'9/13 CIP-5 2x25 350 Coordonat
L3/3 Stilp Nr. 10 Stilp Nr. 10/12 clP-5 2x25 333 Calculele curentilor de scurtcircut s a . .
L3/4 Stilp Nr. 12 Stilp Nr. 12/9 CIP-6 2x26 250 perdenilor de tensiune I IOSAN SERGHE!




NH-1atr SCTO08  ppanar-zop LA g L
PT126C0L3 100KVA (fz=208) & M J Mz\\A ng P L1 OP-52x25 FF530m M3 \4,, P;a/c—'__%g/;”’/
D-04kV All6bolln 3x25 I=10m ABBI 3x25 I=2m lse=152A \ ZKZC-_/ /75 %
BA47-29 1P BIO . Pra=065W
N (2 CP-52x25 |-446m M4\AO /ca//c-295/l
K34 2U=147%
5’A47—<9 1P BIO 13 OP-5 2405 =538 M5\\‘ PCH,C:? 75kW
O ac~34IA
20-178%
APRECIEREA CONDUCTORULUI
dupd pierderile de tensiune si actionarea protectier dupd curenti de scurt circuit fIsclif))
PT126C0L3 - Tr-r TM-100-10/0,4kV; S ,-100kVA,; Zt/3=0,260hm
t
, , Puterea Curentul Aparal de profectie
Semn Tip, Lungimea, p Curentul | AUg,,, | Punctul de | Z,, |de scurt
conventional | sectiune m /c:;; T g A 9 |scurt circuit| Opm/km | circuit 7io Ldisjunctor | actioniriis | T actiondrii
/sz, A (fuzibil) A , SEc.
Al1655Mn
M1 5 10 2,35 10,68 0 Isc 2,96 760 | NH-Latr(80) \/IIH-33 (20A]| 84,7
M2 ABBI 3x25 2 2,35 1068 |035836 Isc 2,96 /44 | BA47-29 B16 80
M3 CIP-52x25| 530 095 4,32 175 Isc 258 132 | BA47-29 B10 50 04
M4 CIP-52x25| 446 0,65 295 147 Isc 258 152 | BA47-29 B10 50 04
M5 CIP-5 2x25 538 075 3,41 1,78 /sc 258 131 BA47-29 B10 50 04
JURNALUL CONDUCTORULUI
Traseu Cablu
Conform proiectului Sa instalat
E Semn ) Cantitatea Cant/st;qtea
= conventional Inceput Stirsit , s/ sectiunea | Lungimea ) . , o . . L . . " .
8 Tip firelor, m Tip | sectivnea | Lungimea, m | Npfa: Calculul curenfilor de scurt circuit si perderdor de fensiune este indeplinit
= tensiunea frelo pentru cel mai lung segment al fderului LEA-Q4kYV
tensiunea 4
,g M1 D 038kV Panou de evidenta |AlTB6oUn 25 10
E M2 Panou de evidentd | Panou de distributie| ABBI 25 2 0]/ 05/ 23 /EE
S L1 Panou de distributie Stilp Nr.18 ClP-5 2x25 530 . ; . -
S 17 Panou de distributie | Stllp Nl s | 2x25 146 Reconsfructia sisfemulu de //U/77//70{‘ sf/'“ada/ n
S 13 Pangu de distributie Stilp Nr.19 cp-5 | 2x25 538 s T P s.Laracuseni Vechy r-ul Briceni
11/1 Stilp 5 Stilp Nr5/11 clp-5 2x25 340 Soecoringp | W Jowmi Eipa | Coala | Col
3 Ls2 Stilp Nr.1! Stilp Nrll/7 | CIP-5 | 2x25 210 Flaborat S Josan 0523|  Huminat electric exterior PTI26C0L3
N 12/1 Stilp Nr.! Stilp Nr.1/13 cip-5 2x25 378 reT— PE| 1 | 2
g L371 Stilp Ar.10 Stilp Nr.10/5 CP-5 2x25 98 Calculele curentilor de scurtcircuit s/ a A
= 13/2 Stilp Nr.13 Stilp Nr.13/3 cip-5 2x25 102 Serderior g tansine 1 "JOSAN SERGHE"




in locul N inv.

fura dafa

7

Semna

N inv. original

)
&
o

/Vﬁ-gr (204) PT 109C0L3/100kVA 1D-04kV
. N
Sursa de alimentare % Vi
PEA/Aﬁﬁb_ﬁ[Z/ﬂ 25 [=10m Proe=2 kW
_r = 1 k004 | 43 3425 1=2m
3 = g T
SN 5 Panou de evidentda
S S PEN
SS3 RS PDE [Eep0
N S S = =
SR § S 9 84-32 634 o8 1P il
O U
S =S &

I < T~ y
SRS 5 3 WEL72-D1 y
SRS S 8 51854 2207 Wh
o S S S
S o = S LT PEN
S S S
S X S BA47-29 1P BI6 -

D S S
N ISERS)
s | 8§ § S5 Panou de o0 wﬂl
Q 3 ‘o -
S ES <5 dirjare PD
ST
S S8 1
S S S S PEN
< E w~ S E — )} — —— — e e e E——— ——— — — —9— — @ O
& > B NS
g [N S 4. —
SRS S g |18 | (&
& ¥ p KMt N 2 N
=~ S N N &~
E N Q S > ,_l é\ é\ G\s\
S S S |_| N N N
S| §E S8 K1 S N
S & g s At KM! - Demaror «Q a Q
- = E Electromagnetic
T Tioer
WL T S
=] N
Ss& 5 & V4
SS3 QS
=59 NS
S S® NS S S S
O3 3 St o3t x|
& S S 2 s Sle 835 85
§ | 888 | 23 Sko3t 3k
S TSI § S g N g S g S
= oS NS g S
< S, L S S S 3
S 1R N
N S S 3
E S X<

Puterea instalatd kW

055w | 095w
254 4324

Denumirea line/

1 corp. | 19 corp.

* (antitatea exactd a conductoridor este
concretizatd la fafa locull inainte de
inceperea monftari

0L/05/23 IEE

Reconstructia sistemulur de duminat stradal in
sCaracusenii Vech; r-ul Briceni

Functia NP Semn. Data
Specprincp | - M. Jovmir Etapa | Coala coly
Elaborat S Josan 0523\ lluminat electric exterior PTI09C0L3 PF 1 2
Cooraonat

Schema monofilard

/I JOSAN SERGHEI"
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in locul N inv.

fura dafa

7

Semna

N inv. original

Nﬁ-gr (254) PT 120C0L3/250kVA ID-04kV
. N
Sursa ae alimentare % Vi
All6ballin 3x25 I=10m =365k
/DE/V caic—vs
o L < < katc=1659A | ABAI 3x25 I-2m
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yx/L* 44 1-x/1)
y-sdgeata conductorulu la infersectie m;
X-distanta pind la infersectie m;
L-deschizatura infre stilp; m;
F-sdgeata conductorulur la mylocul deschizaturi; m,
G=HI-(hoty)
G-gabaritul verfical in punctful de infersectie m
H!-indltimea pind (a infarirea conductorulul pe stilp, m.
ho- indlfimea obiectului infersectat m

Remarcd:

Gabaritul sd fie indeplinit conform NAIE p.24.33- 24.34.

1 Distanta pe verticald de la conductoarele neizolate ale [FA-T0kV. in infravilanul si extravilanul localifatior, pind la
syprafafa paminfulul la o sdgeatd maximd daforifd greutafi proprii frebue sa fie mimm de 6 m, la infersectile cu drum
auto-distanta mimima-7 m,

2 Distanta pe verticald de la conductoarele izolafe ale LEA-Q4 kV in infravilanul si extravilanul localitdfilor, pind la
syprafafa paminfulur si partea carosabild a drumulur frebuie sd fie nu mai pufin de 5 m

3 Distanta de la conductori izolati pind la pamint la bransamentele frebue sa fie nu mal pufin de 25 m
4 Distanta pe verticald infre [FA-10kV si gazoducte terestre frebuie sa fie nu mai pufin de 3 m

5 Distanta pe verticald LFA-Q4 kV la o sdgeatd maximd pind la conductoarele lnilor de comunicafie in deschizafura
ntersectilor frebuie sa fie nu mai pufin de 1m de la conductoarele neizolate 125 m

0L/05/23 IEE

Reconstructia sistemulur de luminat stradal in

p T ; s.Laracusenii Vechy r-ul Bricen/

N inv. original

ISP M. Jovmir Ltapa | Coala col

Elaborat S Josan Huminat stradal PE 20 20
Cooraonat

Lalculul gabarifulur conductorulur in punctul de . .,
intersectie 1 "JOSAN SERGHE!




. Unitatea de .
Denumirea . . |Cantitatea
masura

1 lucrdri de montare
Montare teava bue,
Montare BZUM-TF-03-1 buc,
Montare evidenfa buc,
Montare set priza legare la pamint buc,
Montare OP-5 2x25 m
Montare OP-5 2x35 m
Montare corp de iluminat
Montare réle ae timp
Montare stilp 9.5
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2. Materiale
NH-1atr cu fuzibil oe 254
NH-latr cu fuzibil ae 20A
CP-5 2x25
CP-5 2x35
BZUM-TF-03-1
Jeavd metalica 80x80
Demaror magnetic [IM12-070
Releu de timp /IHP
Intreruptor automat BA47-29 204
Intreruptor automat BA47-29 T6A
Intreruptor automat BA47-29 104
corp ade ifuminat LED 50
contor electronic tip MEI72-DI  5854)
Stitp SYN-95
Bandd de ofel F2007
(atarame p,/u bandd de ofel A200
Clema CA 1500
Clema SO-234 2x35
(lema P 2x95
Bridad (SB
Lapison de efansare
Electrozi penfru prizd de pamint
Armatura d = 6 mm
Armatura d = 10 mm
Cleme PS-1

26 Cleme ES-1500 ouc.
Notd:

1 Cantitatea maferialelor este consulfativa maferialele sd fie concrefizate in dependenfd de volumul corpurior
ae fluminat
2ln proiect sunt indicafi stipi din beton armat SV95 care pot fi inlocuifi cu feavi din metal zincat de 8m. cu
A110mm._sau piloni de metal speciali pentru duminare stradald
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