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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Наименование ПримечаниеЛист
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Обозначение ПримечаниеНаименование

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

  Iluminarea Electrica Exterioara - 0,22kV60/2020-IEE-2
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  Общие даные (начало).
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  Общие даные (окончание).
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I.C.S. "Premier Energy
Distribution" S.A.

Coordonat cu conditia:
 1. Pina a incepe lucrarile de excavare se va concretiza plenitudinea reteilor si se va invita
 reprezentatul R.E.C.
 2. La apropierea si intersectia cu cablurile in actiune, in prealabil ele se vor sonda, proteja,
 lucrarile se vor executa de organizatii de profil.
 3. Cablurile existente in zona de executarea a lucrarilor se vor preda prin  act pentru integritate
 sefului de lucrari.
 4. In zona retelelor in actiune se vor executa lucrarile  respectind cerintele tehnicii securitatii.

Primaria sat.
Mindresti

1 18

    Beneficiar: Primaria sat. Mindresti

    Certificat de urbanism pentru proiectare Nr.08 din 17.11.2020

Общие даные (начало)

Iluminarea Electrica Exterioara - 0,22kV

01.21

   Гл. спец. ЭЛ - серт. серия 2020-P Nr.0531 от 11.03.2020

  План расположения проектируемых сетей на карте.

01.21

01.21 Директор  Virlan M.

60/2020-IEE-2

Iluminare stradala in satul Mindresti, raionul Telenesti.
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  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (окончание).

  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).

  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).

  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).

  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (начало).

15
16

  План расположения проектируемых сетей.

  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и
обеспечивает основные критерии качества, регламентируемые законом о качестве в строительстве:

     А - прочность и устойчивость;
     Б - безопасность при эксплуатации;
     С - пожаробезопасность и взрывобезопасность;
     Д - гигиену,безопасность для здоровья людей,восстановление и охрану окружающей среды;
     Е - тепло-, гидроизоляцию и энергосбережение;
     F - защита от шума;
     G – рационального использования природных ресурсов.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Наименование ПримечаниеЛист

  Электрическая схема наружного освещения 0,22кВ (начало).

  Кабельный журнал проектируемых линии ВЛИ-0,22кВ.

  Эскиз щита наружного освещения (ЩУНО-1). Масштаб 1:2

  Таблица выбора сечения кабеля 0,22кВ.17
18

  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).

  План расположения проектируемых сетей. Разбивочный план. Масштаб 1: 500 (продолжение).

  Электрическая схема наружного освещения 0,22кВ (окончание).

  Расчет токов короткого замыкания. (окончание)


	Sheets and Views
	Model


