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SARCINA  TEHNICĂ Nr.030/12-2023/2 

Pentru eleborarea documentaţiei de proiect  
Obiectivul: “Construcția și reabilitarea sistemului de iluminat public în  

com.Tuzara, r-nul.Călărași” 

Nr. Lista datelor de bază Date de bază şi cerinţele 

1 2 3 

2 Organizaţia de 

proiectare  
“ARIA TEHNO PROIECT“SRL 

3 Construcţie şi montaj Beneficiarul                   

4 Termenul construcţiei  2023-2024 

5 Tipul construcţiei 
Constructia si reabilitarea retelei de Iluminat Electric Exterior (IEE) în com.Tuzara, r-

nul.Călărași, pozat în mare parte pe pilonii din beton armat existenți. 

6 Locul  construcţiei  com.Tuzara, r-nul.Călărași 

7 Stadiul proiectării Proiect de execuţie (PE) 

8 Cerinţile de bază Reeșind din posibilitățile financiare ale bugetului Primăriei SE STABILESTE: 

- Traseele LEAI- 0,22kV a iluminării stradale sunt selectate de reprezentanţii 

benefeciarului. 

- Proiectul vizează proiectarea retelei de iluminat stradal (IEE) conform listei de străzi și 

planului vizual al străzilor com. Tuzara, eliberate de APL. 

- IEE nou în mare parte va fi cu montarea LEAI pe pilonii din beton armat care sunt într-o 

stare tehnică bună.  

- Pentru strazile cu LE – 10kV, corpurile de iluminat se vor monta peste drum, pe pilonii 

de 0,4/0,23 kV. Pentru a pastra fonul luminos al localității, in zonele unde nu sunt pilonii 

0,4/0,2 kV se vor monta piloni noi, din beton armat. 

- Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe pilonii din lemn care se afla intr-o stare 

rea.  

- Proiectarea unui sistem de iluminat public care să corespundă cerințelor și normelor 

naționale; 

- Montarea sistemului de iluminat, bazat pe utilizarea corpurilor de iluminat care să 

asigure calitatea, garanția și exploatarea optimă a întregului sistem; 

- Elaborarea echemei de alimentare electrică a panoului de distribuție și evidență; 

- Folosirea unui sistem automat de dirijare a timpului de iluminare pentru liniile propuse; 

- Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED cu pina la 50 W, și se vor monta la 

fiecare pilon, unde este posibil,  astfel se va obtine un fon nocturn uniform; 

- Tipul felinarelor a fos ales conform posibilităților financiare ale bugetului primăriei, in 

baza simulărilor DIALUX. Montarea lor se va face doar pe pilonii coordonați, din 

prealabil, cu reprezentanții Primăriei Tuzara; 

- În cazul în care valoarea luminozității, în unele locuri a iluminatului public nu va 

satisface norma fluxului luminos conform Clasei de iluminat (SM EN 13201 :2017) P5, 

Primăria își asumă responsabilitatea de a reechipa sistemul de iluminat în conformitatre 

cu normele în vigoare după aprobarea finanțării unui proiect nou a iluminatului stradal. 

- În caz de schimbare / expirare a avizului de racordare beneficiarul își asupă 

responsabilitatea de a corecta proiectul de executie a IEE pentru zonele date conform 

legislatiei în vigoare. 

- Documentaţia de eliberat în baza Certificatului de urbanizm Nr._  _ din ___. __.2024, 

elaborat de Primăria Tuzara. 

- Avizurile de racordare eliberate de operatorul de energie electrică din secor. 

- Ridicările topografice se vor prezenta de beneficiar la momentul realizarii lucrorilor de 

montare, dar doar pentru zonele unde se preconozeaza montarea pilonilor noi, în caz ca 

vor fi. 

- Comanda iluminatului va fi realizată clasic, din Panoul de distributie cu montarea unu 

Timer programabil. 

9 

 

Coordonările  Cu operatorul de energie electrica – executorul; 

Cu alte organizatii – beneficiarul. 

10 Cerinţile suplimentare Documentaţia de PE a se prezenta în limba română. 

Coordonarea proiectului cu instanţiile cointeresate le achită beneficiarul. 

Documentaţia de proiect de prezentat în minim 2 exemplare. 

Beneficiarul                   
Primăria Tuzara, r-nul. Călărași                               Primar Rîpă Ion              ___________________ 

 

Reprezentatul  

“ARIA TEHNO PROIECT“SRL                    Administrator    Iarmurati Antonina              04.12.2023 

Admin
Aria Tehno Proiect SRL



 

LISTA STRĂZILOR   030/12-2023/3 

 com.Tuzara, r-nul.Călărași 

 

Obiectivul: “Construcția și reabilitarea sistemului de iluminat public în  
com.Tuzara, r-nul.Călărași” 

 

LISTA STRĂZILOR pentru IEE proiectat com.TUZARA 
Tip  Situație Strada necesar de 

iluminat (nume) 
Conectat 
de la PT 
(nume) 

Clasa de 
iluminat (SM 
EN 13201 

:2017) 

Lungim
ea 

strazii                
(m) 

Latimea 
strazii 

Distanta 
stilp-
drum, 

Distanța 

între 
stalpi, 

Tip 
1 

Situatia 
1 

str. Vasile 
Alecsandri 

PT-212 P5 1800 4 0,5 70 

Tip 
2 

Situatia 
1 

str. Vasile 
Alecsandri 

PT-211 P5 1800 4 0,5 35 

Tip 
2 

Situatia 
1 

str. 1 Mai  PT-211 P5 800 3 1 35 

Tip 
2 

Situatia 
1 

str.Ștefan cel Mare 

și Sfint 

 PT-210 P5 900 4 1 35 

Tip 
4 

Situatia 
2 

str-la.Ștefan cel 

Mare și Sfint 

 PT-210 P5 900 4 0,5 35 

Tip 
3 

Situatia 
2 

st-la. Vasile 
Alecsandri 

 PT-211 P5 100 3 1 35 

Tip 
3 

Situatia 
2 

str.Zamfir 

Arbore și str-la. 

Zamfir Arbore 

PT-212, 
PT-211 

P5 900 2,5 1 35 

Tip 
3 

Situatia 
2 

str. Mitropolit 
Varlaam 

 PT-211 P5 500 3 1 35 

Tip 
4 

Situatia 
2 

I str-la. 1 Mai  PT-211 P5 200 3 0,5 35 

Tip 
4 

Situatia 
2 

II str-la. 1 Mai  PT-211 P5 330 2,5 0,5 35 

Tip 
4 

Situatia 
2 

str.Nucarilor   PT-213 P5 900 4 0,5 35 

Tip 
4 

Situatia 
2 

str. Dimitrie 
Cantemir  

 PT-209 P5 1900 4 0,5 35 

 

Unde : 

Situatia 1 inseamna  strazi centrale 

Situatia 2 inseamna  strazi secundare 

Notă: Pentru Tip 2- Tip 4 se acceptă acelasi tip de felinar, care satisface conditiile maxime ale 

situatiei de iluminat. 
 

Beneficiarul                   

Primăria Tuzara, r-nul.Călărași                                                Primar  Rîpă Ion              ______________ 

04.12.2023 
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Scrisoare de ieșire 0705/235781-20231229 

 

AVIZ DE RACORDARE  

Nr. P20202023120009 din 28.12.2023 valabil până la 28.12.2024 

Solicitantul: Primaria comunei Tuzara  

Adresa: r. Calarasi, s. Tuzara   

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Punct de iluminare publica 

Categoria de fiabilitate: III 

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc 

Punctul de racordare la reţeaua electrică este: PDC-146 fid. 16, PT-209C fid. 3, ID-0.4 kV 

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 220 V 

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere 

electrică contractată): 3000 W 

1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE: 

1.1. De montat o linie electrică aeriană izolată 0,4kV pe piloni din beton armat, utilizând cablu de marca şi secţiunea 

necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului de tip torsado.   

1.2. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe pilonii liniei de medie tensiune. 

1.3. De completat ID – 0,4kV, PT-209, cu un panou de distribuţie 0.4 kV,  conform proiectului. 

1.4. Ieşirea cablului din ID – 0,4kV, PT-209, până la Panoul de evidenţă (PEv) de efectuat cu utilizarea vizibilă a furtunului 

metalic. 

1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termoretractabile. 

2. CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV 

3. CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului în construcții”   NCM G.02.02:2018. 

4. VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 

( ) =1

scI
0,54  kA. 

4.1. Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

4.2. Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

5. CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE: conform cap. 3.1 NAIE. 

6. CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII: 

6.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie. 

6.2. Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente şi 

rapide (supratensiuni) ale tensiunii. 

6.3. De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71-7.1.86 NAIE. 

6.4. Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecţiile enumerate în pp. 6.2 şi 6.3, inclusiv cu protecţii contra 

supracurenţilor. 

6.5. Aparatele de protecţie specificate în pp. 6.1-6.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în 

exteriorul panoului de evidenţă indicat în p. 8. 

7. CERINŢE FAŢĂ DE AUTOMATIZARE: nu aplică. 

8. CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:     

8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor  

Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74  din  25.02.2022 

Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022). 

8.1.1. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei 

nr.19/2016. 
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8.1.2. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 1. 

Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2. Măsurarea energiei 

reactive este obligatorie la toate locurile de consum cu puterea instalată egală sau mai mare cu 50 kVA. 

8.1.3. Contorul electronic de energie electrică instalat va avea posibilitatea de înregistrare și stocarea valorilor 

înregistrate de energie electrică şi putere activă, după caz energie şi putere reactivă, pe parcursul a cel puțin 45 zile, iar 

în cazul locului de consum cu o putere racordată mai mare de 50 kW şi cu posibilitatea conectării contorului la sistemul 

automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat 

echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării 

contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii. 

8.1.4. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de 

măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern 

al contorului electric şi, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii şi parametrizării. 

8.1.5. La procurarea contorului consumatorul se asigură că contorul electronic poate fi configurat şi parametrizat de 

operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care la 

procurat, care nu poate fi configurat şi parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună 

la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) şi manuale de utilizare, necesare 

pentru derularea procesului de întreținere şi programarea a echipamentelor (contor şi modem).   

8.1.6. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum şi echipamentul de comunicare instalat de consumator 

trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție. 

8.1.7. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze. 

8.1.8. Transformatoarele de curent utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate 

metrologic şi incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. 

8.1.9. Clasa de precizie a transformatoarelor de curent nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5. 

8.1. PEv să se instaleze pe suport metalic sau din beton armat în nemijlocita apropriere de PT:  

8.1.1. Se va instala PEv cu două uşi dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm. Uşa 

interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor 

operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi 

aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, 

autoextingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529. 

8.1.2. Se va instala PEv cu o uşă (capac), dotată cu fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric, orificii pentru 

aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție şi acces la întreruptorul automat principal. Se va instala 

PEv din materiale conform  cerinţelor indicate în p. 8.2.1. Solicitantul este în drept să opteze pentru soluţia tehnică 

expusă în p. 8.2.1.  

8.2. Schema electrică aprobată a PEv trebuie să conţină: 

8.2.1. Întrerupător de sarcină instalat în amonte de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz. 

8.2.2. Întrerupător automat principal instalat aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, respectând 

cerinţele p. 5. 

8.2.3. Clemă pentru separarea conductorului PEN în N şi PE. 

8.2.4. De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secţiune necesară pentru diferenţierea 

clară a circuitelor în panoul de evidenţă. În cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductorele de fază (A), (B) şi 

(C) va fi executat în culoare proprie. 

9. Legarea la pământ şi îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu  cap. 1.7 NAIE.  

10. ALTE CERINŢE: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice, ce se montează de către electricianul 

autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de reţea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat 

rămâne la operatorul de reţea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen 

de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării. 

10.1. În instalaţiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale 

electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea 

energiei electrice. 

10.2. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind 

racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 

din 31.05.2019. 
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10.3. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează şi construieşte instalaţia de racordare după încheierea 

contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare. 

10.4. Solicitantul achită costul de proiectare şi tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea şi 

montarea instalaţiei de racordare. 

10.5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant şi un electrician autorizat să proiecteze şi să execute instalaţia 

de racordare, după executarea şi recepţia instalaţiei de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune. 

10.6. Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este 

responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii 

autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului 

de sistem în condiţiile stabilite la pct. (10.7). 

10.7. Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în 

proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în 

proprietatea operatorului de sistem. 

10.8. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalaţiei, părţile (solicitantul şi 

operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice şi semnează Actul de 

delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi Convenţia de interacţiune, care 

se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului de 

racordare.  

10.9. Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a 

proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către 

operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. 

10.10. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la 

care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 

09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul 

de racordare expirat nu poate fi prelungit. 

 

În atenţia  solicitantului 

 

1. În cazul în care solicitantul (potenţial utilizator de sistem) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept 

să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. 

2. După obţinerea avizului de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem) este in drept să solicite, operatorului de 

sistem proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către 

solicitant a costurilor de proiectare şi a tarifului de racordare. 

3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem): 

3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obţinerii actului de corespundere a 

instalaţiilor electrice ale solicitantului; 

3.2. stabileşte împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului 

(potenţial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de 

sistem a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi; 

3.3. achită tariful de punere sub tensiune. 

4. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile 

lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune. 

 

NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din  27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării 

locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, 

admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, 

şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul 

supravegherii energetice de stat. 

                                                                                          
Aprobat: Inginer  Solicitări de Conectare                                                                 Curinoi Liudmila 
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AVIZ DE RACORDARE  

Nr. M20202024010001 din 11.01.2024 valabil până la 11.01.2025 

Solicitantul: Primaria comunei Tuzara  

Adresa: Tuzara, Tuzara, 2   

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Punct de iluminare publica 

Categoria de fiabilitate: III 

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc 

Punctul de racordare la reţeaua electrică este: PDC-146, fid. 16, PT-210C, fid. 4, ID-0.4 kV 

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 220 V 

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere 

electrică contractată): 4000 W 

1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE: 

1.1. De montat o linie electrică aeriană izolată 0,4kV pe piloni din beton armat, utilizând cablu de marca şi secţiunea 

necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului de tip torsado.   

1.2. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe pilonii liniei de medie tensiune. 
1.3. De completat ID – 0,4kV, PT-210, cu un panou de distribuţie 0.4 kV,  conform proiectului. 

1.4. Ieşirea cablului din ID – 0,4kV, PT-210, până la Panoul de evidenţă (PEv) de efectuat cu utilizarea vizibilă a furtunului 

metalic. 

1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termoretractabile. 

1.6. De restabilit conductorul destinat iluminării stradale pe întreg sectorul solicitat, conform  schemei monofilare anexate. 

2. CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV 

3. CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului în construcții”   NCM G.02.02:2018. 

4. VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 

( ) =1

scI
1.33  kA. 

4.1. Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

4.2. Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

5. CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE: conform cap. 3.1 NAIE. 

6. CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII: 

6.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie. 

6.2. Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente şi 

rapide (supratensiuni) ale tensiunii. 

6.3. De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71-7.1.86 NAIE. 

6.4. Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecţiile enumerate în pp. 6.2 şi 6.3, inclusiv cu protecţii contra 

supracurenţilor. 

6.5. Aparatele de protecţie specificate în pp. 6.1-6.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în 

exteriorul panoului de evidenţă indicat în p. 8. 

7. CERINŢE FAŢĂ DE AUTOMATIZARE: nu aplică. 

8. CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:     

8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor  

Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74  din  25.02.2022 

Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022). 
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8.1.1. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei 

nr.19/2016. 

  

8.1.2. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 1. 

Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2. Măsurarea energiei 

reactive este obligatorie la toate locurile de consum cu puterea instalată egală sau mai mare cu 50 kVA. 

8.1.3. Contorul electronic de energie electrică instalat va avea posibilitatea de înregistrare și stocarea valorilor 

înregistrate de energie electrică şi putere activă, după caz energie şi putere reactivă, pe parcursul a cel puțin 45 zile, iar 

în cazul locului de consum cu o putere racordată mai mare de 50 kW şi cu posibilitatea conectării contorului la sistemul 

automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat 

echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării 

contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii. 

8.1.4. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de 

măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern 

al contorului electric şi, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii şi parametrizării. 

8.1.5. La procurarea contorului consumatorul se asigură că contorul electronic poate fi configurat şi parametrizat de 

operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care la 

procurat, care nu poate fi configurat şi parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună 

la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) şi manuale de utilizare, necesare 

pentru derularea procesului de întreținere şi programarea a echipamentelor (contor şi modem).   

8.1.6. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum şi echipamentul de comunicare instalat de consumator 

trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție. 

8.1.7. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze. 

8.1.8. Transformatoarele de curent utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate 

metrologic şi incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. 

8.1.9. Clasa de precizie a transformatoarelor de curent nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5. 

8.1. PEv să se instaleze pe suport metalic sau din beton armat în nemijlocita apropriere de PT:  

8.1.1. Se va instala PEv cu două uşi dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm. Uşa 

interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor 

operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi 

aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, 

autoextingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529. 

8.1.2. Se va instala PEv cu o uşă (capac), dotată cu fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric, orificii pentru 

aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție şi acces la întreruptorul automat principal. Se va instala 

PEv din materiale conform  cerinţelor indicate în p. 8.2.1. Solicitantul este în drept să opteze pentru soluţia tehnică 

expusă în p. 8.2.1.  

8.2. Schema electrică aprobată a PEv trebuie să conţină: 

8.2.1. Întrerupător de sarcină instalat în amonte de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz. 

8.2.2. Întrerupător automat principal instalat aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, respectând 

cerinţele p. 5. 

8.2.3. Clemă pentru separarea conductorului PEN în N şi PE. 

8.2.4. De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secţiune necesară pentru diferenţierea 

clară a circuitelor în panoul de evidenţă. În cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductorele de fază (A), (B) şi 

(C) va fi executat în culoare proprie. 

9. Legarea la pământ şi îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu  cap. 1.7 NAIE.  

10. ALTE CERINŢE: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice, ce se montează de către electricianul 

autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de reţea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat 

rămâne la operatorul de reţea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen 

de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării. 

10.1. În instalaţiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale 

electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea 

energiei electrice. 
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10.2. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind 

racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 

din 31.05.2019. 

10.3. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează şi construieşte instalaţia de racordare după încheierea 

contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare. 

10.4. Solicitantul achită costul de proiectare şi tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea şi 

montarea instalaţiei de racordare. 

10.5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant şi un electrician autorizat să proiecteze şi să execute instalaţia 

de racordare, după executarea şi recepţia instalaţiei de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune. 

10.6. Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este 

responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii 

autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului 

de sistem în condiţiile stabilite la pct. (10.7). 

10.7. Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în 

proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în 

proprietatea operatorului de sistem. 

10.8. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalaţiei, părţile (solicitantul şi 

operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice şi semnează Actul de 

delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi Convenţia de interacţiune, care 

se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului de 

racordare.  

10.9. Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a 

proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către 

operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. 

10.10. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la 

care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 

09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul 

de racordare expirat nu poate fi prelungit. 

 

În atenţia  solicitantului 

 

1. În cazul în care solicitantul (potenţial utilizator de sistem) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept 

să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. 

2. După obţinerea avizului de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem) este in drept să solicite, operatorului de 

sistem proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către 

solicitant a costurilor de proiectare şi a tarifului de racordare. 

3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem): 

3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obţinerii actului de corespundere a 

instalaţiilor electrice ale solicitantului; 

3.2. stabileşte împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului 

(potenţial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de 

sistem a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi; 

3.3. achită tariful de punere sub tensiune. 

4. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile 

lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune. 

 

NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din  27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării 

locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, 

admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, 

şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul 

supravegherii energetice de stat. 

                
                                                                 

Maftei Victor
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Scrisoare de ieșire 0705/235788-20231229 

 

AVIZ DE RACORDARE  

Nr. M20202023120001 din 28.12.2023 valabil până la 28.12.2024 

Solicitantul: Primaria comunei Tuzara  

Adresa: r. Calarasi, s. Tuzara, str. Tuzara, 2 A 

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Punct de iluminare publica 

Categoria de fiabilitate: III 

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc 

Punctul de racordare la reţeaua electrică este: PDC-146 fid. 16, PT-211C fid. 4, ID-0.4 kV 

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 220 V 

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere 

electrică contractată): 4000 W 

1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE: 

1.1. De montat o linie electrică aeriană izolată 0,4kV pe piloni din beton armat, utilizând cablu de marca şi secţiunea 

necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului de tip torsado.   

1.2. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe pilonii liniei de medie tensiune. 

1.3. De completat ID – 0,4kV, PT-211, cu un panou de distribuţie 0.4 kV,  conform proiectului. 

1.4. Ieşirea cablului din ID – 0,4kV, PT-211, până la Panoul de evidenţă (PEv) de efectuat cu utilizarea vizibilă a furtunului 

metalic. 

1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termoretractabile. 

2. CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV 

3. CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului în construcții”   NCM G.02.02:2018. 

4. VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 

( ) =1

scI
 1,33 kA. 

4.1. Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

4.2. Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

5. CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE: conform cap. 3.1 NAIE. 

6. CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII: 

6.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie. 

6.2. Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente şi 

rapide (supratensiuni) ale tensiunii. 

6.3. De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71-7.1.86 NAIE. 

6.4. Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecţiile enumerate în pp. 6.2 şi 6.3, inclusiv cu protecţii contra 

supracurenţilor. 

6.5. Aparatele de protecţie specificate în pp. 6.1-6.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în 

exteriorul panoului de evidenţă indicat în p. 8. 

7. CERINŢE FAŢĂ DE AUTOMATIZARE: nu aplică. 

8. CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:     

8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor  

Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74  din  25.02.2022 

Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022). 

8.1.1. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei 

nr.19/2016. 
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8.1.2. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 1. 

Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2. Măsurarea energiei 

reactive este obligatorie la toate locurile de consum cu puterea instalată egală sau mai mare cu 50 kVA. 

8.1.3. Contorul electronic de energie electrică instalat va avea posibilitatea de înregistrare și stocarea valorilor 

înregistrate de energie electrică şi putere activă, după caz energie şi putere reactivă, pe parcursul a cel puțin 45 zile, iar 

în cazul locului de consum cu o putere racordată mai mare de 50 kW şi cu posibilitatea conectării contorului la sistemul 

automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat 

echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării 

contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii. 

8.1.4. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de 

măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern 

al contorului electric şi, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii şi parametrizării. 

8.1.5. La procurarea contorului consumatorul se asigură că contorul electronic poate fi configurat şi parametrizat de 

operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care la 

procurat, care nu poate fi configurat şi parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună 

la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) şi manuale de utilizare, necesare 

pentru derularea procesului de întreținere şi programarea a echipamentelor (contor şi modem).   

8.1.6. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum şi echipamentul de comunicare instalat de consumator 

trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție. 

8.1.7. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze. 

8.1.8. Transformatoarele de curent utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate 

metrologic şi incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. 

8.1.9. Clasa de precizie a transformatoarelor de curent nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5. 

8.1. PEv să se instaleze pe suport metalic sau din beton armat în nemijlocita apropriere de PT:  

8.1.1. Se va instala PEv cu două uşi dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm. Uşa 

interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor 

operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi 

aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, 

autoextingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529. 

8.1.2. Se va instala PEv cu o uşă (capac), dotată cu fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric, orificii pentru 

aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție şi acces la întreruptorul automat principal. Se va instala 

PEv din materiale conform  cerinţelor indicate în p. 8.2.1. Solicitantul este în drept să opteze pentru soluţia tehnică 

expusă în p. 8.2.1.  

8.2. Schema electrică aprobată a PEv trebuie să conţină: 

8.2.1. Întrerupător de sarcină instalat în amonte de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz. 

8.2.2. Întrerupător automat principal instalat aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, respectând 

cerinţele p. 5. 

8.2.3. Clemă pentru separarea conductorului PEN în N şi PE. 

8.2.4. De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secţiune necesară pentru diferenţierea 

clară a circuitelor în panoul de evidenţă. În cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductorele de fază (A), (B) şi 

(C) va fi executat în culoare proprie. 

9. Legarea la pământ şi îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu  cap. 1.7 NAIE.  

10. ALTE CERINŢE: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice, ce se montează de către electricianul 

autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de reţea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat 

rămâne la operatorul de reţea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen 

de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării. 

10.1. În instalaţiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale 

electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea 

energiei electrice. 

10.2. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind 

racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 

din 31.05.2019. 
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10.3. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează şi construieşte instalaţia de racordare după încheierea 

contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare. 

10.4. Solicitantul achită costul de proiectare şi tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea şi 

montarea instalaţiei de racordare. 

10.5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant şi un electrician autorizat să proiecteze şi să execute instalaţia 

de racordare, după executarea şi recepţia instalaţiei de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune. 

10.6. Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este 

responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii 

autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului 

de sistem în condiţiile stabilite la pct. (10.7). 

10.7. Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în 

proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în 

proprietatea operatorului de sistem. 

10.8. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalaţiei, părţile (solicitantul şi 

operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice şi semnează Actul de 

delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi Convenţia de interacţiune, care 

se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului de 

racordare.  

10.9. Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a 

proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către 

operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. 

10.10. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la 

care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 

09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul 

de racordare expirat nu poate fi prelungit. 

 

În atenţia  solicitantului 

 

1. În cazul în care solicitantul (potenţial utilizator de sistem) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept 

să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. 

2. După obţinerea avizului de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem) este in drept să solicite, operatorului de 

sistem proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către 

solicitant a costurilor de proiectare şi a tarifului de racordare. 

3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem): 

3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obţinerii actului de corespundere a 

instalaţiilor electrice ale solicitantului; 

3.2. stabileşte împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului 

(potenţial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de 

sistem a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi; 

3.3. achită tariful de punere sub tensiune. 

4. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile 

lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune. 

 

NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din  27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării 

locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, 

admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, 

şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul 

supravegherii energetice de stat. 

                                                                                          
Aprobat: Inginer  Solicitări de Conectare                                                                 Curinoi Liudmila 
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Scrisoare de ieșire 0705/235773-20231229 

 

AVIZ DE RACORDARE  

Nr. M20202023120002 din 28.12.2023 valabil până la 28.12.2024 

Solicitantul: Primaria comunei Tuzara  

Adresa: r. Calarasi, s. Tuzara, str. Tuzara, 1   

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Punct de iluminare publica 

Categoria de fiabilitate: III 

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc 

Punctul de racordare la reţeaua electrică este: PDC-146 fid. 16, PT-212C fid. 4, ID-0.4 kV 

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 220 V 

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere 

electrică contractată): 4000 W 

1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE: 

1.1. De montat o linie electrică aeriană izolată 0,4kV pe piloni din beton armat, utilizând cablu de marca şi secţiunea 

necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului de tip torsado.   

1.2. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe pilonii liniei de medie tensiune. 

1.3. De completat ID – 0,4kV, PT-212, cu un panou de distribuţie 0.4 kV,  conform proiectului. 

1.4. Ieşirea cablului din ID – 0,4kV, PT-212, până la Panoul de evidenţă (PEv) de efectuat cu utilizarea vizibilă a furtunului 

metalic. 

1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termoretractabile. 

2. CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV 

3. CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului în construcții”   NCM G.02.02:2018. 

4. VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 

( ) =1

scI
 0,84 kA. 

4.1. Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

4.2. Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

5. CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE: conform cap. 3.1 NAIE. 

6. CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII: 

6.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie. 

6.2. Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente şi 

rapide (supratensiuni) ale tensiunii. 

6.3. De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71-7.1.86 NAIE. 

6.4. Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecţiile enumerate în pp. 6.2 şi 6.3, inclusiv cu protecţii contra 

supracurenţilor. 

6.5. Aparatele de protecţie specificate în pp. 6.1-6.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în 

exteriorul panoului de evidenţă indicat în p. 8. 

7. CERINŢE FAŢĂ DE AUTOMATIZARE: nu aplică. 

8. CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:     

8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor  

Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74  din  25.02.2022 

Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022). 

8.1.1. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei 

nr.19/2016. 
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8.1.2. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 1. 

Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2. Măsurarea energiei 

reactive este obligatorie la toate locurile de consum cu puterea instalată egală sau mai mare cu 50 kVA. 

8.1.3. Contorul electronic de energie electrică instalat va avea posibilitatea de înregistrare și stocarea valorilor 

înregistrate de energie electrică şi putere activă, după caz energie şi putere reactivă, pe parcursul a cel puțin 45 zile, iar 

în cazul locului de consum cu o putere racordată mai mare de 50 kW şi cu posibilitatea conectării contorului la sistemul 

automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat 

echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării 

contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii. 

8.1.4. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de 

măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern 

al contorului electric şi, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii şi parametrizării. 

8.1.5. La procurarea contorului consumatorul se asigură că contorul electronic poate fi configurat şi parametrizat de 

operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care la 

procurat, care nu poate fi configurat şi parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună 

la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) şi manuale de utilizare, necesare 

pentru derularea procesului de întreținere şi programarea a echipamentelor (contor şi modem).   

8.1.6. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum şi echipamentul de comunicare instalat de consumator 

trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție. 

8.1.7. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze. 

8.1.8. Transformatoarele de curent utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate 

metrologic şi incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. 

8.1.9. Clasa de precizie a transformatoarelor de curent nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5. 

8.1. PEv să se instaleze pe suport metalic sau din beton armat în nemijlocita apropriere de PT:  

8.1.1. Se va instala PEv cu două uşi dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm. Uşa 

interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor 

operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi 

aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, 

autoextingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529. 

8.1.2. Se va instala PEv cu o uşă (capac), dotată cu fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric, orificii pentru 

aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție şi acces la întreruptorul automat principal. Se va instala 

PEv din materiale conform  cerinţelor indicate în p. 8.2.1. Solicitantul este în drept să opteze pentru soluţia tehnică 

expusă în p. 8.2.1.  

8.2. Schema electrică aprobată a PEv trebuie să conţină: 

8.2.1. Întrerupător de sarcină instalat în amonte de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz. 

8.2.2. Întrerupător automat principal instalat aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, respectând 

cerinţele p. 5. 

8.2.3. Clemă pentru separarea conductorului PEN în N şi PE. 

8.2.4. De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secţiune necesară pentru diferenţierea 

clară a circuitelor în panoul de evidenţă. În cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductorele de fază (A), (B) şi 

(C) va fi executat în culoare proprie. 

9. Legarea la pământ şi îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu  cap. 1.7 NAIE.  

10. ALTE CERINŢE: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice, ce se montează de către electricianul 

autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de reţea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat 

rămâne la operatorul de reţea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen 

de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării. 

10.1. În instalaţiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale 

electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea 

energiei electrice. 

10.2. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind 

racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 

din 31.05.2019. 
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10.3. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează şi construieşte instalaţia de racordare după încheierea 

contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare. 

10.4. Solicitantul achită costul de proiectare şi tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea şi 

montarea instalaţiei de racordare. 

10.5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant şi un electrician autorizat să proiecteze şi să execute instalaţia 

de racordare, după executarea şi recepţia instalaţiei de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune. 

10.6. Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este 

responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii 

autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului 

de sistem în condiţiile stabilite la pct. (10.7). 

10.7. Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în 

proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în 

proprietatea operatorului de sistem. 

10.8. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalaţiei, părţile (solicitantul şi 

operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice şi semnează Actul de 

delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi Convenţia de interacţiune, care 

se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului de 

racordare.  

10.9. Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a 

proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către 

operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. 

10.10. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la 

care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 

09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul 

de racordare expirat nu poate fi prelungit. 

 

În atenţia  solicitantului 

 

1. În cazul în care solicitantul (potenţial utilizator de sistem) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept 

să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. 

2. După obţinerea avizului de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem) este in drept să solicite, operatorului de 

sistem proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către 

solicitant a costurilor de proiectare şi a tarifului de racordare. 

3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem): 

3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obţinerii actului de corespundere a 

instalaţiilor electrice ale solicitantului; 

3.2. stabileşte împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului 

(potenţial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de 

sistem a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi; 

3.3. achită tariful de punere sub tensiune. 

4. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile 

lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune. 

 

NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din  27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării 

locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, 

admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, 

şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul 

supravegherii energetice de stat. 

                                                                                          
Aprobat: Inginer  Solicitări de Conectare                                                                 Curinoi Liudmila 



 

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA  tel.: +373 22 43 11 11 https://premierenergydistribution.md/ro/formular 

mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024  fax: +373 22 43 16 75 www.premierenergydistribution.md 

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011.  
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AVIZ DE RACORDARE  

Nr. M20202023120003 din 28.12.2023 valabil până la 28.12.2024 

Solicitantul: Primaria comunei Tuzara  

Adresa: r. Calarasi, s. Seliştea Nouă, str. Mihai Eminescu, 100   

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Punct de iluminare publica 

Categoria de fiabilitate: III 

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc 

Punctul de racordare la reţeaua electrică este: PDC-146 fid. 16, PT-213C fid. 5, ID-0.4 kV 

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 220 V 

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere 

electrică contractată): 4000 W 

1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE: 

1.1. De montat o linie electrică aeriană izolată 0,4kV pe piloni din beton armat, utilizând cablu de marca şi secţiunea 

necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului de tip torsado.   

1.2. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe pilonii liniei de medie tensiune. 

1.3. De completat ID – 0,4kV, PT-213, cu un panou de distribuţie 0.4 kV,  conform proiectului. 

1.4. Ieşirea cablului din ID – 0,4kV, PT-213, până la Panoul de evidenţă (PEv) de efectuat cu utilizarea vizibilă a furtunului 

metalic. 

1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termoretractabile. 

2. CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV 

3. CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului în construcții”   NCM G.02.02:2018. 

4. VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 

( ) =1

scI
 1,33 kA. 

4.1. Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

4.2. Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică: 

5. CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE: conform cap. 3.1 NAIE. 

6. CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII: 

6.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie. 

6.2. Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente şi 

rapide (supratensiuni) ale tensiunii. 

6.3. De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71-7.1.86 NAIE. 

6.4. Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecţiile enumerate în pp. 6.2 şi 6.3, inclusiv cu protecţii contra 

supracurenţilor. 

6.5. Aparatele de protecţie specificate în pp. 6.1-6.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în 

exteriorul panoului de evidenţă indicat în p. 8. 

7. CERINŢE FAŢĂ DE AUTOMATIZARE: nu aplică. 

8. CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:     

8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor  

Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74  din  25.02.2022 

Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022). 

8.1.1. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei 

nr.19/2016. 
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8.1.2. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 1. 

Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2. Măsurarea energiei 

reactive este obligatorie la toate locurile de consum cu puterea instalată egală sau mai mare cu 50 kVA. 

8.1.3. Contorul electronic de energie electrică instalat va avea posibilitatea de înregistrare și stocarea valorilor 

înregistrate de energie electrică şi putere activă, după caz energie şi putere reactivă, pe parcursul a cel puțin 45 z ile, iar 

în cazul locului de consum cu o putere racordată mai mare de 50 kW şi cu posibilitatea conectării contorului la sistemul 

automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat 

echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării 

contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii. 

8.1.4. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de 

măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern 

al contorului electric şi, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii şi parametrizării. 

8.1.5. La procurarea contorului consumatorul se asigură că contorul electronic poate fi configurat şi parametrizat de 

operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care la 

procurat, care nu poate fi configurat şi parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună 

la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) şi manuale de utilizare, necesare 

pentru derularea procesului de întreținere şi programarea a echipamentelor (contor şi modem).   

8.1.6. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum şi echipamentul de comunicare instalat de consumator 

trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție. 

8.1.7. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze. 

8.1.8. Transformatoarele de curent utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate 

metrologic şi incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. 

8.1.9. Clasa de precizie a transformatoarelor de curent nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5. 

8.1. PEv să se instaleze pe suport metalic sau din beton armat în nemijlocita apropriere de PT:  

8.1.1. Se va instala PEv cu două uşi dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm. Uşa 

interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor 

operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi 

aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, 

autoextingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529. 

8.1.2. Se va instala PEv cu o uşă (capac), dotată cu fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric, orificii pentru 

aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție şi acces la întreruptorul automat principal. Se va instala 

PEv din materiale conform  cerinţelor indicate în p. 8.2.1. Solicitantul este în drept să opteze pentru soluţia tehnică 

expusă în p. 8.2.1.  

8.2. Schema electrică aprobată a PEv trebuie să conţină: 

8.2.1. Întrerupător de sarcină instalat în amonte de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz. 

8.2.2. Întrerupător automat principal instalat aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, respectând 

cerinţele p. 5. 

8.2.3. Clemă pentru separarea conductorului PEN în N şi PE. 

8.2.4. De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secţiune necesară pentru diferenţierea 

clară a circuitelor în panoul de evidenţă. În cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductorele de fază (A), (B) şi 

(C) va fi executat în culoare proprie. 

9. Legarea la pământ şi îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu  cap. 1.7 NAIE.  

10. ALTE CERINŢE: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice, ce se montează de către electricianul 

autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de reţea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat 

rămâne la operatorul de reţea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen 

de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării. 

10.1. În instalaţiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale 

electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea 

energiei electrice. 

10.2. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind 

racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 

din 31.05.2019. 
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10.3. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează şi construieşte instalaţia de racordare după încheierea 

contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare. 

10.4. Solicitantul achită costul de proiectare şi tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea şi 

montarea instalaţiei de racordare. 

10.5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant şi un electrician autorizat să proiecteze şi să execute instalaţia 

de racordare, după executarea şi recepţia instalaţiei de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune. 

10.6. Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este 

responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii 

autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului 

de sistem în condiţiile stabilite la pct. (10.7). 

10.7. Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în 

proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în 

proprietatea operatorului de sistem. 

10.8. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalaţiei, părţile (solicitantul şi 

operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice şi semnează Actul de 

delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi Convenţia de interacţiune, care 

se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului de 

racordare.  

10.9. Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a 

proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către 

operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. 

10.10. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la 

care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 

09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul 

de racordare expirat nu poate fi prelungit. 

 

În atenţia  solicitantului 

 

1. În cazul în care solicitantul (potenţial utilizator de sistem) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept 

să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. 

2. După obţinerea avizului de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem) este in drept să solicite, operatorului de 

sistem proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către 

solicitant a costurilor de proiectare şi a tarifului de racordare. 

3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem): 

3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obţinerii actului de corespundere a 

instalaţiilor electrice ale solicitantului; 

3.2. stabileşte împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului 

(potenţial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de 

sistem a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi; 

3.3. achită tariful de punere sub tensiune. 

4. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile 

lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune. 

 

NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din  27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării 

locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, 

admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, 

şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul 

supravegherii energetice de stat. 

                                                                                          
Aprobat: Inginer  Solicitări de Conectare                                                                 Curinoi Liudmila 
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Carosabil

NOTĂ:

1. Pentru asigurarea uniformitătii la montarea corpurilor de iluminat, înălțimea consolelor se poate

modifica, în dependenfă de înălțimea pilonilor (adîncimea de montare a pilonilor este diferită).

2. Mărimile se prezintă în milimetri.

* - valoare minimă conform ПУЭ, se ajusteaz[ conform raportului DIALux pentru CI distinct ales.

**  - in dependenta de tipul pilonului.

Elemente de fixare pentru

console pe piloni CB

Loc pentru

stramutrea

LEAI-0,4kV

Trotuar

NOTĂ:

1. Traseul liniilor electrice, numărul şi locul de amplasare a corpurilor de iluminat

este conform planului prezentat de Primăria.

2. Lucrările de săpare, pentru montarea pilonilor noi de efectuat cu atenție sporită la
rețelele inginerești subterane și aeriene existente. De chemat reprezentantul rețelelor
ingineresti existente.

3. Toate construcțiile metalice noi se vor vopsi cu material anticoroziv.

4. Linia de iluminat proiectată va fi pozată pe piloni din beton în comun cu

LEA/LEAI-0,4 kV existente.

5. Cablurile sunt alese în conformitate cu cerinţele ПУЭ, în baza hărţi lor regionale a

vântului şi chiciurei pe teritoriul Moldovei cu repetabilitatea o dată la 25 ani - Regiunea

climaterică este - III.

6. Toate lucrările de montaj se execută în conformitate cu cerințele din ПУЭ și СНиП.
7 Cablul pîna la înaltimea de 2,5-3m de protejat în furtun metalic.

8. Toate părțile metalice care se pot afla sub tensiune se unesc la conductorul nul

de protecție (PE).
9. Distanța pe verticală dintre cablu nou montat LEAI proiectat și LEA-0,4kV existent

trebuie să fie nu mai mică de - 0,4m.

10. Sa se respecte distanța dintre LEAI proiectata și cablul de telefonie existență
conform ПУЭ p. 2.4.72, 2.4.73: în deschiderea intersecției, la o săgeată maximă datorită

greutășii proprii, trebuie să fie de minim - 1m, iar pe stâlpil comun - 0,5m.

11. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe pilonii de 10kV și pe cei din lemn.

12. De montat prize repetate de pământ la fiecare 100 m. Rezistenfa specifică a

solului pe traseu este de 100 Ωm.

13. Semne convenționale vezi coala 2.
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