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CAIET DE SARCINI
privind рrоiесtаrеа чпui modul репtrч рrоduсеrеа energiei termice Сu

capacitatea de 150,0 - 1б0,0 kwh din str. Gh. Asachio 69, muп. Сhiqiпйu

obiectul рrорus spre proiectare rерrеziпtй un modul din panouri sandvici

(protejat antifoc) amplasat ре о fundalie de beton аrmаt cu dimensiunile 3000 х

4000 mm - 3500 х 4500 mm.

conectare а cazangeriei proiectate trebuie sй fie conectatй 1а traseul exterior

de incйlzire existent. Suprafala totalй 1 483,9 m2 саlсulаtЙ pentru iпсйlzirе:

Вlос administrativ: S :977,25 ш2, V : 5538,0 m3;

Garaj: S : 506,6 -', V : 1 723,О m3.

Proiectul de execulie va fi elaborat cu urmбtоrul volum de compartimente:

1. Plan general;

2. Arhitectura;

3. Rezistenla;
4. Теrmоmесапiса;
5. Automat\zarea;

6. Sistem de ventilare;

7. Sistem de apeduct qi canalizare;

8. Sistem antiincendiu;

9. Sistem de alimentare cu energie еlесtriсё;

10. Coordonarea proiectului cu instituliile de rigoare;

11. Documentalia de deviz;

Documenta{ia de proiect de prezentat in trei exemplare (1 ех. - original,2 ех. -
copii), documentalia de devizintr-un ехеmрlаr insolite de raportul de vеrifiсаrе in

original.
Termenul de elaborare а proiectului de execulie, inclusiv verificarea este de 75

z\|e calendaristice de 1а inregistrarea contractului 1а Trezoreria de stat а

Ministerului Finantelor.
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