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In schimb Nr. inv

Semnatura si Data

Nr. de inventar

Date generale

Profect pentru reparatia capitala a retelelor termice ON200 de la (T-301/13A pan3 la
PT(-3043 din bd. Moscova, 8/2 este elaborat in baza:
1 Planului de investifii al S.A. "TERMOELECTRICA” pentru anul 2024,
2 Copia ridicarii topografice A76969_F1 (123, valabild pana la data de 02.2025a;
3 Conditille Tehnice nr.6 din 04.01.2024 eliberate de “TERMOELECTRICA” SA,
4 Certificat de urbanism pentru proiectare CU-04711/18-01-2024 din 18.01.2024, ,
5 NCM G.04.07-2014 “Refele termice”,
6 NCM G.04.08-2018 “[zolatia termica a utilajului si a conductelor”.

Graficul de temperaturi in refelele termice - 95/55°C.
Proiectul se prevede:
- Monfarea sectorului de retele termice 26219/315, 28159/250.
- Montarea mufelor de izolare, care sunt selectate din considerentul lungimii de livrare a fevilor - 11.0m.
- Compensarea dilatarilor termice se va realiza prin intermediul unghiurilor de cotire ale traseului

- Montarea suportului fix.
- Montarea suporturilor mobile.

Pozarea refelelor termice - subterana, cu 2 fevi montate In canale nevizitabile 219/315 pe
suporturi mobile cu pasul de 6.0m. Jevile prevazute vor fi prejzolate de la uzina cu polivretan rigid.
Compensarea dilatarilor termice se va realiza prin intermediul unghiurilor de cotire ale traseului.

In suporturile tip placa trebuie previzute orificii ce asigurd evacuarea apei,
I 'nainte de aplicarea jzolafiei anticorosive, conductele sa fie curifate de murdarie si rugina

péna la stralucire metalica.

Sudarea conductelor s3 se efectueze cu electrozi de tipul 3-42, GOST 9467-75% [sau analog).
Sudarea sa se realizeze conform GOST 16037-80%. Pén3 la incercarea hidraulics la presiune, de
realizat confrolul ultrasonic a cordoanelor de sudura.

Dupa finisarea lucrarilor, s3 se efectuieze spalarea hidropneumatics a conductelor si incercarea
hidraulica:
- Conductele refelelor termice si utilajul aferent - 18 MPa;
Protectie anticorozivd - grund GF-021, GOST 25129-82*, Izolatie termicd - cilindri din vata
minerala invelitoarea metalica a izolatiei din tabld de ofel subtire 3=0,5mm.
Toate echipamentele si materialele trebuie sa posede Certificate de corespundere cu

standardele Republicii Moldova.

Toate lucrarile de montare s3 se execute in stricta corespundere cu:
- NCM A 08.02.2014  “Securitatea si sanatatea muncii in constructii”
- NCM 3.01.01-85 “Organizarea lucrarilor in constructii”

- Instructiuni privind montarea si exploatarea, elaborate de uzinele producatoare de echipament.

Toate echipamentele si materialele trebuie sa posede Certificate de corespundere cu
standardele Republicii Moldova.
La executarea lucrarilor de montare, antreprenorul este obligat s3 asigure:

- accesul liber a fransportului special (ambulante, pompieri etc.);
- ingradirea de protectie a sanfului cu intarirea glafurilor;
- depozitarea materialelor in locuri ce nu impiedica trecerea transportului si a oamenilor.
Dupa pozarea refelelor ingineresti pana la astuparea lor, este necesar de efectuat
ridicarea topografica de execu fie.
Orice devieri de [a profect ce pot aparea in timpul executarii lucrarilor de montare

trebuie -de coordonat cu proiectantul.

Utilajul demontat de predat proprietarului retelelor termice la depozit central SA”Termoelectrica”

104/23-RT
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. Unit. .
Poz. Notatia Denumirea Unit.|Cant. //7(/9 Nota
Robinet sferic din ofel sub sudurd
ru reductor manual
P 25, oN200| buc| 2 oot
Robinet sferic din ofel sudabil
PN25  DN32| buc | 2 din demontaj
PN25  DN2S| buc | 2 [l
Seria 4.903-10  clisa dupa tip 219/325 T94.187.00.000| buc | 2 anexat
Gura de acces buc | 2 din demontaj
Placa de acoperire a camerei buc| 2 din demontaj
10 Protectie anticorosivd
Grund GF-021 in doua straturi m?| 4.6
11 [zolatie termica
Cilindri din vata minerala
invelitoarea metalica a izolatiei din
tabla de ofel subtire 0=0,5mm
0=60 mm ON200) m | 6,0
104/23-RT.S5U
Reparatia capitala a retelelor termice DNZ200 de la
(T-301/13A péna la PTC-3043 din bd. Moscova, 8/2
' Faza Coala Coli
Reftele fermice - ) 5
Elaborat  |Laba (He 0224 e
. Specificafia 'U/'//ajU/U/ Si T TERMOELECTRICA” SA
materialelor

. Unit. "
Poz. Notatia Denumirea Unit.\Cant. /Zg Nota
Pozarea retelelor termice
7 250’_05075770 ;;%[,_9 ;8 sau | Jeava din ofel preizolata cu
%5%/775_ ?;%2 poliuretan rigid PN25 cu manta
de protectie din polietilena fara
semnalizare 219x6,0 (219,1x6,3)/315 | m 40,0
@159x5,0 (168,3x5,0)/250 | m | 10,0
2 Suport fix preizolat cu
poliuretan rigid DON200/315| buc | 4
3 (ot din ofel preizolat cu
poliuretan rigid 90°  DN200/315| buc| 18 ey
4
Setul de izolare Tmbinarilor DN200/31§ set | 62
5
Caciuld de capat ON200/315| buc
6 Cciuls de capst DN750/250| buc
7 | Seria 3.006-1 ed.1 |Scut pentru suportului fix dupa tip
U04-250 set| 2
Placa din beton armat L=3.0m  [111-8\buc | 44 din demontaj
g 552.00.00-5.C6 Suport mobil penfru conducte
preizolate cu poliuretan — ON200/315|buc | 44
s Talpd de sprijin pentru suportul mobi] buc | 44 vezi RT-9
§
IS
P Camin termic CT-301/13a (exist.)
o
féu 2[0;05075770 77%5? ;5 sau [[eava de ofel electrosudata
Wy
3 #219x6,0| m | 4.0
’E GOST 3262-75 Jeava de ofel pentru apa si gaz
& #335x3.2 m | 10 aerisire
5 GOST 17375-2001 _|Cot 90° #219x6,0| buc | 2
§ GOST 17375-2001 Cot 45° #219x6,0 buc | 2
3 GOST 17375-2001 _ |Cot 90° $33.7x3,2 buc | 4
s




) Unit.
Poz. Notatia Denumirea Unit.| Cant. //:/g Notad
2 Camin termic CT-301/13a-1 (exist.)
2%055577077%5%3 sau [Teavd de ofel electrosudata @219x6,0f m | 5.0
2159x50( m | 3,0
GOST 17375-20071 Cot 90° B159x5.0 | buc | 2
Robinet sferic din ofel sudabil
PN25  DN700| buc | 2 din demontaj
GOST 17378-2001 Trecere 159x4,5-108x4,0 buc| 4
Eclisa T94.127.00.000 108/219| buc| 2 anexat
Placa de acoperire a camerei buc| 2 din demontaj
Gur3a de acces buc| 2 din demontaj
13 Protectie anticorosivd
Grund GF-021 in doua straturi m?| 60
1 Izolafie termica
Cilindri din vata minerala
invelitoarea metalica a izolatiei din
tabld de ofel subtire 0=0,5mm
6=60 mm ON200\ m | 4,0 |
5=60 mm ON150| M | 4.0
5 Pozarea prin SP spre PT(-3043
2[0’_05075770';%5%5 sau |Jeava de ofel electrosudata #159x5,4 m |85
s GOST 17375-2001 Lot 90° B159x5.0\buc | 8
s
Q
&
E [
2 1% Protectie anticorosiva
o Grund GF-021 in doua straturi m?| 6,0
3
- 17 Izolatie termicd
o
J
”é Cilindri din vata minerala
& invelitoarea metalica a izolatiei din
tabla de ofel subftire 0=0,5mm
0=50 mm ONT50| m | 120

Nr. de inventar

. ) Unit. o
Poz. Notatia Denumirea Unit.|Cant. //7(/57 Nota
18 Demontaj
Taierea asfaltului m |86.0
Depavarea si restabilirea asfaltului m? 1935
Depavarea si restabilirea pavajului m?| 65
Izolarea DN200| m? | 10
Teava de ofel ON20d m | 240
Teavd de ofel ON100| m 8
Robinet sferic din ofel sub sudura
ru reductor manual, DN20g| buc | 1 100% returnare
Robinet sferic ON20q buc | 1
Robinet sferic DN100| buc| 2 100% returnare
Robinet sferic DN32 | buc| 2 100% returnare
. 100%
Gura de acces buc| 4 returnare
; ; 1007%
Placa de acoperire a camerel buc| 4 returnare
Placa din beton armat L=3.0m  P11-d buc | 44 e are
Demontarea scutului din beton armat| m” 7
Specificatia privind echipamentul demontat se precizeaza in conformitate cu
Actul bilateral dintre Antreprenor si Benefeciar efectuat dupa finisarea lucrarilor
104/23-RT.SU
Reparatia capitala a retelelor termice DN200 de 3
(T-301/13A pana la PTC-3043 din bd. Moscova, 8/2
' Faza Coala Coli
Reftele termice or 5
Flaborat  |Laba (P 0224

Specificatia utilgjului si
materialelor

“TERMOELECTRICA” SA
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