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Obiectul: T ran sform atoarele  de tensiune 10 kV
Entitatea contractantă: CET-N ord SA, m. Bălţi, str. Ştefan cel M are, 168

1. In troducere
Caietul de sarcini este parte integrantă din documentaţia  pentru atribuirea contractului şi constituie 
ansambiui cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul 
deisarcini conţine specificaţii telinice, care vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. 
în acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
corisiderare, dar numai în m ăsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor m inim ale  din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de 
sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor f1 respinse.

I

2. Scopul ach iziţiei
înlocuirea transform atoarelor de tensiune 10 kV la secţiile SPY- 10 kV şi KPY- 10 kV, parametrile 
el^ctrice de m ăsură  a cărora nu corespund norm elor metrologice şi normelor de încercare a 
echipamentelor electrice.

3. C erinţe privind caracteristicile  telinice
Bunurile cu specificaţiile tehnice şi cantităţile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jo s  :

Nr.
crt.

D en u m irea  bunurilor
U nitatea  

de m ăsură
C antitatea

Specificarea tehnică deplină  
so lic itată , Standarde de 

referinţă
I. T r a n s f o r m a to r  d e  t e n s iu n e  

10 k V ,  c la s a  d e  p re c iz ie  
0 ,2

un. 4 A n e x a  1

4. A dniiterea sau interzicerea o fertelor alternative
Nii se adinit.

5. M ostre
Njj este cazul.

6. C ondiţii de am balare, m arcare şi transport
P^nă la predarea bunurilor către beneficiar.  asigurarea transportării va  fi în sarcina furnizorului. 
BUnurile trebuie să fie ambalate astfel încât să li se asigure o protecţie adecvată în timpul transportării. 
Acolo unde este cazul, bunurile vor fi inarcate încât să se poată stabili tipul. Aiticolele deteriorate în 
tiilripul transportării vor fi reparate/înlocuite din contul furnizorului.

7. D ocu m en te ob ligatorii !a depunerea ofertei. C riteriile de calificare şi de selecţie
Documente standart din anunţul de participare.
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8. T erm enii şi cond iţiile  de livrare, docum ente însoţitoare
•area se va efectua din contui şi cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile 

Mor iivra integrai, dupâ sem narea contractului, în termen de 60 zile. Bunuriie livrate vor fi însoţite 
Următoarele documente:

-  factura Fiscală:
- certificat de calitate / conformitate;
-  certificat de garantie:
-  alte docum ente. după caz:
-  pasaport tehnic:
-  Certifîcat de verificare m etrologică în Republica M oldova:
-  Inregistrare în Registrul de Stat a mijloacelor de măsurare.

9. G aranţii
- Pentru refuzul de a sem na contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de 

deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea 
contractantă în cuantum  de 10% din suma ofertei.

- Termenul de garanţie a bunurilor va fi de 36 luni din momentul dării în exploatare.

10. R elaţii de contact: M anager (şef/) aprovizionare, SA - Grigore R O ŞC A  
tel: + 373 (231) 5-33-67 
e-mail: office@cet-nord.md

E ^iborat:
Ş c f  sec ţ ie  în  in d u s t r ia  p re lu c ră to a re  ^  
(e lec tr ică )

O O R D O N A T

•ector T e h n ic  al în t re p r in d e r i i  

anager (şef/) aprovizionare, SA

Veaceslav D EA D IC O V

Igor SAVIN 

Grigore R O ŞC A

mailto:office@cet-nord.md


A n e x a  1

Caracteristicile telinice a transformatoarelor de tensiune 10 kV:

Tensiunea nom inală, V: Puterea nom inală, V A:

Puterea
m aximală,

V A

îljiraşurarea
Iprimară

înfăşurarea secundară In clasa de precizie 0,2

de niăsură 
(proteeţie)

adăugătoare de măsură 
(protecţie)

adăugătoare

10000 100 100:3 100 30 1000


