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CAIET DE SARCINI
pentru achiziția serviciilor
Cod  CPV  71520000-9

Obiectul  Caietului de sarcini îl constituie servicii de supraveghere și asistență tehnică (diriginte de șantier în domeniul instalații de semnalizare privind semnalizarea incendiului și de pază;
sau  de stingere a incendiului), pentru obiectivul ” Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) pentru încăperile și compartimentele de cabluri ale clădirilor CET Sursa nr.1”
Tabelul 1 Obiect
	Lot
	Denumirea serviciilor de solicitate
	UM
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată, lei
fără TVA

	Lot 1
	Servicii de supraveghere și asistență tehnică (diriginte de șantier în domeniul instalații de semnalizare pentru lucrările de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) destinate încăperilor și compartimentelor de cabluri din clădirile CET Sursa nr. 1
	complect servicii
	1
	Puncte 
2,3
	41 023,13

	
	Valoarea estimată, lei  fără TVA
	
	41 023,13


1. LOCUL EXECUTĂII LUCRĂRILOR/PRESTĂRII SERVICIILOR
1.1 Locul, adresa desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa nr.1.
1.2 Termenul de executare a serviciilor, pentru care se solicită servicii de control al calității, este de la primirea ordinului de începere a execuției emis de autoritatea contractantă, respectiv de începerea lucrărilor și până la expirarea termenului de garanție.
2. CERINȚE FUNDAMENTALE CE TREBUIE ASIGURATE ÎN URMA VERIFICĂRII
     Obiectivul lucrărilor: Conform Proiectului 140.11.2025:
 Cerința 1 – Asigurarea funcționării fiabile a instalațiilor ISAI, prin montarea corectă a echipamentelor, respectarea traseelor de cabluri, protecția circuitelor și menținerea integrității sistemului în condiții normale și de incendiu;
 Cerința 2 – Detectarea și semnalizarea incendiului în încăperile și compartimentele de cabluri, prin instalarea detectoarelor adecvate mediului, asigurarea transmiterii semnalelor la centrala de incendiu și activarea dispozitivelor de alarmare;
 Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor prin avertizare timpurie, inclusiv semnalizare optică și acustică, precum și transmiterea alarmelor către punctele de supraveghere și exploatare;
 Cerința 4 – Siguranța în exploatare a instalațiilor ISAI, prin utilizarea echipamentelor certificate, respectarea cerințelor de protecție electrică, împământare și protecție împotriva șocurilor electrice;
 Cerința 5 – Asigurarea compatibilității electromagnetice, prin utilizarea cablurilor corespunzătoare, separarea față de circuitele de putere și protecția împotriva interferențelor electromagnetice în zonele cu cabluri energetice;
 Cerința 6 – Asigurarea alimentării cu energie electrică de siguranță, inclusiv surse de alimentare de rezervă, pentru menținerea funcționării sistemului în cazul întreruperii alimentării de bază;
 Cerința 7 – Integrarea cu alte sisteme de securitate la incendiu, inclusiv transmiterea comenzilor pentru oprirea echipamentelor electrice, ventilării sau activarea altor instalații de protecție, după caz;
 Cerința 8 – Fiabilitatea, mentenabilitatea și exploatarea durabilă a instalațiilor ISAI, prin asigurarea accesului pentru întreținere, testare periodică, identificarea circuitelor și posibilitatea extinderii sistemului.
2.1 În conformitate cu prevederile art. 181, 182, 183 și 184 din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023, pentru lucrările de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) destinate încăperilor și compartimentelor de cabluri din clădiri, dirigintele de șantier are următoarele obligații și responsabilități:
În perioada anterioară începerii execuției lucrărilor 
a) verificarea amplasamentului pentru instalarea echipamentelor ISAI, inclusiv traseele de cabluri, spațiile tehnice, încăperile și compartimentele de cabluri;
b) studierea documentației de proiect pentru sistemele de semnalizare și avertizare la incendiu, inclusiv schemele de detecție, alarmare, cablare și integrare cu alte instalații;
c) verificarea corelării planurilor de arhitectură, instalații electrice și ISAI, pentru amplasarea detectoarelor, butoanelor manuale, sirenelor și centralei de incendiu;
d) verificarea existenței pieselor scrise și desenate aferente sistemului ISAI, inclusiv schemele funcționale, listele de echipamente și detaliile de montaj;
e) verificarea corespunderii soluțiilor de proiect cu situația din teren, inclusiv accesibilitatea traseelor de cabluri și condițiile din încăperile de cabluri;
f) verificarea existenței avizelor și acordurilor necesare pentru realizarea sistemului ISAI și a condițiilor impuse prin acestea;
g) verificarea planului de control al calității lucrărilor ISAI întocmit de executant;
h) întocmirea planului propriu de control al calității pentru lucrările de instalare a sistemului ISAI;
i) verificarea existenței cerințelor privind alimentarea de bază și de rezervă a centralei de incendiu.
În perioada de execuție a lucrărilor
a) admiterea execuției lucrărilor ISAI numai în baza documentației de proiect verificate și aprobate;
b) verificarea montării detectoarelor de incendiu în încăperile și compartimentele de cabluri conform proiectului;
c) verificarea instalării butoanelor manuale de alarmare, sirenelor și indicatorilor optici conform documentației;
d) controlul executării traseelor de cabluri pentru sistemul ISAI, inclusiv separarea față de circuitele de putere și protecția mecanică;
e) verificarea utilizării cablurilor rezistente la foc și a materialelor certificate pentru sistemele ISAI;
f) verificarea lucrărilor ascunse, inclusiv pozarea cablurilor, trecerile prin pereți și planșee și etanșările antifoc;
g) verificarea alimentării centralei de incendiu, inclusiv sursa de bază și sursa de rezervă;
h) verificarea montării centralei de incendiu, modulelor de comandă și echipamentelor auxiliare;
i) verificarea testării circuitelor de detecție, alarmare și comandă;
j) verificarea etichetării circuitelor, zonelor de detecție și echipamentelor ISAI;
k) verificarea documentelor de conformitate pentru echipamentele și materialele utilizate;
l) interzicerea utilizării echipamentelor fără certificate de conformitate sau necorespunzătoare;
m) transmiterea către proiectant a neconformităților identificate în execuția sistemului ISAI;
n) sistarea lucrărilor în cazul executării necorespunzătoare a instalațiilor ISAI;
o) permiterea reluării lucrărilor numai după remedierea neconformităților;
p) verificarea completării Cărții tehnice a construcției cu documentele aferente sistemului ISAI.
În perioada de recepție a lucrărilor 
a) verificarea ca la recepție să fie prezentate doar lucrările ISAI executate conform proiectului și cerințelor fundamentale;
b) verificarea documentației tehnice aferente sistemului ISAI pentru Cartea tehnică a construcției;
c) participarea la testele funcționale ale sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu;
d) verificarea funcționării detectoarelor, sirenelor, butoanelor manuale și centralei de incendiu;
e) verificarea transmiterii semnalelor de alarmă și defect către centrala de incendiu;
f) participarea la comisia de recepție și semnarea proceselor-verbale;
g) verificarea realizării tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție;
h) completarea Cărții tehnice a construcției cu documentația sistemului ISAI;
i) predarea documentației tehnice și economice aferente sistemului ISAI beneficiarului.
În perioada termenului de garanție 
a) urmărirea comportării în exploatare a sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu;
b) verificarea funcționării corecte a detectoarelor și a echipamentelor ISAI;
c) urmărirea remedierii defectelor apărute în perioada de garanție;
d) dispunerea înlăturării neconformităților de către executant;
e) întocmirea proceselor-verbale de remediere a deficiențelor sistemului ISAI;
f) verificarea menținerii alimentării de rezervă și a funcționării centralei de incendiu;
g) întocmirea procesului-verbal privind expirarea termenului de garanție pentru lucrările ISAI.
2.2 Pe lângă obligațiile și responsabilitățile menționate la pct. 2.1, pentru lucrările de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI), dirigintele de șantier va asigura verificarea corespunderii lucrărilor executate cu cerințele minime de calitate pentru materialele și echipamentele sistemului ISAI, inclusiv detectoare de incendiu, butoane manuale de alarmare, sirene, module, centrală de incendiu, cabluri rezistente la foc și accesorii de montaj. De asemenea, acesta va verifica documentele de conformitate, certificatele de performanță și fișele tehnice pentru toate echipamentele și materialele utilizate la realizarea sistemului ISAI.
Dirigintele de șantier va efectua vizite la șantier pentru monitorizarea lucrărilor de instalare a sistemului ISAI cel puțin o dată pe săptămână, precum și la solicitarea Autorității Contractante, pentru verificarea stadiului execuției și a calității lucrărilor. În cadrul acestor vizite, va verifica montarea detectoarelor în încăperile și compartimentele de cabluri, executarea traseelor de cabluri, instalarea centralei de incendiu, a echipamentelor de alarmare, precum și respectarea documentației de proiect.
Totodată, dirigintele de șantier va verifica volumele lucrărilor executate pentru sistemul ISAI, inclusiv pozarea cablurilor, montarea echipamentelor, conectarea, testarea și punerea în funcțiune, precum și corespunderea volumelor și valorilor lucrărilor prezentate spre plată de către antreprenor cu oferta financiară și documentația contractuală. Acesta va verifica corectitudinea întocmirii proceselor-verbale de lucrări executate, lucrări ascunse, testări și punere în funcțiune a sistemului ISAI și va contrasemna aceste documente.
De asemenea, dirigintele de șantier va verifica efectuarea testelor funcționale ale sistemului ISAI, inclusiv detectarea incendiului, transmiterea semnalelor de alarmă, funcționarea semnalizării optice și acustice, precum și semnalizarea stărilor de defect. Va acorda asistență tehnică Autorității Contractante în cazul identificării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute inițial, inclusiv modificarea traseelor de cabluri, suplimentarea detectoarelor sau integrarea cu alte sisteme de securitate la incendiu.
În același timp, dirigintele de șantier va verifica necesitatea lucrărilor ascunse suplimentare pentru sistemul ISAI și confirmarea acestora prin documente justificative, va monitoriza respectarea soluțiilor tehnice aprobate în cazul modificărilor de proiect și va prezenta rapoarte săptămânale privind stadiul lucrărilor, calitatea execuției, neconformitățile constatate și măsurile dispuse, precum și concluziile privind respectarea documentației de proiect și a cerințelor tehnice pentru sistemul de semnalizare și avertizare la incendiu.
3. REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE 
Actele legislative, documentele normative și standardele corespunzătoare ale Republicii Moldova, aplicabile lucrărilor de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI), includ, fără a se limita la:
 Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023;
 Legea nr. 186 din 10.07.2008 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile;
 NCM A.05.01:2025 Executarea și recepția construcțiilor. Regulament privind procedura de recepție a lucrărilor/construcțiilor execuția cărora este admisă fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire;
 NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor;
 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții;
 NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;
 CP E.03.01:2019 Siguranța la incendii. Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor;
 CP A.08.01:96 Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în fazele determinante la construcții și instalații aferente;
 CP A.08.11:2015 Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerințe generale de securitate;
 CP A.09.04-2014 Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări;
 NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții;
 SM EN 54-1 Sisteme de detectare și alarmare la incendiu. Introducere;
 SM EN 54-2 Centrale de detectare și semnalizare incendiu;
 SM EN 54-3 Dispozitive de alarmare sonoră;
 SM EN 54-4 Echipamente de alimentare cu energie;
 SM EN 54-5 Detectoare de temperatură;
 SM EN 54-7 Detectoare de fum;
 SM EN 54-10 Detectoare de flacără;
 SM EN 54-11 Butoane manuale de alarmare;
 SM EN 54-12 Detectoare liniare de fum;
 SM EN 54-13 Evaluarea compatibilității componentelor sistemului;
 SM EN 54-14 Ghid pentru proiectarea, instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța sistemelor de detectare și alarmare la incendiu;
 SM EN 54-16 Echipamente de control pentru sisteme de alarmare vocală;
 SM EN 54-17 Izolatoare de scurtcircuit;
 SM EN 54-18 Dispozitive de intrare/ieșire;
 SM EN 54-23 Dispozitive de alarmare optică;
 SM EN 54-24 Difuzoare pentru sisteme de alarmare vocală.

4. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI
Calculul costului pentru serviciile de supraveghere tehnică se va efectua în conformitate cu prevederile CPL 01.01.2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.
Conform Anexei C „Limitele de cheltuieli pentru întreținerea serviciilor beneficiarului”, limitele de cheltuieli pentru întreținerea direcției (supravegherea tehnică) în construcții se aplică la determinarea valorii de deviz a obiectivului și se includ în Devizul general pentru proiecte tehnice (proiecte de execuție).
Astfel, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică se determină în limita de până la 1,1% din valoarea devizelor preliminare anexate la proiectul de execuție nr. 140.11.2025-SI, iar costul serviciilor se calculează prin aplicarea unui procent mai mic sau egal cu procentul menționat, la valoarea lucrărilor de construcții-montaj.
5. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI (pentru servicii de supraveghere tehnică / diriginte de șantier)
 Oferta tehnică, cu descrierea metodologiei de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică;
 Copia certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier, valabil pentru  domeniul corespunzător lucrărilor (instalații electrice / ISAI, după caz);
 CV-ul specialistului propus pentru funcția de diriginte de șantier, cu experiență relevantă în domeniul instalațiilor de semnalizare la incendiu (ISAI);
 Declarație privind experiența similară în servicii de supraveghere tehnică la lucrări de instalații electrice și/sau sisteme de detecție și alarmare la incendiu;
 Declarație privind lipsa conflictului de interese;
 Declarație privind respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă;
 Certificat de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național (valabil la data depunerii ofertei);
 Declarație privind disponibilitatea de a asigura prezența pe șantier conform cerințelor caietului de sarcini;
 Copii ale diplomelor de studii și certificărilor profesionale.
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