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Caiet de sarcini
pentru servicii de proiectare

L. Descriere generali. Informatii

L. Denumirea obiectuluj
Servicii de proiectare pentru racordarea instalatiilor de utilizare noi pentru Blocul de
operatie la reteaua electrica (0,4 kV).
2. Amplasarea obiectului
mun.Chisinau, str.Alecu Russo 11/1.

3. Beneficiar/investitor
IMSP SCM ”Sfanta Treime”

4. Statutul de protectie
Grad inalt de protectie conform exigentelor legale.

3. Temeiul proiectiirii
Exploatarea blocului de operatie nou reparat impune o sarcind de energie electrica
aditionala celei existente. Racordarea instalatiilor de utilizare noi pentru Blocul de operatie
la reteaua electrici poate fi realizati doar in baza unuj proiect.

6. Descrierea obiectului

Achizitionarea serviciilor de proiectare pentru racordarea instalatiilor de utilizare noj
pentru Blocul de operatie la reteaua electrica (0,4 kV).

7. Justificarea elaboririi documentatiei de proiect

Conform art.13 al Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii, lucrdrile de
constructii, precum si de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii se
executa numai pe baza de proiect elaborat de catre persoane fizice sau juridice si verificat de citre
verificatori de proiecte atestafi. Elaborarea proiectelor se efectueazd in modul stabilit cy
respectarea documentelor normative in vigoare, regimul arhitecural-urbanistic si regimul tehnic,
indicate in certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administratiei publice locale.

8. Cerinte referitor la lucririle planificate la obiect

La elaborarea proiectului ofertantul va tine cont de urmatoarele conditii:

» Completarea unuj post de transformare la doui fidere cu aparat de comutatie combinat cu

protectie de capacitatea necesard;

» Punctul de distributie a energiei electrice centrale PD-5 va fi echipat cu tablouri de grup
(fiecare cu minim 12 grupe) de capacitatea necesari si tablouri de distributie cu
echipamente de masurare noi,

Conectarea punctului de distributie la un generator electric in regim automat;

Masurari si incercari la cablurile existente si cele noi;

Masurarea rezistentei prizei de pamint (cu elaborarea unuj raport);

Trecerea de la o linie la alta trebuie s3 fie in regim automat, prin intermediul unui regulator
automat de tensiune (AVR), inclusiv cu posibilitatea de a trece in regim manual;
Determinarea consumului de energie reactiva si stabilirea compensatoarelor de energie
reactiva;

Executarea lucrarilor sa fie efectuats fara intreruperea activitatii spitalului;

Costurile de testare, demarare si de dare in exploatare la ANRE vor fi indicate in devizul
de cheltuieli;
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Tema tehnica de proiectare va fi intocmita de catre beneficiar de comun cu institutia de
proiectare.

Cerinte referitor la succesiunea si componenta documentatiei de proiect. Cerinte de
baza privind solutiile arhitectural - planimetrice

Proiectul va fi compus din urmatoarele compartimente:

Retelele electrice exterioare si interioare (traseele si automatica de conectare la PD);
Proiect de organizare a lucrdrilor de constructie (OLC) tinindu-se cont de faptul ci
activitatea spitalului nu poate fi intreruptd (deconectdrile de energie se vor efectua doar pe
0 perioadd de 1 — 2 ore);

Tablourile de grup (fiecare cu minim 12 grupe) si tablourile de distributie cu echipamente
de mésurare noi;

Proiect pentru priza de pamint care si asigure rezistenta sub 2 ohmi;

Amenajarea teritoriului deteriorat;

Documentatia de deviz F1 detaliat, F1, F3, F5, F7 (format WORD si KOS);

Masuri de asigurare la incendiu;

Lista principalelor lucrari (lucriri importante ascunse);

I1. Obligatiile proiectantului (fari cheltuieli)

Sé precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;

Sa prezinte graficul de executare a lucririlor (prezentat pentru obtinerea autorizatiei de
constructie);

Sa asigure prin proiect detaliile de executie, nivelul de calitate corespunzator;

S& prezinte proiectul elaborat verificatorilor de proiecte atestati si sd solutioneze
neconformitatile si neconcordantele semnalate;

Sa prezinte raspunsuri la clarificarile formulate de citre ofertantii implementatori pe
perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie;

Ofertantii implementatori vor primi explicatii necesare in vederea cunoasterii mai detaliate
a scopului proiectirii.

Expertiza proiectului si coordonarile cu organele abilitate se va efectua de citre ofertant.
Proiectul trebuie sa fie verificat de un verificator de proiecte atestat (stampilat) si,
obligatoriu, coordonat cu operatorul de sistem (Premier Energy Distribution). Predarea
finald se face doar dupa obtinerea stampilei ,, COORDONAT?”.

Ofertantul cistigiitor / proiectantul va pune la dispozitia beneficiarului:

extrasul din documentatia de proiect, cuprinzdnd memoriul explicativ, planul general (plan
de situatie, plan trasare), proiectul de organizare a executdrii lucrarilor de constructie,
raportul unic de verificare a documentatiei de proiect pentru constructie, elaborat conform
regulamentului aprobat de Guvern (pentru obtinerea autorizatiei de constructie):;

Proiectul tehnic intocmit de proiectant in format tiparit (4 exemplare cu semnituri
originale) si in format electronic (format DWG si PDF) si devizele de cheltuieli
(2 exemplare cu semnaturi originale) si in format electronic (format RTF si KOS):
Memoriu explicativ general;

Memoriu tehnic (desene pe specialitati);

Piese desenate (planse pe specialitati);

Plan general de situatie in teren si Plan de incadrare in teren (Plansa pe suport topografic
s¢.1:500 sau 1:200);

Structura de rezistenta plan/sectiuni a fundatiilor, noduri, detalii si cantitdti de materiale;
Dotari si instalatii tehnologice (pe specialitdti) se vor prezenta schemele instalatiilor,
detalii si cantitati de materiale, parametri principali si schemele functionale ale instalatiilor
proiectate;

Proiectul va fi prezentat spre aprobare cu continerea compartimentelor sus-mentionate;




# Schemele de principiu privind automatizarea dirijarii echipamentului tehnic (Planul
traseelor totalizator).

III. Indicii tehnico-economici ai constructiei

Un post de transformare (PT) completat la dous fidere cu aparat de comutatie combinat cu
protectie de capacitatea necesara;

Un punct de distributie (PD) completat cu tablouri de distributie, tablouri de grup si
echipamente de mésurare noi.

Linii electrice de 0,4 kV noi pozate;

Priza de pdmint cu valoarea rezistentei sub 2 ohmi.
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IV. Termenii de executie a proiectirii
10 zile calendaristice de la data incheierii contractului pentru proiectare.

V. Cerinte de bazi la compartimentele proiectului

a) Documentatia de proiect se va elabora in conformitate cu normativele si standardele
nationale in domeniul proiectarii constructiilor civile de profil medical, inclusiv
Normele pentru Amenajarea Instalatiilor Electrice (NAIE), NCM A.07.02-2012
“Procedura de elaborare, avizare, aprobare, si continutul — cadru al documentatiei de
proiect pentru constructii. Cerinte si prevederi principale”, NCM G.01.02:2015
“Proiectarea $i montarea instalatiilor electrice in cladirile locative si sociale”,
NCM G.01.04:2026 “Instalatii electrice, Cladiri si locatii ale institutiilor medicale
spitalicesti si curative. Reguli de proiectare a instalatiilor electrice”, etc.

b) Documentatia de proiect va contine partea graficd si devizul de cheltuieli cu cantitati de
lucrari (confidential) elaborat pe compartimente, verificat in ordinea stabilita.

¢) Coordonarea corespunderii cerintelor de racordare cu toate institutiile necesare se va
execute de catre operatorul care va executa proiectul.

VI. Cerinte privind calculul costului/pretului

Pretul ofertei va include toate costurile aferente proiectarii: deplasarea la fata locului,
ridicarea topograficd (daca este cazul), elaborarea documentatiei tehnice si devizului, verificarea
proiectului si taxele pentru coordonarea cu Premier Energy Distribution.

VL. Conditii speciale pentru ofertanti
» Experienta de proiectare in domeniul electric — minim 3 ani.
» Licenta sau Autorizatia valabila pentru activitatea de proiectare a instalatiilor electrice.
> Certificatul de atestare tehnico-profesionald a inginerului proiectant.

VIIL Supravegherea de autor pe parcursul executirii lucririlor

Supravegherea de autor se va efectua pe toatd durata constructiei cu tarifare conform
normelor.

VIII. Data de incepere a elaboririi proiectului

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiunilor contractuale incepe cu a doua zi de la
data incheierii contractului.

Coordonat:

Vicedirector administrativ,

infrastructurai si logistici Anatol Fortuna

Inginer-sef Mihail Turcu




