
CAIET DE SARCINI
privind prestarea serviciilor de verificare si inclrcare a stingitoarelor de incendiu pentru iM

,,Parcul Urban de Autobuze"

l. Obiect - achizilionarea serviciului de verificare qi incarcare a stingatoarelor de incendiu din

dotarea iM ,,Pu..rl Urban de Autobuze".

2. Neoesitatea achiziliei - este asigurarea iM ,,Parcul Urban de Autobuze" cu stingdtoare in

stare de funcfionare in conformitate cu prevederile legislafiei privind apdrarea impotriva incendiilor.

cu scopul asigurarea cerinfelor de securitatela incendiu a construcfiilor qi instala{iilor tehnologice'

precum qi pentru securitatea utilizatorilor, la locul de uruncd.

3. Cerinte de calificare operator economic

Compania prestatoare de servicii trebuie sd indeplineasci urmltoarele condifii pe toatd durata

derulari i contractului :

sa defina Autorizalie pentru efectuarea lucrdrilor de verificare, reinc6rcare ;i reparare a

stingdtoarelor de incendiu (se va anexa copia autorizaliei);
sd delind atelier propriu dotat cu utilaj echipamente sau instalafii care vor fi folosite pentru

executarea lucrdrilor/operaliilor tehnice necesare prestdrii serviciilor (se va indica adresa locafiei

atelierului unde se vor executa serviciile);
s[ asigure transportarea stingdtoarelor de la qi cdtre depozitul beneficiarului in mun. Chiqinau

(mun. Chiqindu, str. Sarmizegetusa 51)
sd asigure utilizarea ecologica a stingdtoarelor scoase din uz, fiind ftrncfional imposibile de

reparat/restabilit, cu eliberarea actelor corespunzitoare.

4. Specificafii tehnice privind serviciile de verificare ;i reincircare a stingltoarelor:

Asupra flecdrui stingdtor prestatorul va efectua operafii tehnice, dintre care precizdm

urmdtoarele:
. identificarea stingdtorului prin verificarea etichetelor;i a marcajelor aplicate;

o constatarea stdrii tehnice a stingdtorului;
o verificarea st6rii tehnice a ansamblului de declanqare, iar in situafia in care se constatd

componente defbcte, se va proceda la repararea sau inlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului:
. verificareala etanqeitate a subansamblului de declanqare Ei de refulare;
o verificarea integritatii fi aspectului exterior al recipientului stingdtorului;
o verificareala presiune a recipientelor.

Pentru stingdtoarele care in urma probei de verificare, nu vor fi "admise", vor fi propuse la
casare qi se va intocmi un Proces-verbal de utilizare/casare.

Dup[ parcurgerea tuturor operafiilor cu caracter de verificare qi pregdtire se vor inc[rca
stingdtoarele cu agent de stingere qi agent de presurizare.

Pentru menlinerea caracteristicilor tehnice recipientul se incarcd cu cantitI{ile qi tipurile de

pulbere, respectiv agent propulsor, corespunzdtor modelului de stingdtor.

Pentru mareare se vor aplica pe corpul stingdtorului, la loc vizibil. etichete autoadezive

executate din rnateriale durabile, care vor conline inscripfiondri care nu se vor qterge pe perioada

termenului de exploatarc garantat dupa reincdrcare qi vor fi rezistente la agenfi externi, ap6, praf.
Procesul de marcare se va efectua fdrd a se acoperi sau inl6tura eticheta originald aplicati de

producator, indiferent de starea acesteia.
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