
AL REPUBLICN MOLDOVA

SITUATIILOR EXCEPTIONALE
URILOR CONTRA INCENDIILOR

Stati
(denumirea persoanei juridice, fizice)

AV IZ
de prevenire gi stingere a incendiilor la desflgurarea unor genuri de activitate

Ca urmare a cererii inregistrate la nr. 50 din 2Ojqlie 2017 in baza prevederilor Legii fi. 451-
XV din 30 iulie 2001 ,,Privind licenfierea unor genuri de activitate", se avizeazd. dinpunct de vedere
al prevenirii gi stingerii incendiilor funcJionarea:

MINISTERI]L AFACERILOR

din,,20 'l iulie 2017

(denumirea, adresa obi ectivului)

G enal d e activitste : A c o r da re a as kte ntet we di c ale b al neo-s a n atariale

nr. 10
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7

3.

4,

f,;

.,Nnnfrrul de nivele :

existd

in ee n diu hr, hidr until ar)

6.

7. este
8.

9.

Detinatoml avizului este obligat sd. respecte prevederile Reglementdfilor tehnice ,,Reguli
generale de apflrare impotriva incendiilor in Republica Moldova" RT DSE 1.01-2005.

Inspector superior de stat al
(raionul Cilnraqi)
pentrE supravegherea
misurilor contra incendiilor

.^ L'$'

Ex. I.Plesca
TeI:2-09-79



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the $epublic of Moldova

lnspectoratul General Pentr ituafii de Urgenfl
Secfib Situ apii ExcePfi naleTClldragi

-04-79. far: +373 (244)2-Q4-19

$ef sanato riu,,CODRU,,
D-lui Simion DAVID

oti Informativd

incendiu qi clile de acces a staliunii Balnioclimatelece ,,codru,, din r.callraEi

"rma verific6rilor a fost depistate urmdtoarele neajunsuri qi defecliuni:

De afiqat la intrarea pe teritoriu pianui general , cu indicarea H]:dl11iu. qi distanla la ei'

- De dotat obiectivul cu panouri aitiincendiare.conform RT DSE 1'01-2005( anexa nr'2

pct.23)
- b. defrigat ramurile arborilor care creazAimpedimente pentru autospeciala'

- De schimbat locul de fixare a cablului de tensiune inalta, de pe scara de evacuare a biocului

nr.ll qi de ajustat scara de evacuare'

- De modificat trecerea sub lavile de cildurd-,din h -3,25 in h- 4,25 m. pentru autospeciala

de intervenfie.
- De eliberat ttecerea la blocul staliei balniare ; care este blocatd de o placd de beton'

- De dotat cu indicatoare toli Hidranlii de incendii , de numerotat qi de schimbat robinelii'

| - La fintina arteziandde instalat un robinet de incendiu.

- Rezervorul de apd de adus la nivelul cuvenit'
_ De dotat hidranlii int.riori a blocului aiimentar cu furtuni.

Blocul I , ia fiecare Hidrant interior de pe etaj necesita a fi dotat a cite un furtun'

- De verificat toti hidranlii blocului I '

- De curitat sistemui de aPeduct

-6",'C*

ffi#)w

s.Hirj

Blocul II , la fiecare Hidrant interior de pe etaj necesitd a fi dotat a cite un furtun' -j

- De curdlat sistemul de apeduct' '- --.^ r^ -^ri-+^-\- Hidrantul interior a blocului 2 nu corespunde (1eava de api este de polister)'

- De intocmit !!sta ..qiftto4g9yg1e aOl"ind q!l14q1u1 de telefon a fiecdrut

- #ffi;ij;1itrr cu informatie privind t.guiitt de aparare impotriva incendiilor'
I

7

b
De dotat cu indicatoare 112'

$ef secfie SE Cildraqi
loc-colonel al s/intern Nicolae Steclari



es4
STATIUNEA

BALNEOCLIMATERICA
,,coDRU"

MD 4417 Hdrjauca, Ctrliragi, RM
Tel. /fax 244-72-l-30;
Cod fiscal 1004609001863
c /d MDs6AG000000022sl r$6883
BC Moldova-Agroindbank SA
C/b:AGRNMD2X768

Din 30.01.2019 nr. 05

CAHATOPI,IT4
,,KOAPY))

M.A4417, Kalaparu, PM
TedQarcc 0244-72-130
@r.rcrcarrHurfi roA I 004609001 863
P/c: MD56AG00000002251 I 836883
<<MorAoaa-Arpoana6a nrc>AO
K/6: AGRNMD2X768

lnspectoratul general pentru
Situatii de Urgen!5 Sectia

Situa!ii Exceptionale Ciliragi

nAspurus
fa Nota InformatiG N.257 din 20.06.2018

Administratia Statiunii Balneoclimaterice,,CODRU'SRL, V; informeazS, ci, sau inlSturat
urm;toarele neajunsuri gi defectiuni:

. Sa-u defrigat ramurile arborilor care creeazd impedimente pentru autospecial;;
o S-a schimbat locul de fixare a cablului de tensiune ?nalti, de pe scara de evacuare a

blocului ll gi s-a ajustat scara de evacuare;
r S-a modificat trecerea sub tbvile de cilduri, din h - 3,25 in h - 4,25 m, pentru

autospeciali de interventie;
o S-a eliberat trecerea la blocul statiei balneare, care este blocati de o placi de beton;
r S-a dotat cu indicatoare toti Hidrantii de incendii, s-a numerotat gi s-a schimbat

robinetii;
o S-a instalat robinet de incendiu la f6nt6na artezianS;
o Rezervorul de api s-a adus la nivelul cuvenit;
o S-au verificat toti hidrantii din blocul nr. l;
o S-a cur5lat sistemul de apeduct;
o S-a curilat sistemul de apeduct;
r Hidrantul interior din blocul 2 corespunde (1eava s-a schimbat);
o Este ?ntocmit ordinul pe statiune cu lista echipei benevole, cu numerele de telefoane;
r S-a dotat obiectivul cu informatie privind regulile de apSrare impotriva incendiilor;
r Sunt dotate cu indicatoare L12;
o Personalul a fost instruit privind regulile de apirare impotriva incendiilor.

DAVID
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