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‘ Caiet de sarcini

de deservire si diagnosticare a aparatelor de aer conditionat la edificiile IGP

aparatelor de aer conditionat

pentru anul 2026, inclusiv serviciile de demontare/montare si reparatia

Nr.

Denumirea serviciilor solicitate

Unitatea
de
masura

Cantitatea

Servicii de deservire si diagnosticare a aparatelor de aer conditionat:
Inspectie vizuald pentru:

a)Detf:oraiea mecanicd a corpului si unitétilor aparatului de aer
conditionat;
- in cazul detectarii daunilor se informeazi clientul inainte de
inceputul lucrarilor de deservire;

b) Starea filtrului de aer:

¢) Starea spatiul intre lamele schimbdtorului de cildura bloc
exterior/interior. -

Testarea ﬁtnc;ionérii aparatului de aer conditionat in toate regimele:
- Verificarea functiondrii elementilor cu actionarea mecanica;

- Verificarea corectitudinei sistemului de indicare:

- Demontarea partiald/asamblarea componentelor echipamentului:
- Curdtarea schimbatorului de calduri bloc interior:

- Curdtarea schimbatorului de caldurd uniti(ii exterioare:

- Demontarea elicei ventilatorului blocului interior,curdtarea ei si
montarea Tnapoi.

-Demontarea baitei de acumulare a condensatului .curdtarea si
montarea fhapoi.

Verificarea diferentei de temperaturd la intrarea /iesirea din
schimbitor de caldura intern (daci este necesar —se verificii
presiunea joasa si inaltd la circuitul de refii gerare);

Verificarea sistemului de drenaj ;

Verificarea motoarelor electrice si a elicelor;

Verificarea starii izolarii si starea contactelor de conexiuni electrice;
Verificarea tensiunei electrice;

Verificarea curentilor de functionare a compresorului (daca este
necesar ).
Diagnosticare componentelor electrice :

Testarea elementelor de fixare mecanice si lubrificarea pieselor
.daca este necesar;

Incircarea frionului in aparatele de aer conditionat (daci este
necesar) -

La efectuarea serviciilor de curitare a aparatelor de aer conditionat
se va utiliza chimie specializati echivalent LENOL foam Activ.

La efectuarea deservirii tehnice aparatelor de aer conditionat tip
canal se efectucazd curatarea difuzoarelor si grilelor de distribuire;
*In caz de necesitate stringenta , la solicitarea Beneficiarului in
urma unor defectiuni tehnice, Prestatorul este obligat sa remedieze
defectiunea/in cel mult 2 ore de la solicitare.

*Achitarea se va efectua in baza procesului verbal de executare cu
indicarea tuturor lucrdrilor efectuate semnat de ambele parti.
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Servicii de reparatie a aparatelor de aer conditionat pentru 9000 BTU

1 Instalare Unitate
2 Traseu frigorific m/!

3 Dezinstalare Unitate
4 Serviciu|de incarcare cu freon Unitate
5 Freon 100 ml
0 Schimbul condensatorului Unitate

Bervicii de reparatie a apam"telor d(?aer conditionat pentru 12000 BTU

1 Instalare V Unitate
2 Traseu filigorific m/I

3 Dezinstalare Unitate
4 Serviciu fe incircare cu freon Unitate
5 Freon 100 ml
6 Schimbul condensatorului Unitate

Servicii de reparatie a aparatelor de aer conditionat pentru 18000 BTU

1 Instalare Unitate
2 Traseu fr{gorific m/I

3 Dezinstalare 7 - — - Unitate
4 Serviciu de incdrcare cu freon ) ‘ Unitate
5 Freon 100 ml
0 Schimbullcondensatorului Unitate

-str. Tiraspol 11/1 -88 buc.
-str.Putna 1080 buc.
-str.Bucuriei 14 — 66 buc.
-str.O.Goga 33 -7 buc.
-str.Kogalniceanu 53 -8 buc.
=str.Sarmisegetuza 13 - 6 buc.
-str.Matievici 10— 7 buc.





