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J\ъ Dепчmirеа indicilor Document normativ
GOST 5583-78

Rezultatele analizei

1 Concentra{ а de Oz, in О/о, nu mai pu{in de 99.5 99.80
2 Concentra{ а de Н2, in О/о, nu mai mult de Nu se testeazd
J Con{inutul de СО Re{inut conform

aliniatului 3.б
Retinut

4 Continutul de acizi Re{inut conform
aliniatului 3.7

Retinut

5 Continutul de Оз qi alte gaze oxidative Retinut сопfоrm
aliniatului 3.8

Retinut

6 continutul debaze Nu se testeazй
,7 Prezenta mirosului Absent abs
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