
Preşedintele grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii
Roşea Iulian

Caiet de sarcini

Obiectul: Reparaţia capitală a reţelelor interioare de aprovizionare cu apă rece, caldă şi a 
sistemului antiincendiar, de la et. I al sediului Consiliului Audiovizualului.
Cod CPV:
Autoritatea contractantă/beneficiar: Consiliul Audiovizualului 
Adresa: mun. Chişinău, MD 2012, str. Vlaicu Pârcălab 46 
Telefon: (022) 277551; 079375026; e-mail: office@cca.md 
Criterii de atribuire: Cel mai mic preţ;
Termen de efectuare a lucrărilor: 1 lună din data semnării contractului;
Sursa de finanţare: Alocaţii bugetare;

JVb
crt.

Simbol norme şi 
Cod resurse Denumire lucrări U.M. Cantitate

1 2 3 4 5
1. Lucrări de construcţie

1.1. Demontări

1

RpIC 19 A

D em o n ta rea  ţevii negre, 
p en tru  insta la ţii, m on ta te  la 
în că lz ire  cen tra lă  p rin  sudare, 
la  co nstruc ţii de locu it şi 
social cu ltu rale , la  legarea  
apara te lo r, a co loanelo r de 
d istrib u ţie  etc. av înd  
d iam etru l de 3/8" - 3/4"

m 144,0000

2

TrB05B2-5

T ran sp o rtu l, p rin  purtare  
d irectă , al m ate ria le lo r 
in com ode, av înd  peste  25 kg, 
pe d istan ţa  de 50 m

t 0,3500

3

T ril AA02C3

în că rca rea  m ate ria le lo r d in  
g ru p a  A  - g rele, in bu lgări 
p rin  a runcare  - de pe  ram pă 
sau  teren , în  au to  ca teg o ria  3

t 0,3500

4
TsI50G

T ran sp o rta rea  în cărcă tu rilo r 
cu  au tocam ione  la  d istan ta  15

t 0,3500

mailto:office@cca.md


1 2 3 4 5
km  (ev acu area  guno iu lu i)

1.2. Sistema de alimentare cu 
apă Al, T3, T4

5

RpCU05Cl

E x ecu ta rea  s trăp u n g erilo r 
p en tru  conducte  sau tiran ţi în  
pere ţi sau  p lan şee  d in  p ia tră  
sau  b e to n  arm at p în ă  la  15 
cm , p en tru  ex ecu tarea  
străp u n g erilo r m ecan iza t

buc 8,0000

6

RpCU07B

M atarea  g o lu rilo r in  pereţi, cu 
m o rta r de c im en t-var, du p ă  
in sta la ţii sau  conso lidări

buc 8,0000

7
SD06C

R o b in e t F I-F I cu sfera  si 
lev ier, D = 50  m m buc 4,0000

8
SD05B R o b in e t de apa tip  F -M  D 20 buc 6,0000

9
SD05B R o b in e t de ap a  tip  F -M  D25 buc 4,0000

10
IC38H

T eu  redus P P R , D = 25x20  m m buc 4,0000

11
IC38H T eu  P P R , D =25 m m buc 2,0000

12
IC38G

T eu  PPR , D = 20  m m buc 2,0000

13
IC38H

C ot PPR , 90 grade D =25 m m buc 8,0000

14
IC38G

C ot P P R , 90 g rade  D =20 m m buc 8,0000

15

SA14B

Ţ eav ă  d in  m ate ria l p lastic  
îm b in a tă  p rin  su d u ră  prin  
po lifu z iu n e , la  construcţii 
industria le , (Ţ eav ă  PPR , 
D = 20x2 ,8  m m  PN 10)

m 36,0000

16

SA14B

Ţ eav ă  d in  m ateria l p lastic  
îm b in a tă  p rin  su d u ră  p rin  
p o lifu z iu n e , la  construcţii 
industria le , (Ţ eav ă  PPR , 
D = 20x2 ,8  m m  PN 16)

m 36,0000

17

SA14C

Ţ eav ă  d in  m ateria l p lastic  
îm b in a tă  p rin  sudură  prin  
p o lifu z iu n e , la  construcţii 
in d u stria le , (Ţ eavă  PPR , 
D = 25x3 ,5  m m  PN 10)

m 36,0000

18
SA14C

Ţ eav ă  d in  m ateria l p lastic  
îm b in a tă  p rin  sudură  p rin

m 36,0000



1 2 3 4 5
po lifu z iu n e , la  construcţii 
industria le , (Ţ eav ă  PPR , 
D = 25x3 ,5  m m  PN 16)

19

SF01C

E fec tu a rea  p ro b ei de e tanşare  
la  p resiu n e  a  insta la ţie i de  apă  
ca ld ă  sau rece execu ta tă  d in 
ţeav ă  d in  p o lic lo ru ră  de v in ii 
tip  g reu  sau d in  m ateria l 
p lastic

m 144,0000

20

RpIF09B

Izo la rea  co n d u c te lo r cu 
m an so an e  de izo la ţie  
specia lă , in troduse  pe 
co n ducte  d in  P P R , D 22x9
m m

m 72,0000

21

RpIF09B

Izo la rea  co n d u c te lo r cu 
m an so an e  de izo la ţie  
specia lă , in troduse  pe 
co n d u c te  d in  P P R , D 28x9
m m

m 72,0000

22

SA04C

Ţ eav ă  d in  o ţel z in ca tă  p en tru  
in sta la ţii, m o n ta tă  în  conducte  
de d istribu ţie  la  c lăd iri de 
lo cu it si socia l-cu ltu rale , 
D 5 0 x 4 ,0  m m

m 36,0000

23

SF01B

E fectu area  p ro b ei de e tanşare  
la  p resiune  a insta la ţie i de apă  
ca ld ă  sau rece execu ta tă  din 
co nducte  de o ţel, z incate , 
p en tru  insta la ţii, sudate 
long itud ina l

m 36,0000

24

CN23A

V op sito rii de calita te  
su p erio ară  la  instalaţii 
fun c ţio n ale ,ex ecu ta te  cu 
v o p sea  de u lei pe conducte  
av în d  d iam etru l ex terio r p înă  
la  50 m m  inclusiv

m 36,0000

25

SA35A1

T eu  d in  fo n tă  m aleab ilă , 
m o n ta te  p rin  inşu rubare  la  
ţev i d in  oţel p en tru  insta la ţii 
z in ca te ,la  co loane p en tru  
h id ran ţi in terio ri, ţeav a  av înd  
d iam etru l de 2" (T eu  redus 
d in  o ţel 50x25 m m )

buc 4,0000

26
SA35A1

T eu  d in  fon tă  m aleab ilă , 
m o n ta te  p rin  inşu rubare  la  
ţevi d in  o ţel p en tru  insta la ţii

buc 3,0000



1 2 3 4 5
z in ca te ,la  co loane pen tru  
h id ran ţi in terio ri, ţeava  av înd  
d iam etru l de 2" (T eu  redus 
d in  o ţel 50x20 m m )

27

SA35A

F itinguri d in  fon tă  m aleab ilă , 
m o n ta te  prin  înşu rubare  la 
ţev i d in  o ţel p en tru  insta la ţii 
z in ca te ,la  co loane p en tru  
h id ran ţi in terio ri, ţeava  av înd  
d iam etru l de 2" (C o t d in  oţel
90  grade D 50 m m )

buc 6,0000

28

SA35A

F itin g u ri d in  fon tă  m aleab ilă , 
m o n ta te  p rin  inşu rubare  la 
ţevi d in  oţel p en tru  instalaţii 
z in ca te ,la  co loane pen tru  
h id ran ţi in te rio ri, ţeava  av înd  
d iam etru l de 2" (C ruce d in  
o ţel D 50  m m )

buc 6,0000

29

IC42B

S uporţi şi d ispozitive  de 
fixare  p en tru  su sţinerea  
co n ducte lo r, bo ilere , aparate  
si rec ip ien ţi, av înd  g reu ta tea  
în tre  2,1 kg  - 10 k g / buc

kg 45,0000

Notă:

1. Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CP L.01.01- 
2012 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin 
metoda de resurse

2. De atras o deosebită atenţie la corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, ţinând cont 
de costurile reale a materialelor oferite.

3. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita de la potenţialii executanţi ai lucrărilor 
diferite mostre sau specificaţii tehnice a materialelor ce vor fi folosite la efectuarea lucrărilor 
indicate în prezentul caiet de sarcini.

4. Executantul îşi asumă furnizarea materialelor necesare lucrărilor de reparaţii, protecţia 
lucrărilor şi securitatea construcţiilor (schelelor) şi a tehnicii utilizate în procesul de lucru. 
Toate întrebările de ordin organizatoric şi care ţin de utilizarea materialelor de construcţii şi a 
utilajului se coordonează şi se precizează de comun acord cu reprezentanţii beneficiarului la 
fata locului.

s

5. Totodată, executantul va asigura organizarea de şantier, transportul şi depozitarea 
materialelor de construcţii la sediul beneficiarului (hamali), încărcarea şi transportarea



deşeurilor de construcţie la gunoişte autorizată. Este de menţionat faptul că pe toată perioada 
executării lucrărilor de reparaţii, Consiliul Audiovizualului va activa în regim normal de 
lucru.

6. în cazul în care beneficiarul constată unele vicii ascunse sau defecte ca urmare a utilizării 
materialelor necalitative sau efectuării necorespunzătoare a lucrărilor de reparaţii, remedierea 
acestora rămîne în totalitate în responsabilitatea executantului.

Persoana responsabilă de elaborarea caietului de sarcini 
Molea Viorel, şef-adjunct DGLAM


