
Anexa nr. 22 

la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  

                                              nr. 115 din 15.09.2021 

Specificații tehnice 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5] 

 

Numărul procedurii de achiziție: 21123191;  ocds-b3wdp1-MD-1701095122722 

Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2024 

 

Denumirea bunurilor/ 

serviciilor 

Denumirea 

modelului 

bunului/ 

serviciului 

Țara 

de 

origine 

Producă 

torul 

Specificarea tehnică deplină solicitată 

de către autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de către 

ofertant 

Standarde 

de referință 

1 2 3 4 5 6 7 

Servicii 

Lotul nr. 1  

Servicii de deservire 

tehnică și mentenanță a 

sistemului de semnalizare 

pază în edificiul ASP, str. 

M. Viteazul, nr. 11/1, 

mun. Chișinău 

   
- Panou de control DSC- 1 buc.;  

- tastatura LCD – 1 buc.;  

- detector PIR – 282 buc.;  

- surse de alimentare РИП 12V/2A – 2 buc.; 

- acumulator 12V/7Ah – 3 buc.;  

- sirena sonoră – 1.      

Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa 

nr.1 la Anunțul de participare 

- Panou de control DSC- 1 buc.;  

- tastatura LCD – 1 buc.;  

- detector PIR – 282 buc.;  

- surse de alimentare РИП 

12V/2A – 2 buc.; 

- acumulator 12V/7Ah – 3 buc.;  

- sirena sonoră – 1.      

Conform cerințelor tehnice 

indicate în Anexa nr.1 la 

Anunțul de participare 

- 

Lotul nr. 2 

Servicii de deservire 

tehnică și mentenanță a 

sistemului de semnalizare 

pază și detectare a 

incendiului în edificiul 

ASP, str. G. Crosu, nr. 7,  

mun. Chișinău 

   - Detector de fum  – 67 buc.;  

- panou PC 2525 -1 buc.;  

- panou PC 3000 -1 buc.;  

- panou PC 510 – 1 buc.;  

- detector PIR – 27 buc.;   

- acumulator 12V/7Ah – 3 buc.;  

- sirena sonoră – 1 buc.;  

- tastatura – 3 buc. 

Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa 

nr. 1 la Anunțul de participare 

Detector de fum  – 67 buc.;  

- panou PC 2525 -1 buc.;  

- panou PC 3000 -1 buc.;  

- panou PC 510 – 1 buc.;  

- detector PIR – 27 buc.;   

- acumulator 12V/7Ah – 3 buc.;  

- sirena sonoră – 1 buc.;  

- tastatura – 3 buc. 

Conform cerințelor tehnice 

indicate în Anexa nr. 1 la 

Anunțul de participare 

 

Lotul nr. 3 

Servicii de deservire 

   - Panou de control ”Integra 128 Plus” – 1 buc.;  

- tastatura LED – 2 buc.;  

- modul de extindere – 14 buc.; 

Panou de control ”Integra 128 

Plus” – 1 buc.;  

- tastatura LED – 2 buc.;  

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701095122722


tehnică și mentenanță a 

sistemului de semnalizare 

detectare și alarmare a 

incendiului ”SATEL”, 

edificiul ASP, str. 

Salcâmilor, nr. 28, mun. 

Chișinău    

- acumulator 12V/7Ah – 15 buc.; 

- buton de incendiu (ИПР) – 12 buc.; 

- sursă de alimentare rezervă 12V/2A – 10 buc.; 

- senzor de fum – 185 buc.   
Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa 

nr. 1 la Anunțul de participare 

- modul de extindere – 14 buc.; 

- acumulator 12V/7Ah – 15 

buc.; 

- buton de incendiu (ИПР) – 12 

buc.; 

- sursă de alimentare rezervă 

12V/2A – 10 buc.; 

- senzor de fum – 185 buc.   
Conform cerințelor tehnice 

indicate în Anexa nr. 1 la 

Anunțul de participare 

Lotul nr. 7 

Servicii de deservire și 

mentenenanță a instalației 

automate de stingere a 

incendiilor cu gaze în 

încăperile cu servere 

(et.1,2,3) din str. A. 

Pușkin nr.42 mun. 

Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 2 la Anunțul de participare 

1. Panou recepţie şi comandă 

ППКП «ГАММА» 102 САТ - 

1; 

2. Panou de activare de la 

distanţă (БДУ) – «ГАММА» – 

3; 

3. Detector de fum  – 12; 

4. Modul cu gaze CO2 « 

ARТSОК»100 – 4;  

5. Semnal acustic – 4;  

6. Acumulator de tip 12V/7Ah 

– 6; 

7. Panou indicativ luminescent 

«Газ не входи» «Газ уходи» –  

6. 

 

Lotul nr. 8 

Servicii de deservire și 

mentenenanță a instalației 

automate de stingere a 

incendiilor cu gaze în 

încăperea cu servere (et.3) 

din str. Alexandru cel Bun 

nr.56 mun. Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 3 la Anunțul de participare 

1. Panou recepţie şi comandă 

ППКП «ГАММА» 102 САТ - 

1; 

2. Panou de activare de la 

distanță (БДУ) – «ГАММА» – 

3; 

3. Detector de fum  – 12; 

4. Modul cu gaze CO2 « 

ARТSОК»100 – 4;  

5. Semnal acustic – 4;  

6. Acumulator de tip 12V/7Ah 

– 6; 

7. Panou indicativ luminescent 

«Газ не входи»  «Газ уходи» – 

2. 

 

 

 



 

 

 

Lotul nr. 9 

Servicii de deservire și 

mentenenanță a instalației 

automate de stingere a 

incendiilor cu gaze în 

încăperile arhivei nr.1 din 

str. Mesager nr.5 mun. 

Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 4 la Anunțul de participare 

1. Panou recepţie şi comandă 

«VARTA»  - 1; 

2. Panou de activare de la 

distanţă (БДУ) – 1; 

3. Detector de fum  – 40; 

4. Modul cu gaz  HFC-227EA « 

ИМПУЛЬС»-20 – 26;  

5. Semnal acustic – 2;  

6. Acumulator de tip 12V/7Ah 

– 4; 

7. Panou indicativ luminescent 

«Газ не входи»  «Газ уходи»  

– 2. 

 

Lotul nr. 10 

Servicii de deservire și 

mentenenanță a instalației 

automate de stingere a 

incendiilor cu gaze în 

încăperile  arhivelor 

Centrului multifuncțional 

nr.4 din b-l Decebal nr.6 

mun. Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 5 la Anunțul de participare 

1. Panou recepţie şi control 

C2000-ACПТ – 3; 

2. Tastatura С2000М - 1; 

3. Panou de control C2000-4 - 

1; 

4. Panou informativ C200ПТ-1 

- 1; 

5. Declanșator manual de 

alarmare – 4; 

6. Detector de fum ИП-212 – 

83; 

7. Modul cu gaze CO2 « 

АТАКА»150-100– 15Э – 1;  

8. Dispozitiv acustic de 

alarmare – 4;  

9. Acumulator de tip 12V/7Ah 

– 6; 

10. Panou indicativ luminescent 

«Газ не входи» «Газ уходи» – 

6; 

11. Touch memory (cip cititor) 

– 4. 

 

Lotul nr. 11 

Servicii de deservire și 

mentenenanță a instalației 

automate de stingere a 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 6 la Anunțul de participare 

1. Panou recepţie şi comandă 

”Movigard” 104 Т; 

2. Detector de fum  – 6; 

4. Modul cu gaze HFC-227EA  

– 4;  

 



incendiilor cu gaze în 

încăperea depozitului  de 

blanchete din str. 

Columna nr.65, mun. 

Chișinău 

5. Semnal acustic – 1;  

6. Acumulator de tip 12V/7Ah 

– 2; 

7. Panou indicativ luminescent 

«Газ не входи» «Газ уходи» – 

2. 

Lotul nr. 12 

Servicii de deservire 

tehnică şi mentenanţă a 

instalației de detectare, 

alarmare la incendiu în 

edificiul central al ASP, 

(blocurile administrative) 

din str. Al. Pușkin nr. 42, 

mun. Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 7 la Anunțul de participare 

1. Centrala de comandă și 

control ”VARTA- 1/132” - 2; 

2. Panou de comandă la distanță 

(ИПУ-832) – 1; 

3. Panou de comutare periferic 

(ШПК) – 4;  

4. Modul cu 8 bucle de întrare 

(ШВШ-8) – 4; 

5. Modul cu 16 bucle de întrare 

(ШВШ-16) – 5; 

6. Panou cu taste de ieșire 

(БВК-16) – 2; 

7. Panou cu bucle de întrare 

(БВШ-3) – 3; 

9. Sursă de alimentare 

redundantă (РИП) – 5; 

10. Panoul de comandă și 

control ”Paradox” – 1; 

11. Detector de fum – 890; 

12. Buton de alarmare acustică 

– 43; 

13. Acumulator 12V/7Ah – 30; 

 

Lotul nr. 13  

Servicii de deservire 

tehnică și mentenenanță a 

instalației de 

detectare/alarmare și 

înștiințare vocală la 

incendiu în blocul 

administrativ al ASP  din 

str.  Mihai Viteazul 11/1, 

mun. Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 8 la Anunțul de participare 

1. Centrala modulară adresabilă 

de detecție la incendiu 

„PREVEDIA-216” cu două 

bucle - 1;   

2. Modul cu două bucle 

(IFM2L) – 1; 

3. Modul cu 4 ieșiri tip releu 

(IFM4R) – 1; 

4. Modul apelator vocal și 

comunicator digital (IFMDIAL) 

– 1; 

5. Modul imprimantă tehnică și 

de semnalizare cu LED 

(FPMLEDPRN) – 1; 

6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 

 



7. Modul adresabil cu o întrare 

și o ieșire supervizată și releu 

(EM312SR) – 12; 

8. Detector adresabil optic  de 

fum – 258;  

9. Detector adresabil de 

temperatură  – 4;  

10. Buton manual de alarmare  

la incendiu  (EC0020) – 38; 

11. Panou optic de avertizare 

vizual – 13; 

12. Sirena adresabilă de 

incendiu (protocol Enea) – 2; 

13. Consolă cu microfon -1. 

Lotul nr. 14 

Servicii de deservire 

tehnică și mentenenanță a 

instalației automate de 

stingere a incendiilor cu 

apă în arhiva nr. 2 din str. 

Mesager nr.5 mun. 

Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 9 la Anunțul de participare 

1. Panoul de dirijare a 

instalației de stingere – 1; 

2. Panoul de comandă  – 

«ПОТОК–3М» -1; 

3. Sprinklere – 36; 

4. Pompe hidraulice – 2; 

5. Pompă de menținere a 

presiunii - 1;  

6. Rezervor de apă 5 tone – 1;  

7. Acumulator de tip 12V/7Ah 

– 2; 

8. Rețea de conducte, robinete 

și vane; 

9. Dialer telefonic pentru 

transmiterea informației TD-

110 – 1. 

 

Lotul nr. 15 

Servicii de deservire 

tehnică și mentenenanță a 

instalației automate de 

stingere a incendiilor cu 

pulberi în încăperile 

arhivei Departamentului 

stare civilă  din str.  Mihai 

Viteazul 11/1, mun. 

Chișinău 

   Conform cerințelor tehnice indicate în 

Anexa nr. 10 la Anunțul de participare 

1. Concentrator ”BOLID” – 1; 

2. Panou de control și dirijare 

C2000M -1; 

3. Panou indicativ C2000-БИ – 

1; 

4. Panou de control și 

recepționare «Сигнал -20 П» -

1; 

5. Panou de control С2000КПБ 

cu 6 zone – 1; 

6. Detector de căldură – 60; 

7. Modul cu pulberi - 42; 

8. Acumulator tip 12V/7Ah – 4; 

9. Sirenă acustică – 2; 

 



10. Panou indicativ luminiscent 

„Порошок”- не входи” 

„Порошок” - выходи” – 4. 

 

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: Vuluță Iurie În calitate de: Șef Service Centru 

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65
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