
CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat:
de Urgen(d

Inspectoratul General pentru Situa{ii

2. organizatorul procedurii de achizifie: Inspectoratul General
Situalii de Urgenld.

3. Obiectul achizifiilor: Servicii de mentenanld a sistemului antiefraclie qi
anti-incediu instalat in sediul IGSU

Cerinfe
l. Agentul economic trebuie s6 delini licenld in domeniu.
2. Agentul economic trebuie sd aibd o experienld in domeniul mentenanlei

qi exploatdrii sistemelor de antiefracfie qi anti-incediu de model BOSH de
minim 5 ani.

3. Agentul economic trebuie si defind echipamentele necesare pentru testare
a parametrilor tehnici a sistemelor de model sus menfionat gi inlaturarea
defectelor aparute

4' S5 de{ind softul de programare qi sa aib6 experienla in programarea a
sistemului a sus menfionat.

Lucrlri planificate

a)Ieqirea la fala locului a echipei de tehnicieni. Coordonarea lucrdrilor
' planificate cu teprezentantul beneficiarului, disculii pe marginea problemelor

apirute in funclionarea Sistemului. Planificarea lucrdril& de mentenanld
conform cerinlelor tehnice qi specificului Sistemului de securitate.
Examinar ea vizuald a echipamentului S i stemului.

b) Testarea manuald gi/sau autonomi a funcliondrii complexe a Sistemului.
Stabilirea defecliunilor, cauza apariliei lor.

c) Lucreri privind remedierea defecliunilor stabilite gi eliminarea egecurilor
tipice intdlnite in funcfionarea Sistemului.

d) Verificarea func{ionalitatii surselor de alimentare de rezew6" in cazul
deconectarii energiei electrice.

e) Verificarea calitSlii de cuplare a mufelor qi cablarilor terminale. Verifi carea
integritilii cabldrii prin trecere de semnal.

I) Verificarea gi adaptareaprogramelor, aplicaliilor, (parametrilor de sistem qi a
setdrilor software specializat) a Sistemului. Lichidarea abaterilor qi ..o.ilo.
depistate. Aj ustarea programului conform cerin(elor benefi ciarului.

g)Lucrdri de ingrijire, curdlare praflimpuritali (inclusiv cu aer comprimat),
reglare qi fixare a echipamentului Sistemului.

h) Lucrdri privind inlocuirea componentelor (pieselor) tehnice defectate ale
Sistemului. Conectarea gi adaptarea acestora.

i) Reparalii nesemnificative a echipamentului defectat care pot fi efectuate la
fala locului.

j) Verificarea indicatoarelor de presiune in modulele/buteliile cu recipient de
stingere gazlptaf, ale Sistemului autonom de deteclie, semnalizare gi stingere
incendiu.

pentru



k) verificarea si analizamesajelor preluate de la panoul de dirijare si control alSistemului. Eliminarea esecurilor.
l) verificarea in regim de testare a funclion[rii sirenelor qi butoanelor dealarmdlincendiu, a detectoarelor de fum qi/sau temperaturd, gi apreciereaeficienlei utilizdrii acestora in continuare (ii*utare dZ-fr;';;"' tumperaturdridicata).
m)verificatea transmiterii gi interceptdrii semnalelor de alarmd,/ incendiu aSistemului cu pupitrul de pazd.gi reaclionare.
n) Acordarea consultanlei personalului Beneficiarului (inclusiv prin telefon),privind exploatarea corectd a Sistemului.

Ofi1er principal al Direcfiei
ingtiinlare, sisteme informatice
Ei comunica{ii a DGI a IGSU al MAI
locotenent-major al s/intern

$ef al Direcliei ingtiinfare,
sisteme informa{ionale
Ei comunicalii a DGI
a IGSU al MAI
colonel al s/intern

Tudor RACU

Serghei PEANCOVSCHII

Elaborat

Coordonat

/, ser/d.u-/o.r/


