
 

 

Anexa nr. 22 

la Documentația standard nr._____ 

                                                                                                                                                                      din “____” ________ 2023 

Specificaţii tehnice 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Procedura de achiziție:   ocds-b3wdp1-MD-1698907868520    din   02noiembrie 2023 

Obiectul achiziției: Serviciile de reparație și mentenanța a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2024. 
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LOT nr.1:  Mentenanța aparatelor de climatizatoare și sistemului de ventilare pentru anul 2024. 

1. Mentenanța aparatului de aer condiționat  

de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de 

sarcini (anexat). 

   2,6 kW-3,4 Kw 

in conformitate cu 
cerintele din caietul de 
sarcini  

2. Mentenanța aparatului de aer condiționat  

de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de 

sarcini (anexat). 

   3,5 kW- 4,9 kW 

in conformitate cu 
cerintele din caietul de 
sarcini  
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3. Mentenanța aparatului de aer condiționat  

de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de 

sarcini (anexat). 

   5,0 kW - 6,9 kW 

in conformitate cu 
cerintele din caietul de 
sarcini  

4. Mentenanța aparatului de aer condiționat  

de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de 

sarcini (anexat). 

   7,0 kW - 8,0 kW 

in conformitate cu 
cerintele din caietul de 
sarcini  

5. Mentenanța aparatului de aer condiționat  

de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de 

sarcini (anexat). 

   14,01 kW - 16,0 kW 

in conformitate cu 
cerintele din caietul de 
sarcini  

6.  Mentenanța sistemei de ventilare și 

reparația  după necesitate    
   Ventilator cu debit până la 500m3/h 

in conformitate cu 
cerintele din caietul de 
sarcini 
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