
Laboratorul chimic
de incerciri din cadrul
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2044, or. Chiqintru, str. Vadul lui Vodi, 155
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PA$APORT

din 01.02.2022 r.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 10715:2015
incercarea conform GOST 27 577 -2000
Data prelevtuii 01.02.2022

Data incercdrilor 01.02.2022

Rezultatele se refertr numai la mostra supusi lncerctrrilor.

Tiplrit in 2 exemplare:
I ex. Li rMoldovatransgaz" SRL
2 ex. ,rTransautogaz" SRL
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REPUELICA ITOLDOYA
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pentru gaz natural comprimat din gazoductul ACB

Numele

indicatorului
Metoda

de incercare
Norma

Valoarea

reala
Puterea calorificd de ardere
inferioard, volumetrici,
kJ/m3, nu mai putin de

SM EN /SO
6976:2016

31 800 34 386

Densitatea relativd
fafi de aer

SM EN /SO
6976:2016

0,55 - 0,70 0,5889

Cifra octanicd
calculatd, "motor",
nu mai putin de

GOSI 27577-2000
pct.6.4 105 110

Cota parte volumetricd a compo-
nentelor non-combustibile, %,
mai putin de

SM GOST
31371.7:2009

7,0 1,3079

Cota parte volumetricd a
oxigenului , o/o, nu mai mult de A

SM GOST
31371,7:2009

1,0 0,0068
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$efserviciu CG

$ef seclie MEG ffi D. Muntean

F. Strochi
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