
10 aprilie 2017.
A C T

cu privire Ia pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic 

Denumirea şi adresa obiectului: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
blocurile admistrative „Ghelecek” SRL din str. Mitropolit Dosoftei 115 si blocul administrativ IS 
„ENGEOM” str. Mitropolit Dosoftei 156.”

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amortitu
(denumirea RTS) (P.N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92" SRL ,Corporation "Eneraoresurs-invest ", FCP"SOLDI"SRL 
       Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei) “ --------------------

Reprezentantul proprietarului „ TERMOELECTRICA" S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei) ' '

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei) ’

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:

Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 
“Termoelectrica” SA : „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocurile 
admistrative „Ghelecek” SRL din str. Mitropolit Dosoftei 115 si blocul administrativ IS „ENGEOM” str. 
Mitropolit Dosoftei 156.”

Elaborat de birou de proiectare“S.R.L. Tehno Consulting & Design” N° 15/2017-RT 

Coordonat cu “Termoelectrica” S.A .Nb402 din 24.02.2017

I. Caracteristica branşam entului abonatului
Agentul termic :apă supraîncălzită 95/55°C 
Diametrul ţevilor: 89/180x4 m m;
Tipul pozării: subteran in strat de nisip 
Tipul canalului: L 4-8
Materialul şi grosimea izolaţiei: Poliuretan rigid PUR cu grosimea, 45.5 mm .
Lungimea traseului - 7/ /  W3r8G M

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru: Nu sunt abateri



II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare___________________________
elevatorul N r. diametrul ajutajului mm.

Tipul sistemului de încălzire_____________________________

(ou o ţeavă, cu două, reversare, superioară, inferioară)

Numărul coloanelor___________buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire
Schema conectării caloriferului______________________~
Numărul caloriferelor__________________  buc.
Marca caloriferelor_______________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)____________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.Mitropolit Dosoftei 156 0.260 0.320 0.069 0.648
Str.Mitropolit Dosoftei 156 1.500 - 0.172 . 1.672



V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat “Termocom” SA îşi asumă dreptul de a întrerupe 
alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării

a) actele la încercarea conductei sub presiune Ns £  din OT O *4, ĉ Q 4

b) actele lucrărilor ascunse Ngj •t 5din0& Qk-Q'S- OH '11’

c) actele de încercare a sudurii i  din ^  OH .2S>

d) actele la controlul calităţii izolaţiei N° din -

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC sunt
f) paşaport PTC sunt 
certificatele ţevilor, electrozilor sunt
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice___________

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA_

Documentaţia în număr de k b foi, conform 4^ puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic /A ~  £&/

şef ST / J



VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exvloatare

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută:

(denum irea abonatu lu i)

k £(( / -

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

A. Vîrlan 

C. Cebotari 

. Amorţitu 

A. Samson

Mihail

Lisnic T.

Tovarniţchi 

M. Graur



15 aprilie 201?.
A C T

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic

Denumirea şi adresa obiectului: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru clădirile 
Universităţii Pedagogice de Stat „ Ion Creanga” , str. I. Creanga, 1.”

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amorţitu
(denumirea RTS) (P-N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92" SRL .Corporation "Eneraoresurs-invest ", FCP"SOLDI"SRL 
___________________________________________________________________________________________ Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA"S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:

Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 
“Termoelectrica” SA : „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru clădirile 
Universităţii Pedagogice de Stat „ Ion Creanga” , str. I. Creanga, 1

Elaborat de birou de proiectare“S.R.L. Tehno Consulting & D esign” JY® 16/2017-RT

Coordonat cu “Termoelectrica” S.A N° 411 din 06.03.2017

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic : apă supraîncălzită 95/5 5 °C 
Diametrul ţevilor: 45/125 x 4 mm ;
Tipul pozării: subteran in strat de nisip 
Tipul canalului: L 4-8
Materialul şi grosimea izolaţiei: Poliuretan rigid PUR cu grosimea, 40 mm . 
Lungimea traseului - 79.0 m

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru: Nu sunt abateri



II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare____________________________________
elevatorul N r. diametrul ajutajului mm.

Tipul sistemului de încălzire_____________________________

(cu  o ţeavă, cu  două, reversare, superioară, inferioară)

Numărul coloanelor___________buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire___________
Schema conectării caloriferului_________________________________
Numărul caloriferelor__________________  buc.
Marca caloriferelor
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)______________ ______

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.I.Creanga l,bl.A 0.344 - 0.103 - 0.447
Str.I.Creanga l,bl.A 0.142 - 0.052 _ 0.194
vtr.I.Creanga l,bl.A 0.142 - 0.052 _ 0.194
Str.I.Creanga l,bl.A 0.142 - 0.052 _ 0.194
Str.I.Creanga l,bl.A 0.086 - 0.100 _ 0.186
Str.I.Creanga l,bl.A 0.077 - 0.0206 _ 0.098
Str.I.Creanga l,bl.A 0.636 0.301 0.344 _ 1.281

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat “Termoelectrica” SA îşi asumă dreptul de a 
întrerupe alimentarea cu energie termică fară de a preveni pe consumator pînă la lichidarea deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării

a) actele la încercarea conductei sub presiune Jsfg ' din



b) actele lucrărilor ascunse J\fg din O h

c) actele de încercare a sudurii Nq f /  din / / T

d) actele la controlul calităţii izolaţiei Nq din

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC sunt
f) paşaport PTC sunt 
certificatele ţevilor, electrozilor sunt
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice______

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA______________

Documentaţia în număr de/ 7  foi, conform 7> puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic ■/ / (SL— / A ^

şef ST

VIL Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare_____

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută:

'  7~£ * ţP / f
(denum irea  abonatu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT 

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

Reprezent ului 
A. Vîrlan

C. Cebotari

M. Amorţitu

A. Samson

/ 2



DE CONECTAT
Director tehnic / î e r m ^ ^ ^ i^ a ” SA

Iurie Razlovan //////f '7

28 martie 2017.
A C T

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic

Denumirea şi adresa obiectului: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru cladirea 
ANDP „ JOC ” din str.Mesager 2.”

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amorţitu
(denumirea RTS) (P.N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92" SRL .Corporation "Energoresurs-invest ", FCP"SOLDI"SRL 
___________________________________________________________________________________________ Solcon Mihail

(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA" S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei)

Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 
“Termoelectrica” SA : „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru cladirea ANDP „ 
JOC ” din str.Mesager 2.”

Elaborat de birou de proiectare“S.R.L. Tehno Consulting & Design” JV® 17/2017-RT

Coordonat cu “Termoelectrica” S.A N» 406 din 24.02.2017

I. Caracteristica branşamentului abonatului 
Agentul termic : apă supraîncălzită 95/5 5 °C 
Diametrul ţevilor: 133/250x4 mm;
Tipul pozării: subteran in strat de nisip 
Tipul canalului: L 8-8
Materialul şi grosimea izolaţiei: Poliuretan rigid PUR cu grosimea, 58.5 mm . 
Lungimea traseului - f a  179.99 m

abateri.
Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru: Nu sunt



II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare____________________________________
elevatorul N r. diametrul ajutajului mm.

Tipul sistemului de încălzire_____________________________

(cu  o ţeavă, cu două, reversare, superioară, inferioară)

Numărul coloanelor___________buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire _
Schema conectării caloriferului
Numărul caloriferelor__________________  buc.
Marca caloriferelor______________________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)____________ ________

III. Aparatajul AMCA

, Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii Sarcina termică Gcal/oră
conf.proiectului

(adresa)
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Mesager 2 0.4196 _ 0.1264 0.546
Mesager 7 0.369 - 0.267 - 0.636

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat “Termocom” SA îşi asumă dreptul de a întrerupe
alimentarea cu energie termică fară de a preveni pe consumator pînă la lichidarea deficienţelor.



VI. Prezenţa documentării

a) actele la încercarea conductei sub presiune N» Q din D i Of, ci 0 -4 7

b) actele lucrărilor ascunse ■Ng-'fc f din IM,0 1 -  S.'T .06. Z Of}

c) actele de încercare a sudurii N« Zi  din I I Z O

d) actele la controlul calităţii izolaţiei Ne din

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC sunt
f) paşaport PTC sunt 
certificatele ţevilor, electrozilor sunt
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice__________

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA

Documentaţia în număr de £  foi, conform puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic '7C£>,

şef ST

VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare_____

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului ternuc o execută:

(denum irea abonatu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Reprezentantul-pj^ggcietarului
A. VîrlanDirector tehnic adj.

Şef Serviciul MT 

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

C. Cebotari
'LE

M. Amorţitu

(sernnătura)

3



29 iunie 201%.
A C T

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic

Denumirea şi adresa obiectului: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente blocul nr. 1 
„ Universitatea de stat din Tiraspol” str. Iablocikin 5 si bloc administrativ Inspectoratul National de 

Patrulare „ str. Iablocikin 5a. „
Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Ce bota ri

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amortitu
(denumirea RTS) (P.N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92" SRL .Corporation "Eneraoresurs-invest", FCP"SOLDI"SRL 
------------------------------------------------------ -----------------------------------------Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei) '

Reprezentantul proprietarului „ TERMOELECTRICA" S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei) '

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:

Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 
"Termoelectrica” SA : „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente blocul nr.l 
„ Universitatea de stat din Tiraspol” str. Iablocikin 5 si bloc administrativ Inspectoratul National de 

Patrulare „ str. Iablocikin 5a. „

Elaborat de birou de proiectare“S.R.L. Tehno Consulting & Design” 18/2017-RT 

Coordonat cu “Termoelectrica” S.A 423 din 11.04.2017

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic :apă supraîncălzită 95/55°C
Diametrul ţevilor: 108/225 x 5 mm ; 57/140 x 4 mm ; 45/110 x 4 mm ;
Tipul pozării: subteran in strat de nisip 
Tipul canalului: -
Materialul şi grosimea izolaţiei: Poliuretan rigid PUR cu grosimea, 58.5 mm .
Lungimea traseului ^ dn 108x5/225 mm -374.5 m, dn 57x4/140 mm -15.4 m ; dn 45x4/110 mm -8 m

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru: Nu sunt abateri

DE
Director 

Iurie Razlovan



II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare__________________________
elevatorul N r. diametrul ajutajului mm.

Tipul sistemului de încălzire

(cu  o ţeavă, cu  două, reversare, superioară, inferioară)

Numărul coloanelor___________buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire
Schema conectării caloriferului________________
Numărul caloriferelor________ buc.
Marca caloriferelor_____________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)

III. Aparatajul AMCA

* Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str. Iablocikin 5 0.260 0.411 0.103 0.774Str. Iablocikin 5a 0.0945 - 0.043 - 0.138

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat “Termocom” SA îşi asumă dreptul de a întrerupe
alimentarea cu energie termică fară de a preveni pe consumator pînă la lichidarea deficienţelor.



-

VI. Prezenţa documentării

a) actele la încercarea conductei sub presiune Ng 6  clin 3SQ 6  2 -0 /7

b) actele lucrărilor ascunse N g /^ d in  2 ? )^ ?_QnylO/-7

c) actele de încercare a sudurii Ng.^ din.'

d) actele la controlul calităţii izolaţiei No din

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC sunt
f) paşaport PTC sunt 
certificatele ţevilor, electrozilor sunt
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA

Documentaţia în număr de foi, conform f(c puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic J/\C

şef ST / f a 2f

VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare_____

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută: .

* 7 ^  0 £ f h
(denum irea abonatu lu i)

IX. Limitele de diviziune Ia deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT 

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

Repreze rietarului
A. Vîrlan

C. Cebotari

__JM . Amorţit

A. Samsonl Si

Solcan Mihail

4̂ŝ Wfr:R<:',ţ-S* 
I. Tovarniţchi



A C T
cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 

branşamentului abonatului şi a punctului termic 
Denumirea şi adresa obiectului: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
blocuri locative CCL 218, str. Mesager 5/1, 5/2, 5/3, blocuri administrative, Brigada de politie 
„FULGER” str. Mesager 5 si arhiva IS „ CRIS REGISTRU” str. Mesager 5.”

Noi, subsemnaţii, de ia "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
" (P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amorţitu
(denumirea RTS) (P.N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92" SRL .Corporation "Eneraoresurs-invest", FCP"SOLDI"SRL 
___________________________________________________________________________________________ Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA" S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:

Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 
“Termoelectrica” SA : „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocuri locative 
CCL 218, str. Mesager 5/1, 5/2, 5/3, blocuri administrative, Brigada de politie „FULGER” str. Mesager 5 
si arhiva IS „ CRIS REGISTRU” str. Mesager 5.”

Elaborat de birou de proiectare“S.R.L. Tehno Consulting & Design” Ng 19/2017-RT 

Coordonat cu “Termoelectrica” S.A JN» 408 din 02.03.2017

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic : apă supraîncălzită 95/5 5 °C 
Diametrul ţevilor: 76/160x4 m m ;
Tipul pozării: subteran in strat de nisip 
Tipul canalului: - P 5-8
Materialul şi grosimea izolaţiei: Poliuretan rigid PUR cu grosimea, 42 mm . 
Lungimea traseului -fa  26.1 m 
Dn 76x4 ( subsol)- 50 m.



Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru: Nu sunt
abateri.

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare____________________________________________________
elevatorul N r. diametrul ajutajului mm.

Tipul sistemului de încălzire__________________________________

(cu  o ţeavă, cu două, reversare, superioară, inferioară)

Numărul coloanelor___________buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire________________________________
Schema conectării caloriferului______________________________________________________
Numărul caloriferelor__________________  buc.
Marca caloriferelor______ __________________________________________________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)__________________________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
/V

încălzire ventilaţie alimentare cu 
apă caldă

necesităţi
tehnologice

Total

Str.Mesager 5/1 0.262 - 0.129 - 0.391
Str.Mesager 5/2 0.262 - 0.129 - 0.391
Str.Mesager 5/3 0.242 - 0.115 - 0.357
Str.Mesager 5/4 0.242 - 0.115 - 0.357
Str.Mesager 5 bloc A 0.324 0.26 0.155 - 0.739
Str.Mesager 5 bloc B 0.24 0.295 0.155 - 0.69
Str.Mesager 5 bloc V 0.162 0.100 0.086 - 0.346
Str.Mesager 5 bloc Archive 0.0103 - 0.0103 - 0.0206

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat “Termocom” SA îşi asumă dreptul de a întrerupe 
alimentarea cu energie termică fară de a preveni pe consumator pînă la lichidarea deficienţelor.



VI. Prezenţa documentării

a) actele la încercarea conductei sub presiune N» P din 0 £  0 Y,? D(ţ

b) actele lucrărilor ascunse No^rTdin OZ.Oi - OŢOfe (2 0 -fT

c) actele de încercare a sudurii NpPCriin s(9 PV 2 0 4 7

d) actele la controlul calităţii izolaţiei Ns din P t/ft

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC sunt
f) paşaport PTC sunt 
certificatele ţevilor, electrozilor sunt
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA

Documentaţia în număr de £ foi, conform 4Q puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic / a ?

Şef ST

VII. Concluzia comisiei
 ---------------------------------------- a recepţiona în exploatare______________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută:

(denum irea abonatu lu i)

IX. Limitele de diviziune Ia deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT 

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

Reprezen ietarului
A. Vîrlan

C. Cebotari

M. Amorţitu

A. Samson

Şoican M i hait
11 “n .

l | . ţ  „
V '- °

. Tovarniţchi 

M. Graur 

Lisnic T.



I

o

REG ISTRU A C TE
cu privire la pregatirea in vederea expluatarii perm anente a reţelelor term ice, a branşam entului abonatului si a punctului term ic PTI, 8451-C 1.6 , LO T 1.

No
d/r

Denumire
constructiv ♦ Adresa

Obiecţii E X E C U T A T

Reţele termice Conform Borderou

1 2 4

1 8.1.1-RT str. Neculce XA, str. C alea Iesilor 11.
2 8.1.2-RT str.Stefanuca 8, str. Coca 28, str.Neculce 1,3,5 str. Neculce 3/2, str. Stefanuca 12,str.Coca 30a ,str.Coca 30b
3 8.1.3-RT str.Lisabona 8, Şcoala Sportiva Republicana specializata de Tenis, str. Coca 59, str.lon Neculce 7,9,11.”
4 8.1.4-RT str. Milano, 10, str.Milano,2,str.Calea Iesilor 13
5 8.1.5-RT str.Calea Iesilor 21, str.Calea Iesilor 23,str.27 Martie 1918,3.
6 8.1.6-RT str.Calea Iesilor 49a, 49b, 49g, 49v, 51/1, 51/2, 51/3 ,51/4, 51/5, str. Drumul Crucii 95, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 100, 101, , str. Drumul Crucii 99/4
7 8.1.7-RT str.Calea Iesilor 55, 55/2, 59/1, 61/1, 61/4, 61/5, 61/6 ,63/1, str. Ţarinei 107, 107/1, ,str. Calea Iesilor 57/2
8 8.1.8-RT str.Calea Iesilor 69 + 69/1, 69a, 69v , str. Calea Iesilor 69
9 8.1.9-RT str.Calea Iesilor 41 a, 41 b,43/1 m45,47,47/2, str.Bariera Sculeni 2/1,2/2
10 8 .1.10-RT str.Calea Iesilor 15, 17,19, str.Truseni 3, str.Calea Iesilor 19/2.
11 8.1.15-RT str. Mitropolit Dosoftei 115, str. Mitropolit Dosoftei 156.”
12 8.1.16-RT Universitatea Pedagogica de Stat „ Ion Creanga” , str. I. Creanga, 1
13 8.1.17-RT str.Mesager 2
14 8.1.18-RT str. Iablocikin 5 si bloc administrativ Inspectoratul National de Patrulare „ str. Iablocikin 5a.
15 8 .1.19-RT str. Mesager 5/1, 5/2, 5/3, blocuri administrative, Brigada de politie „FULGER” str. Mesager 5 si arhiva IS „ CRIS REGISTRU” str. Mesager 5

Predat:

Primit:



/ /
A C

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic

Denumirea şi adresa obiectului..Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
blocurile locative din str. Neculce 1/2, str. Calea Iesilor 11, în cadrul proiectului 8451-C 1.6”.

(denum irea  obiectu lu i)

Noi, subsemnaţii, de la „Termoelectrica”S.A.
Şef SMT C. Cebotari

(P .N .)

Şeful SPOM M. Graur
(P .N .)

Responsabilul de supravegherea tehnică a “Termoelectrica” S.A.
Inginer SPOM T.Lisnic

"  (P .N .)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amorţitu
(denum irea R TS) (P .N .)

Reprezentantul producătorului lucrărilor de construcţie Asocierea „Progress-92” SRL, Corporation 
..Energoresurs-invent”. FCP ..SOLDI” SRL___________________________________ Solcan Mihail
denum irea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului "TERMOELECTRICA " S.A Vîrlan Andrei
(denum irea o rganizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samnson
(denum irea  o rganizaţiei)

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenta reprezentantului 

“Termoelectrica” S.A „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocurile 
locative din str. Neculce 1/2, str. Calea Iesilor 11, în cadrul proiectului 8451-C 1.6”.

(denum irea obiectu lu i)

Lucrările efectuate conform hotărârea de proiect 1/2017-RT 
Elaborat de "Techno Consaltins & Desisn” S.R.L.

(denum irea  organizaţiei de proiect)

Coordonat cu “Termoelectrica” S.A N° 397
(da ta  coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 95-55
Diametrul ţevilor: Dn - 76/160x4.0 (tur.retur) -  40,42 m
Tipul pozării: subteran: subsol
Tipul canalului: L 4-8
Materialul şi grosimea izolaţiei:
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid
Lungimea traseului: tur + retur - 40.42m;
Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

nu sunt___________________
(de indicat cu cine şi cînd  a  fost coordonat)



II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare    _________
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului______________________________________________________ mm.

Tipul sistemului de încălzire  ______________________________________

(cu o ţeava, cu două, reversare, superioară, in fe rioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire  ______________________________________
Schema conectării caloriferului   ____________
Numărul caloriferelor buc.
Marca c a lo r ife re lo r   ______________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)  _____________________________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.Calea Iesilor 11 0,402 - 0.100 0.3063
Str.lon Neculce sc.l 0.1478 - 0.0834 0.2312
Str.lon Neculce Zi, sc.2 0.1478 - 0.0834 0.2312

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a 
întrerupe alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea 
deficienţelor.



x a r

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune Ng  ̂ din 0 3 .  £ 0 / 7

(nr., date)

b) actele lucrărilor ascunse n° 4 T  5  din 3.H.Q3 f  £  f  .QŞ.  £  Q ^
(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii Ns din 2  ^ .OM - Z  0

d) actele la controlul calităţii izolaţiei nq din

(nr., date)

P O Î t
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt
f) paşaport PTC _____________  "
certificatele ţevilor, electrozilor sunt
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA_
(nr., data)

(nr., data)

Documentaţia în număr de 5^  foi, conform puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic / j S
n (semnătura, P.N., data)

şef GT
7 Memnătura, P.N., data)

VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută:

_________________________ ,f 72?/^   ̂ S / f-______________________________
(denum irea  abona tu lu i) "

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

_
(denumirea abonatului)

I T '4- U'I. Tavarmţchi

f  '^semnătura)



Conform indicaţiei N°1 
DE CONECTAT
Director Te^ ^ ^ m noelectrica" S.A.

/ I. Razlovan

" v  201
A C T

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic 

Denumirea şi adresa obiectului " Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
cladirea Grădiniţei de Copii nr.110, str.Stefanuca 8, blocurile administrative Institutului National de 
Metrologie, str. Coca 28, blocurile locative str.Neculce 1,3,5 str. Neculce 3/2. str. Stefanuca 12.str.Coca 
30a .str.Coca 30b."

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amorţitu
(denumirea RTS) (P-N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92"SRL .Corporation "Eneraoresurs-invest ", FCP"SOLDI"SRL 
___________________________________________________________________________________________ Solcon Mihail

(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA"S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei)

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 

//"Termoelectrica" S.A. "Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru cladirea 
Grădiniţei de Copii nr.110, str.Stefanuca 8. blocurile administrative Institutului National de Metrologie, 
str. Coca 28. blocurile locative str.Neculce 1,3,5 str. Neculce 3/2. str. Stefanuca 12,str.Coca 30a .str.Coca 
30b."
Lucrările efectuate conform hotărîrea de proiect 2/2017- R T  

Elaborat de „Tehno Consalting & Design"S.R.L.
(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr. _______
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic opg suprgîncălzită 95-55EC 
Diametrul ţevilor si lungimea lor

fy -1 Dn-38x4,0/125 -136.8 m Dn-76x4.0-96.46 m I subsol)
Dn-45x4.0/125 -84.8 m Dn-57x4.0-3.48 m ( subsol)

________________ liV D n-57x4.0/140-52 .8m  Dn-89x4.0-98.14 m ( subsol)
_____________________ Dn-76x4.0/160 -580.35 m Dn-108x4.0-72.18 m ( subsol)

Tipul pozării: subteran: subsol



/

/

Tipul canalului: KL 4-8; subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

nu sunt
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului_______________________ ______________________________ mm.

Tipul sistemului de încălzire  _____________________________

(cu o ţeavă, cu două, reversare, superioară , in ferioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire_______________
Schema conectării caloriferului____________________________________________
Numărul caloriferelor buc.
Marca caloriferelor ________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)_

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.Stefanuca 8 0,0859 - 0.1289 0.2148Str.lon Neculce 1 0.165 - 0.0808 0.2458Str.lon Neculce 3 0.165 - 0.0894 0.2544Str.lon Neculce 
3/2+str.Stefanuca 12 0.173 - 0.118 0.291

Str.lon Neculce 5, sc 1 0.1075 - 0.0808 0.1883Str.lon Neculce 5, sc 2 0.1075 - 0.0808 0.1883Str.Coca 30a, 30 b 0.071 - 0.079 0.15Str.Coca 28, bloc A 0.056 - 0.034 0.090
Str.Coca 28, bloc B 0.215 - 0.120 0.335
Str.Coca 28, bloc C 0.030 - 0.026 0.056

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

A în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a 
întrerupe alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea 
deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune N °/fffd in  O i. 0 6 . Z O/ Z

(nr., date)

b) actele lucrărilor ascunse n d i n  Z  i  -f)S ~  X Y  0  2 0
(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii |\M5~ din £ ^ . OS. 2. O A%______________
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei Ng din P Q R.
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt
f) paşaport PTC  _____________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt

(nr., data)

(nr., data)

g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AM CA

Documentaţia în număr d e j^ l foi, conform Ak puncte ale listei documentaţiei de 
execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic 7^  C £ y ^ / < ^

*  ̂ ^̂ emnăti
şef G T ____

VII. Concluzia comisiei
----------------------------------- o recepţiona în exoloatarp________

/y



VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută:

   9 ' / l  *  J  /?—________________
(denum irea  abona tu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

   " (denumirea abonatului)

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

A. Vîrlan 

C. Cebotari 

M. Amorţitu 

A. Samson

Solcan Mihail

I. Tovarniţchi 

M. Grauţ/ 

LisnicT



cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic 

Denumirea şi adresa obiectului „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor aferente pentru Şcoala Sportiva 
Republicana specializata de Tenis, str. Coca 59 "

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amortitu
(denumirea RTS) (P.N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Proqress-92" SRL .Corporation "Eneraoresurs-investFCP"SOLDI"SRL 
       Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei) ' -------------------------------

Reprezentantul proprietarului „ TERMOELECTRICA" S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei) -----------------------------

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei) ---------------------

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 

"Termoelectrica" S.A. „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor aferente pentru Şcoala Sportiva 
Republicana specializata de Tenis, str. Coca 59 "
Lucrările efectuate conform hotărîrea de proiect 3/2017 -  RT 

Elaborat de „Tehno Consaltina & Desian"S.R.L.
(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr. 399 din 13.02.2017
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 95-55mC 
Diametrul ţevilor si lungimea lor
Dn-89x4.0/180 -316 m Tf9

Tipul pozării: subteran: subsol 
Tipul canalului: KL4-8: subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

 nu sunt____________
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)



II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare ______________________________________________________________________  .
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului______________________________________________________ mm.

Tipul sistemului de încălzire____________________________________________________________________

(cu o ţeavă, cu două, reversare, superioară, in fe rioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire____________________________________________
Schema conectării caloriferului __
Numărul caloriferelor buc.
Marca caloriferelor   ____________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)________________________________________________________

III. Aparatajul AMCA
^ _______________________

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Şcoala Sportiva 
Republicana de Tenis, Str.Coca 59 0.1418 - 0.0894 0.585



V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

In cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a
întrerupe alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea 
deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune n° ?  din //O S Jj)/X _________________

(nr., date)

b) actele lucrărilor ascunse din / / r / 6 .0 5 2 0 / # __________________________
* (nr., date) -----------------

c) actele de încercare a sudurii Ne din
(nr., date) ' ' 1

d) actele la controlul calităţii izolaţiei Ng din P/M____________________
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt
f) paşaport PTC _____________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt_________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice

(nr., data)

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AM CA
(nr., data)

Documentaţia în număr de foi, conform,, /^puncte ale listei documentaţiei de
execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic 7# /

/ j . , (semnătura, P.N., data)

Şef GT /o -/
(semnătura, P.N., data) '

VII. Concluzia comisiei
o recepţiona în expioatnrp________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
fi şi aJ^ Jnctu*u' terP ' c o execută:

(denum irea abona tu lu i)



IX' Limjt®le de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM a d j

Inginer SPOM

(denumirea abonatului)

Solcan Mihail

I. Tovarniţchi

/  H e l k t i

senvîciut ţţnw 'CE
s6CT,ftK E c U .



ermoelectrica" S.A.
I. Razlovan

20 ÎS 
A C T

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic 

Denumirea şi adresa obiectului „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor aferente pentru cladirea Cresei- 
Gradinitei de copii nr.75, str.Lisabona 8, Şcoala Sportiva Republicana specializata de Tenis, str. Coca 59, 
blocurile locative str.lon Neculce 7,9,11."

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Ce bot ori

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amorţitu
(denumirea RTS) (P.N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92" SRL .Corporation "Eneraoresurs-invest ", FCP"SOLDI"SRL 
___________________________________________________________________________________________Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA"S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei)

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 

"Termoelectrica" S.A. „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor aferente pentru cladirea Cresei-Gradinitei 
de copii nr.75, str.Lisabona 8, Şcoala Sportiva Republicana specializata de Tenis, str. Coca 59, blocurile 
locative str.lon Neculce 7,9,11."

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proect 3/2017 -  RT 
Elaborat de „Tehno Consalting & Design"S.R.L.

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr. 399 din 13.02.2017
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 95-55EC 
Diametrul ţevilor si lungimea lor

f 17Dn-57x4,0/140 -179 m 0^-108x4,0-24.46 m ( subsol)
Ti,Z Dn-89x4,0/180 -139.45 m________

___________ ^20,-108x4.0/225 -114.24 m



Tipul pozării: subteran: subsol 
Tipul canalului: KL4-8: subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

   nu sunt _
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de co n ecta re_______________________________
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului

Tipul sistemului de încălzire______________________________________

(cu o ţeava, cu două, reversare, superioară, in fe rioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire
Schema conectării caloriferului____________________________
Numărul caloriferelor buc.
Marca c a lo r ife re lo r   ________________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)___________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

.  'n cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îsi acuma Hront, i w 

I tfic ie n ţee lo rm e n t a r e a  6 " e rg ie  ^  d e  3 P re V e n i P e  c 0 " s u ™ t o r  P ™  'a l ic h id a re a  *  *

VI. Prezenţa documentării
aj actele la încercarea conductei sub presiune din 0  T  ?

o
b) actele lucrărilor ascunse Ne \  r  *ţ din 4S.0C ~ Q Q QŢ 2 0 f t

(nr., date)

(nr., date)

(nr., date)

(nr., data)

c) actele de încercare a sudurii Nq4£ din / (T .O vQ O .q :

d) actele la controlul calităţii izolaţiei N° din P l 1 .

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt
f) paşaport PTC _____________  y—  —
certificatele ţevilor, electrozilor sunt _
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA
(nr., data)

Documentaţia în număr d e f o i ,  con fo rm i£_puncte  ale listei documentaţiei de

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic M f M 6.
//7 ?  /  (s^Cnătura,

şefGT

(nr., data)

(semnătura, P.N., data)



VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare_______

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută:

(denum irea  abona tu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă întreoreanizaţia furnizoare de energie şi consumator

(denumirea ahnnatninii

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

(denumirea abonatului)

A. Vîrlan 

C. Cebotari 

M. Amorţitu 

A. Samson

""vniţchi

(semnătura)

M. Graur

Lisnic T.



Conform indicaţiei N°1 -
DE CQN€CPAT
D ire tto r^ ^ ^ nerm o e lectrica '' S.A. 

/  //w jjjf f l _________  I. Razlovan

A _____________________ 201$
A C T

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic 

Denumirea şi adresa obiectului „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
cladirea Centrului Militar Municipal,str. Milano, 10,blocurile locative str.Milano,2,str.Calea Iesilor 13."

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amorţitu
(denumirea RTS) (P-N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Proaress-92" SRL .Corporation "Eneraoresurs-invest FCP"SOLDI"SRL 
    _____________________________________Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA" S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei)

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 

"Termoelectrica" S.A. „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru cladirea Centrului 
Militar Municipal,str. Milano,10,blocurile locative str.Milano,2,str.Calea Iesilor 13.

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proiect 4/2017- RT 
Elaborat de „Tehno Consalting & Design"S.R.L.

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr. 409
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic gpâ supraîncălzită 95-55HC 
Diametrul ţevilor si lungimea lor

/ / £  Dn-57 x4 .0/140 -1 2 3 .6 9  m /p /- Dn-57x4.0 m m (subsol) - 2 3 .7  m 
/ ■ / 2- Dn-89x4.0/180 -1 2 0 .0 4  m /£  Dn-76x4.0 m m (subsol) - 1 7 7  m

________________ / / /  Dn-108x4 ,0/225 -8 0 .3 5  m D- 8 9 x4 .0  m m (subsol) -6 0 .7  m
  / Dn-108x4.0 m m (subsol) -6 2 .2  m

Tipul pozării: subteran: subsol 
Tipul canalului: KL4-8; subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru



 nu sunt___________
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de co n ecta re_____________________________________
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului

Tipul sistemului de încălzire_______

(cu o ţeavă, cu două, reversare, superioară, in ferioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire  ______________
Schema conectării caloriferului 
Numărul caloriferelor buc.
Marca c a lo r ife re lo r ________________________________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)___________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)
încălzire

Sarcina termică Gcal/oră
ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.Calea Iesilor,13 s .l 0,3611 0.1204
Str.Calea Iesilor,13 s.2 0.3611 0.1204

0.4815
0.4815

Str.Milano, 10 0.0817 0.043 0.1246
Str.Milano,2 0.331 0.116 0.4471

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a 
întrerupe alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea 
deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune Ng din ( . ■ . " ________________________

(nr., date)

b) actele lucrărilor ascunse Ng / ' L  ̂ din * r J iS ă P Ş  ’Z /y '- fŢ ____________________________________
(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii Ng din 7 .-/ .C  J ' /____________________________________________
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei N° din /  v /C __________________________________________________________________
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt________
f) paşaport PTC _____________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt_________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice_________________________________________

(nr., data)

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA  ____________________
(nr., data)

Documentaţia în număr de r k  foi, conform ~?b puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic

şef GT /< //*&  t o 'â / t a ş a / '
( / (semnătura, P.N., data)

VII. Concluzia comisiei
__________________________________a recepţiona în exploatare________________________________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termip o execută:

 _____________________________________ •' 72 ^  c / t  fce? * Jp£-_____________________
(denum irea  abonatu lu i)



IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

(denumirea abonatului)

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică UCIPE

Şef SPOM

Inginer SPOM

A. Vîrlan

• c C. Cebotari
_  \

M. Amorţitu 

A. Samson

Solcan Mihail

I. Tovarniţchi 

/ IM . Graur 

Lisnic T.



Conform indicaţiei N°1 
DE CONE(
Directoij/f nlfaelectrica" S.A.

/  I. Razlovan

v V

7  y j  t s  o  r
s^^feWbrie 2017 

A C T
cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 

branşamentului abonatului şi a punctului termic 
Denumirea şi adresa obiectului „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor aferente pentru cladirea 
Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani", str.Calea Iesilor 21,blocurile locative str.Calea Iesilor 
23,str.27 Martie 1918,3."

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amortitu
(denumirea RTS) (P.N.)

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "P ro a ress-9 2 " SRL .Corporation "Eneraoresurs-invest ", FCP"SOLDI"SRL 
___________________________________________________________________________________________ Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA" S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul beneficiarului UCIPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei)

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 

"Termoelectrica" S.A. „ Proiectarea PTI si renovarea reţelelor aferente pentru cladirea Liceului Teoretic 
„Principesa Natalia Dadiani", str.Calea Iesilor 21,blocurile locative str.Calea Iesilor 23,str.27 Martie 
1918,3.

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proect 5/2017- RT 
Elaborat de „Tehno Consalting & Design"S.R.L.

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr. 402 din 24.02.2017
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă suprgîncălzitg 95-55 C 
Diametrul ţevilor si lungimea lor

' V Dn-32x2.5/125mm-6.2m Dn-32x2.5 mm-50 m (subsol) 
D„-45x2.5/125mm-6.2m Dn-45x2.5 mm-25 m ( subsol )

______________________Dn-76x4/160mm-84.8m Dn-76x4.0 mm-120 m ( subsol )
_______________' Dn-89x4/180mm-303.8 m Dn-89x4.0 mm-50 m (subsol )



Tipul pozării: subteran: subsol 
Tipul canalului: KL 4-8: subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru 
___________________________________________________nu sunt__________________________________________________

(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare _________  L
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului______________________________________________________ mm.

Tipul sistemului de încălzire____________________________________________________________________

(cu o ţeava, cu două, reversare, superioară , in fe rioa ră )

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire____________________________________________
Schema conectării caloriferului __
Numărul caloriferelor buc.
Marca caloriferelor ___________________________________________________________________________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)________________________________________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sare na termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.Calea Iesilor,21 (Liceu) 0,2880 - 0.1040 0.5889
Str.Calea Iesilor,23 s .l 0.1496 - 0.0859 0.2356
Str.Calea lesilor,23 s.2 0.1496 - 0.1015 0.2511
Str. 27 Martie 1918,3 0.096 - 0.0748 0.1711

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a 
întrerupe alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea 
deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune N° 9 din , O Q 2. 0 ^ ___________________

(nr., date)

W  b) actele lucrărilor ascunse n° \ T  2 din ^H.OC T  „09.£ CMT________________________________
(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii N° din A 2 . . 0 9 .1 0  4"t__________________________________________
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei N° din fH J f t ___________________________________________
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt________
f) paşaport PTC _____________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt_________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice_________________________________________

(nr., data)

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA_____________________________
(nr., data)

Documentaţia în număr de^ ^  foi, conform 4.̂  puncte ale listei documentaţiei de

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic _______ / / !<  /
" (semjratura, P A ,  data)

şefGT A f/^ Z e d fjE g fQ /
/ - (y   ̂ f  (semnătura, P.N., data)

VII. Concluzia comisiei
__________________________________a recepţiona în exploatare__________________________________________ .



VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termic o execută:

____________________________________________________________________________ r Ş Â —
(denum irea  abona tu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

(denumirea abonatului)

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

A. Vîrlan

C. Cebotari

M. Amorţitu

A. Samson
Jsrt-

f i f  8JU. ^  
Solcan Mihail „ c n l  î l

I T • t % ^ ? t00'- I. Tovarmtchi 
■

M. Graur

Lisnic T.



Conform indicaţiei N2 l  
DE CONEC
Directo/^Teb/fJ^^^rmoelectrica" S.A.

/ /  I. Razlovan

A C T
cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 

branşamentului abonatului şi a punctului termic 
Denumirea ; i  adresa obiectului: :  „Proiectarea P T I si renovarea reţelelor termice aferente pentru

Z S:  4?b:,49g’ 49V’ 51/1>5I/2’ 51/3 »*«. «<-■ Drnn.nl Crucii
99/4 ” clădirea Grădiniţei de Copii nr.52, str. Drumul Crucii

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT c. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amortitu
(denumirea RTS) — ------

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Proqress-92"SRL .Corporation "Eneraoresurs-invpct FCP"SOLni"SRi

--------------- (denumirea organizaţiei)------------------------------------- 50/C0A7 Mihail

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA"S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei) -----------------------------

Reprezentantul beneficiarului UCIPE a c
( d e n u m iT ^ i z a î i e i ,  AUTellO SamSOn

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte Tn prezenţa reprezentantului 

ermoelectrica S^A.: „Proiectarea P T I  si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocurile
9 6 9 M  r r ? ; : ;  49,b:,49g’ 49v>51/1’ 51/2’ 51/3 ’51/4> 51/5> s“-- Crucii 95, 95/2,96, 97/1, 97/2, 98, 99, 100,101, cladirea Grădiniţei de Copii nr.52, str. Drumul Crucii 99/4.”

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proect 6 /2 0 1 7 -RT 
Elaborat de „Tehno Consaltina & Desian"S.R.L

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr. 414 din 21.03.2017
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 55-55 r  
Diametrul ţevilor si lungimea lor
Dni57x4.0/140mm-253.1m Dn 57x4.0 mmf subsol) -160 .3  m 

7/ZDnz76x4.0/160 mm-335.15 m Dn 76x4.0 mmf subsol) -  31 n m 
(CLDni.89x4.0/180mm-292.6 m Dn 89x4.0 mmf subsol) -  370 m 

Dmlp8x4.0/225mm-269.2 m Dn 108x4.0 mmf subsol) - s n m  
/ ^ Pn-133x5.0/250 mm-81.45 m



Tipul pozării: subteran: subsol 
Tipul canalului: KL 4-8; subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

   nu sunt______________________
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

W* Modul de conectare  _______________________________________________
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului_______________________________

Tipul sistemului de încălzire________________________________________

(cu o ţeavă, cu două, reversare, superioară, in fe rioa ră )

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire________________
Schema conectării caloriferului  ______________
Numărul caloriferelor buc.
Marca caloriferelor _ _ _________________________________________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)____________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)
Str.Calea Iesilor 49a 
Str.Calea Iesilor 49b 
Str.Calea Iesilor 49g 
Str.Calea Iesilor 49v

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice

Str.Calea Iesilor 51/1 
Str.Calea Iesilor 51/2 
Str.Calea Iesilor 51/3 sc 1 
Str.Calea Iesilor 51/3 sc 2 
Str.Calea Iesilor 51/4 
Str.Calea Iesilor 51/5 
Str.Drumul Crucii 100 
Str.Drumul Crucii 101 ş .i 
Str.Drumul Crucii 101 ş.2 
Str.Drumul Crucii 95 
Str.Drumul Crucii 95/2 
Str.Drumul Crucii 96 
Str.Drumul Crucii 97/1 
Str.Drumul Crucii 97/2 s .l 
Str.Drumul Crucii 97/2 s.2

0.3087

Str.Drumul Crucii 98 s .l
Str.Drumul Crucii 98 s.2 
Str.Drumul Crucii 99 
Str.Drumul Crucii 99/4

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

î n t r e g « S T " Ter m° C° m" S A*
deficienţelor. Pr6Vem pe consumator pînă la lichidarea



VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune Ne Q din

(nr., date)

b) actele lucrărilor ascunse n° 4 z  ţ  din 42 ,0 g  -  O V T
(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii Ng 4 2  din 0 2 . 0 ?  7  0 4  7 __________________________________
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei n° din____________ P i / R ___________
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt
f) paşaport PTC _____________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt_________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice______________________

(nr., data)

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA
(nr., data)

Documentaţia în număr d e 'fOS foi, conform 4 & puncte ale listei docu 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic

şef GT
^/' (semnătura, P.N., data) "

VII. Concluzia comisiei
----------------------------------- a recepţiona în exploatare___________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi apunctului termic o execută:

 * f ______________
(denum irea  abona tu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

(denumirea abonatului) ’

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

I. Tovarn 

M. Graur 

Lisnic T.

A. Vîrlan 

C. Cebotari 

M. Amorţitu 

A. Samson

Solcan



A C T
cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 

branşamentului abonatului şi a punctului termic 
Denumirea şi adresa obiectului:: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
blocurile locative str.Calea Iesilor 55, 55/2, 59/1, 61/1, 61/4, 61/5, 61/6 ,63/1, str. Ţarinei 107,107/1, 
cladirea Grădiniţei de Copii ,str. Calea Iesilor 57/2.”

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT M. Amortitu
(denumirea RTS) (P N )

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Progress-92"SRL .Corporation "Enerporesurs-invest FCP"SOLDI"SRL 
     Solcan Mihail

(denumirea organizaţiei) ”

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA"S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei) “

Reprezentantul beneficiarului UOPE Aurelia Samson
(denumirea organizaţiei) ------

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 
Termoelectrica" S .A . : „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocurile 

locative str.Calea Iesilor 55, 55/2, 59/1, 61/1, 61/4, 61/5, 61/6 ,63/1, str. Ţarinei 107,107/1, cladirea 
Grădiniţei de Copii ,str. Calea Iesilor 57/2.”

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proect 7/2017 -  RT 
Elaborat de „Tehno Consaltina & Desian" S.R.L.

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr.428 19.04.2017
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 95-55 C.
Diametrul ţevilor si lungimea lor

//^Dn-57x4.0/140mm-30.8 m______________________Dn-i59x5.0/280 mm-7 m____________
J ^ D a-76x4.0/160 mm  D„-219x6.0/355 mm-265.3 m

DsI89x4.0/180mm-449.2 m__________________  D„-273x6.0/450 mm-124.7 m
-Dn-108x4.0/225mm-293.3 m 
Dn-133x5.0/250 mm-56.8 m



Dn-133x5.0 mm-52 m ( subsol) D„-89x4.0 mm-240 m ( subsol)
Dn-108x4.0 mm-45 m (subsol) 0-76x4.0 mm-230 m ( subsol)

Tipul pozării: subteran: subsol 
Tipul canalului: KL 4-8: subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

------------   nu sunt______________________
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de co n e cta re ____________________________________
elevatorul Nr. __________ diametrul ajutajului_______________________________

Tipul sistemului de încălzire

(cu o ţeavă, cu două, reversare, superioară, in fe rioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire
Schema conectării caloriferului_____________________________~ ~ ~ ~
Numărul caloriferelor buc.
Marca c a lo r ife re lo r ________________________________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)____________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă

✓....



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.Calea Iesilor 55 s 1 0.1289 - 0.0688 0.1978
Str.Calea Iesilor 55 s 2 0.1289 - 0.0748 0.2038
Str.Calea Iesilor 55 s 3 0.1289 - 0.0688 0.1978
Str.Calea Iesilor 55/2 s 1 0.0859 - 0.0739 0.1599
Str.Calea Iesilor 55/2 s 2 0.0859 - 0.0739 0.1599
Str.Calea Iesilor 55/2 s 3 0.0859 - 0.0739 0.1599
Str.Calea Iesilor 55/2 s 4 0.0859 - 0.0739 0.1599
Str.Calea Iesilor 55/2 s 4 0.0859 - 0.0739 0.1599
Str.Calea Iesilor 57/2 0.3319 - 0.2064 0.5383
Str.Calea Iesilor 59/1 s 1 0.3190 - 0.1462 0.4652
Str.Calea Iesilor 59/1 s 2 0.3190 - 0.1462 0.4652
Str.Calea Iesilor 61/1 s 1 0.3310 - 0.1375 0.4686
Str.Calea Iesilor 61/1 s 2 0.3310 - 0.1375 0.4686
Str.Calea Iesilor 61/4 0.3027 - 0.1015 0.4041
Str.Calea Iesilor 61/5 0.3027 - 0.1015 0.4041
Str.Calea Iesilor 61/6 0.3000 - 0.1015 0.4039
Str.Tarinei 107 0.075 - 0.0585 0.1333
Str.Tarinei 107/1 0.066 - 0.0585 0.1247
Str.Tarinei 107/2 0.066 - 0.0585 0.1247
Str.Calea Iesilor 63/1 0.2476 - 0.1152 0.3628

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a 
întrerupe alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea 
deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune Ng Cj din 0 Vt___________________________

(nr., date)

b) actele lucrărilor ascunse N° 4 F ţ  din 8; (O . ___________________________________________
(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii N ° din ____________________________________________
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei Ng din p o r ____________________________________________
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt________
f) paşaport PTC _____________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt_________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice__________________________________________

(nr., data)



i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA_

O '

(nr.; data)

Documentaţia în număr de4j_8_ foi, conform '(6 puncte ale listei documentaţiei de 

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic H
~ (semnătura, P.N., data)

şef GT
si _ .-“î >■ - /v \3cn ii laiui a, r.iN., «.

' (semnătura, P.N., data)

VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului teijnic o execută:

____________________________________f  7 ?  W  '  Ş 4 - __________________________________________
(denum irea  abona tu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

(denumirea abonatului)

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM



iaţiei N9l
It

ni^JeFm eeiestrica" S.A.
A . \~ w pdn ,

A C T
cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 

branşamentului abonatului şi a punctului termic 
Denumirea şi adresa obiectului:: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
blocurile locative str.Calea Iesilor 69 + 69/1,69a, 69v si blocul administrativ Institutului de 
Cercetări si Amenajari Silvice str. Calea Iesilor 69.”

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S A 
Inginer SPOM Lisnic T.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT m . Amortitu
(denumirea RTS)  — 1-------

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea Proqress-92 SRL,Corporation "Eneraoresurs-invest ", FCP"SOLDI"SRL

~ (denumirea organizaţiei) SolCQn M ih a il

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA" <; a
“  (denumirea organizaţiei)--------------------------------------- VlHUn HnOret

Reprezentantul beneficiarului UCIPE a r  r-
(denumirea organizaţiei) AurellQ  SaniSOP

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:

^ ât,0r; I IU»racr!!0rdr 0nStrUCtie pr8dă' iar pr°p rietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 
oeiectnca S .A .: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocurile

locative str.Calea Iesilor 69 + 69/1,69a, 69v si blocul administrativ Institutului £  Cercetari s 
Amenajari Silvice str. Calea Iesilor 69.” cercetări si

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proect 8/2017-  RT 
Elaborat de „Tehno Consaltina & Dpsinn" <; r  i

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr.403 24.02.2017
(data coordonării)

Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 95-55 C 
Diametrul ţevilor si lungimea lor
Dn-89x4.0/180 m m  (T ll)  -67.fi m____________
Dn-89x4.0/180 m m  ( T21) -67.7 m ________
P n-57x4.0/140 m m  ( T U ) -79.8 m____________
Dn-57x4.0/140 m m  f m ) -7Q 7 m 
Dn-45x4.0/125 m m  (TU ) -??.? m 
Dn_-45x4.0/125 m m  (T21) - 2 ? . ?  m



Tipul pozării: subteran in canal.
Tipul canalului: KL4-8:
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan rigid
ţevii retur poliuretan rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

   nu sunt ________________
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de co n ecta re_______________________________________________
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului_______________________________

Tipul sistemului de încălzire___________________________________

(cu o ţeavă, cu două, reversare, superioară, in ferioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire______________
Schema conectării caloriferului  _________
Numărul caloriferelor buc.
Marca caloriferelor   _______
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)___________________________

III. Aparatajul AMCA

Nr. Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea Remarcă



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice
Total

Str.Calea Iesilor 69+69/1 0.060 - 0.030 - 0.090
Str.Calea Iesilor 69 v 0.080 - 0.067 - 0.1479
Str.Calea Iesilor 69 a 0.0499 - 0.0387 - 0.0886
Str.Calea Iesilor 69 0.099 - 0.0344 - 0.1333

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a 
întrerupe alimentarea cu energie termică fără de a preveni pe consumator pînă la lichidarea 
deficienţelor.

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune N° (o din g J K M l___________________________

b) actele lucrărilor ascunse N9_ am 3 - 7 D £ ? J ) / E

(nr., date)

(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii I\l2 din
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei Ng din
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt_
f) paşaport PTC _____________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt_________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice_______________________

(nr., data)

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA_
(nr., data)

Documentaţia în număr de foi, conform puncte ale listei documentaţiei de

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic

şef GT 7 J1 W  J- J '
^ (fem n ă tu ra , P.N., data)



VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului term ica execută:

 c______________________
(denum irea  abona tu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

(semnătura)

(semnătura)

Mihail*2 /RTLS.20is\ Ş  
JVANt. 0 3 5 0 /,  *  i

semnătura)

(denumirea abonatului)

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătoru 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM & d j  

Inginer SPOM

A. Vîrlan 

C. Cebotari 

M. Amorţitu 

A. Samson

m

f. Tovarniţchi

V .H e g b e U

Lisnic T.

SECŢIA REŢELE TERM ICI , 
SUIUCANi_  _J



icaţieUMel

Dir^ctor/^^^'Term oelectrica" S.A.
  I. Razlovan

"18" august 201$
A C T

cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 
branşamentului abonatului şi a punctului termic 

Denumirea şi adresa obiectului:: „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru 
blocurile locative str.Calea Iesilor 41a, 41b,43/1 m45,47,47/2, str.Bariera Sculeni 2/1,2/2.”

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT c. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM M. Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S.A.
Inginer SPOM LisnicT.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT m . Amortitu(denumirea RTS) —---

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Proqress-92"SRL .Corporation "Eneraoresurs-invrst ", FCP"SOI D I'^ R I

-------------- (denumirea organizaţiei)---------------------------- 5o/cq„ Mihail

Reprezentantul proprietarului „TERMOELECTRICA"S.A. Virlan Andrei
(denumirea organizaţiei)   —

Reprezentantul beneficiarului UCIPE /■ <~
(denumiT̂ Latiei) Aurelia Samson

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:
Producătorul lucrărilor de construcţie predă, iar proprietarul primeşte în prezenţa reprezentantului 

ermoelectrica SA  : „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocurile 
locative str.Calea Iesilor 41a, 41b,43/1,45,47,47/2, str.Bariera Sculeni 2/1,2/2.”

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proect 9/2017- RT 
Elaborat de „Tehno Consaltina & Des ian" S .R .I.

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr.404 din 24.02.2017
(data coordonării)

I. Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 95-55 C 
Diametrul ţevilor si lungimea lor
DnzZ_6x4.0/160mm-40.3 m_________________Dn-89x4 .0 mm-14n.07 m
Pn-89x4.0/180 mm-142.3 m______________
Dn-108x4.0/225mm-30.4 m

S 3



Tipul pozării: subteran: suhsnl 
Tipul canalului: KL4-8: subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur p o liu re tan  rigid
ţevii retur p o liu re tan  rigid

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

 nu sunt____________
(deindicat cu cine şi cînd a fost coordonat)

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de conectare   ______________
elevatorul N r.__________ diametrul ajutajului

Tipul sistemului de încălzire

(cu o ţeava, cu două, reversare, superioară, in fe rioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire
Schema conectării caloriferului '
Numărul caloriferelor buc.
Marca c a lo r ife re lo r ______________________
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)

III. Aparatajul AMCA

Denumirea dispozitivului Tipul Cantitatea



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)
Str.Calea Iesilor 41a 
Str.Calea Iesilor 41b 

Str.Calea Iesilor 43/1 
Str.Calea Iesilor 47/2 s 1 
Str.Calea Iesilor 47/2 s 2 
Str.Calea Iesilor 47/2 s 3 
Str.Calea Iesilor 45 
Str.Calea Iesilor 47

Sarcina termică Gcal/oră
încălzire ventilaţie alimentare cu 

apă caldă
necesităţi

tehnologice

Bariera Sculeni 2/1 
Bariera Sculeni 2/2

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

A ln cazul neexecutării propunerilor la term enul indicat "Term nm m " sa  îci .
întrerupe alim entarea cu energie term ică fără ■ SA î ş i  asuma dreptul de a
deficienţelor. P 6m  P 8  c o n s u m a t ° r  pînă la lichidarea

. ar. . . . Vl- Prezenţa documentării
aj actele la încercarea conductei sub presiune din M .07f f ) /?

/ (nr., date)

b) actele lucrărilor ascunse im° Hin /-̂- —L ----- _7 . .. ,
(nr., date)

c) actele de încercare a sudurii N° din 'ptf,
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei n° din
(nr., data)

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schem a PTC) sunt
f) paşaport P T C ________________  w _ .a u nţ
certificatele ţevilor, electrozilor sunt___________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice



(nr., data)

i) act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA_____________
(nr., data)

Documentaţia în număr de ' foi, conform puncte ale listei documentaţiei de

execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic //l/- j I m /s /Ps/ so ,

şef GT r

, "̂(semnatul
/ > /V c k itp jfiia  ? & /

f ̂  (semnătura, P.N., data)

VII. Concluzia comisiei
a recepţiona în exploatare_________

VIII. Exploatarea temporară a reţelelor termice, a branşamentului 
şi a punctului termjc o execută:

________________________* Ţ&  e Ţ / r _____________________
(denum irea  abona tu lu i)

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

(denumirea abonatului)

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

A. Vîrlan 

C. Cebotari 

M. Amorţitu 

A. Samson

Solcan Mihail



Conform indicaţiei Nş y '
DE COLECTAT  ̂ "
D'rf^ 0ry ^ ^ ^ ^ Jerm oe êctrica'' S.A. 
—j -— _________ I. Razlovan

A C T  /  201~
cu privire la pregătirea în vederea exploatării permanente a reţelelor termice, a 

branşamentului abonatului şi a punctului termic

(denum irea obiectului)

Noi, subsemnaţii, de la "Termoelectrica" S.A.
Şeful SMT C. Cebotari

(P.N.)

Şeful SPOM m . Graur
(P.N.)

Responsabilul de supravegherea tehnică a "Termoelectrica" S A 
Inginer SPOM LişnicT.

(P.N.)

Persoana responsabilă de primirea şi exploatarea utilajului termotehnic 
Şeful SRT m . Amortitu
(denumirea RTS) ----------------- — 1-----

Reprezentantul producătorului lucrărilor
de construcţie Asocierea "Proqress-92"SRL .Corporation "Enemoresurs-invect " FCP"SOLDI"SRl

" " (denumirea organizaţiei) ---------------------- ----------------------- ŞolCOH MUlClil

Reprezentantul proprietarului ^TERMOELECTRICA"S.A Vir,nn AnHrp,
(denumirea organizaţiei)------------------  VJttUn MPOrej

Reprezentantul beneficiarului UCIPE n ,■ r-
(denumirea organizaţiei) AU Telia SaiTISOn

am încheiat prezentul ACT despre următoarele:

•7e™ o“ r s rA °r dL COnT Cti PT,edS' iar pr0prietarul reprezentantuluimoelectrica S.A. „Proiectarea PTI si renovarea reţelelor termice aferente pentru blocurile
oca ive str.Calea Iesilor 15,19, obiectiv comercial „ Alvim Auto” S.R.L., str. Calea Iesilor 17 

BIocu de studii clasele primare a Liceului Teoretic „ Principesa Natalia Dadiani’Vr.Truseni 3 
Liceul Teoretic „ EVRICA” str.Calea Iesilor 19/2 ”

Lucrările efectuate conform hotărîrea de proiect 10/2017-  RT 
Elaborat de „Tehno Consulting & Des ian" S.R.l

(denumirea organizaţiei de proiect)

Coordonat cu "Termoelectrica" S.A Nr.410 din 06.03.2017
(data coordonării)

*• Caracteristica branşamentului abonatului
Agentul termic apă supraîncălzită 95-55 r  
Diametrul ţevilor si lungimea lor

□“-76x4 0/160 mrn lR  ^  “ " M m - i f i S i l !  6 ^ 08,4.0 m ailsul™il-?7n mUn_Zbx4.0/160 mm-16.6 m______ Dn-159x5.0/280 mm-111 fi m -------
Pn.-89x4,0/180 mm-175 n m nn.76x4.0 mmfs„bson,27 m



Tipul pozării: subteran: subsol 
Tipul canalului: KL4-8: subsol 
Materialul şi grosimea izolaţiei: 
ţevii tur poliuretan ripţirl
ţevii retur poliuretan rip;id

Conducta termică a fost executată cu următoarele abateri de la desenul de lucru

II. Caracteristica blocului de comandă

Modul de c o n e c ta re _____________________
elevatorul N r .____________ diam etrul ajutajului

Tipul sistemului de încălzire

(cu o ţeava, cu două, reversare, superioară, in fe rioa ră)

Numărul coloanelor______________ buc
Tipul şi suprafaţa de încălzire a dispozitivelor de încălzire
Schema conectării caloriferului ----------------
Numărul caloriferelor buc. “
Marca caloriferelor
Suprafaţa de încălzire a caloriferelor (comună)

III. Aparatajul AMCA



IV. Date de proiect ale instalaţiilor cuplate

Numărul clădirii 
conf.proiectului 

(adresa)
Str.Calea Iesilor 19 s 1
Str.Calea Iesilor 19 s 2 
Str.Calea Iesilor 17
Str.Calea Iesilor 15
Str.Truseni 3__________
Str.Calea Iesilor 19/2

încălzire

0.2261
0.2261
0.1599
0.394

0.2046
0.3319

ventilaţie alimentare cu 
apă caldă

0.1075
0.1075
0.0300
0.1548
0.082

necesitaţi
tehnologice

Total

0.334
0.334
0.190
0.549

0.2063
0.2863
0.5383

V. Deficienţe şi neajunsuri în momentul întocmirii 
actului şi termenele de lichidare a lor.

în cazul neexecutării propunerilor la termenul indicat "Termocom" SA îşi asumă dreptul de a 

deflcieUnţelormentarea “  e" er8'e term id  ™  d# 3 PreVeni P6 C° nSUmat° r pîn* la " ^ “ area

VI. Prezenţa documentării
a) actele la încercarea conductei sub presiune n9 Q din Y iY T t f Y ' r 7 /

(nr., date) '  ~

b) actele lucrărilor ascunse N° 1 din . ' S .C & t  Y lO /7
(nr., date) ' ' ' - -----------------------------

c) actele de încercare a sudurii Ne din / / 7
(nr., date)

d) actele la controlul calităţii izolaţiei n°  din
(nr., data) ~ ----------------------------

e) desenele de execuţie (plan, profil, traseu termic, schema PTC) sunt
f) paşaport PTC ________________  ________
certificatele ţevilor, electrozilor sunt_________
g) actul de executare a lucrărilor de montare a părţii electrice

(nr., data)

. y y



O act pentru lucrările de montare reglare şi pornire privind utilajul AMCA
. „  (nr., data)

ocumentaţia în număr de foi, c o n fo rm ^  puncte ale listei documentaţiei de
execuţie verificată de către inginerul Grupul Tehnic , Ţ7

şef GT

IX. Limitele de diviziune la deservirea reţelelor termice exploatare şi ale 
subordonării de balanţă între organizaţia furnizoare de energie şi consumator

Reprezentantul proprietarului 
Director tehnic adj.

Şef Serviciul MT

Şef SRP

Reprezentantul beneficiarului

Reprezentantul producătorului 
lucrărilor de construcţie

Reprezentantul de la 
supravegherea tehnică

Şef SPOM

Inginer SPOM

(denumirea abonatului)

-— I A- Samson(semnătura! - W

Solcan Mihoil
7 - A jp ,  q

iv’O * j
//

V o . V 6» o . _  . . . . _______  I. Tovarmţchi

M. Graur 

Lisnic T.
semnătura)
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